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1	 NÁVOD K OBSLUZE
Návod k obsluze obsahuje důležité informace.

	▶ Přečtěte si návod k obsluze pečlivě a dbejte na pokyny k bezpečnosti. 
	▶ Návod k obsluze musí být každému uživateli k dispozici.
	▶ Záruky k produktu/přístroji odpadají, pokud nejsou dodrženy pokyny 
a návod k obsluze.

1.1	 Prostředek k zobrazení
	▶ označuje pokyn k vyhýbání se nebezpečím.
	→ označuje pracovní krok, který musíte provést.

Varování před zraněním:
NEBEZPEČÍ!
Bezprostřední nebezpečí. Těžká nebo smrtelná zranění.

VAROVÁNÍ!
Možné nebezpečí. Těžká nebo smrtelná zranění.

POZOR!
Nebezpečí. Lehké nebo středně těžké zranění.

Varování před věcnými škodami:
UPOZORNĚNÍ! 
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3	 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto bezpečnostní pokyny nezohledňují žádné
	• Nahodilosti a události, které se můžou objevit při instalaci, provozu 
a preventivní údržbě přístrojů.

	• Místní bezpečnostní pokyny, za jejichž dodržení je i s ohledem na 
personál montáže zodpovědný provozovatel.

Nebezpečí vlivem vysokého tlaku.
	▶ Před uvolněním vedení a ventilů odstraňte tlak a vedení odvzdušněte.

Nebezpečí v důsledku elektrického napětí.
	▶ Před zásahem do přístroje nebo zařízení ho odpojte od napětí 
a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

	▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na 
bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.

Hrozí nebezpečí popálení nebo požáru při nepřetržitém provozu 
vlivem horkého povrchu přístroje.

	▶ Udržujte přístroj daleko od hořlavých látek a médií a nedotýkejte se ho 
holýma rukama. 

2	 POUŽITÍ V SOULADU S ÚČELEM 
POUŽITÍ

Při použití typu 5282 v rozporu s určeným účelem mohou 
vzniknout rizika pro osoby, zařízení v okolí a pro životní prostředí.

	▶ Přístroj je koncipován k ovládání, blokování a dávkování neutrálních 
médií až do viskozity 21 mm2/s.

	▶ Se správně připojenou a  instalovanou hlavou kabelu, např. Bür-
kert typu 2508 splňuje přístroj druh krytí IP65 dle DIN EN 60529/ 
IEC 60529.

	▶ Pro použití dbejte na specifická přípustná data a podmínky provozu 
a použití, naleznete je ve smluvních dokumentech a v návodu k obs-
luze. Tyto jsou popsány v kapitole „4 Technické údaje“.

	▶ Předpoklady pro bezpečný a bezchybný provoz jsou správná dop-
rava, správné uskladnění a  instalace, stejně jako pečlivá obsluha 
a údržba.

	▶ Přístroj je možné použít jen v souladu s předepsaným účelem použití.

2.1	 Definice pojmů
Pojem „zařízení“ (přístroj) použitý v návodu vždy znamená typ 5282. 

česky



4

Nebezpečí zranění kvůli výpadku funkce u ventilů se střídavým 
napětím (AC).
Těsně sedící magnetická kotva způsobuje přehřátí cívky, které vede 
k výpadku funkcí.

	▶ Sledujte pracovní proces z hlediska bezchybné funkce.
Nebezpečí zkratu/výstupu média kvůli netěsným šroubovým 
spojům.

	▶ Dbejte na bezchybné usazení těsnění.
	▶ Sešroubujte pečlivě ventil a připojovací vedení.

Obecné rizikové situace.
Na ochranu před zraněním dbejte na tyto body:

	▶ V oblasti chráněné proti výbuchu se smí přístroj používat pouze 
v případě, že je na typovém štítku uvedeno příslušné dodatečné 
označení. Při použití musí být dodatečné informace přiložené k 
přístroji a musejí být dodržovány s bezpečnostními pokyny pro 
oblast s nebezpečím výbuchu.

	▶ V oblasti UL musí být dodržován přiložený UL-návod.
	▶ Těleso mechanicky nezatěžujte (např. odkládáním předmětů nebo 
jako pomůcku k výstupu).

	▶ Na tělesech přístrojů neprovádějte žádné vnější změny. Části tělesa 
a šrouby se nesmí lakovat.

	▶ Aby zařízení nemohl někdo neúmyslně zapnout. 
	▶ Instalační a údržbové práce smí provádět jen oprávněný odborný 
personál pomocí vhodného nářadí.

	▶ Po přerušení elektrického nebo pneumatického napájení je třeba 
zajistit definované nebo kontrolované opětovné spuštění procesu.

	▶ Přístroj se smí používat pouze v bezvadném stavu a v souladu 
s návodem k obsluze.

Magnetický ventil typu 5282 byl vyvinut se zřetelem na uznávaná 
bezpečnostní pravidla a odpovídá současnému stavu techniky. 
Přesto mohou vzniknout rizika.

3.1	 Záruka
Předpokladem pro záruku je použití přístroje k určenému účelu se 
zohledněním specifických podmínek použití.

3.2	 Informace na internetu
Návody k obsluze a datové listy k typu 5282 naleznete na internetu na 
adrese:
http://country.burkert.com   Typ 5282

česky
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4	 TECHNICKÉ ÚDAJE
4.1	 Provozní podmínky

Na typovém štítku jsou uvedeny následující hodnoty*:
	• Napětí (tolerance ±10 %) / typ proudu

	• Výkon cívky (činný výkon ve W – zahřátí na provozní teplotu)
	• Rozsah tlaku

	• Materiál tělesa mosaz (MS) nebo ušlechtilá ocel (VA)
	• Materiál těsnění FKM, EPDM, NBR 

* viz následující popis typového štítku

Způsob účinku 2/2-cestného ventilu:

A (zavřený bez proudu) B (otevřený bez proudu)

2 (   )

1 (   )

2 (B)

1 (   )

Druh krytí:	� IP65 podle DIN EN 60529/IEC 60529 
se správně připojenou a instalovanou kabelovou hlavou, 
např. typu Bürkert 2508

4.2	 Podmínky použití
Teplota prostředí:		  max. +55 °C

U ventilů s povolením/certifikátem UL/UR je třeba zohlednit dodatečně 
následující hodnoty:
General Purpose Valve

Médium Teplota
Materiál těsnění

FKM NBR EPDM
Suchý 
vzduch, 
inertní plyn

Médium [°F] +32…+194 +32…+176 -13…+194
Prostředí [°F] +32…+131 +32…+131 -13…+131
Médium [°C] 0…+90 0…+80 -25…+90
Prostředí [°C] 0…+55 0…+55 -25…+55

Voda Médium [°F] +41…+194 +41…+176 +41…+194
Prostředí [°F] +41…+131 +41…+131 +41…+131
Médium [°C] +5…+90 +5…+80 +5…+90
Prostředí [°C] +5…+55 +5…+55 +5…+55

Nebezpečná 
média: 
olej, LPG 
plyn, kyslík

Médium [°F] +32…+194
Prostředí [°F] +32…+131
Médium [°C] 0…+90
Prostředí [°C] 0…+55

česky
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Fire Protection Service Valve

Médium Teplota
Materiál těsnění

NBR EPDM
Voda Médium [°F] +41…+194 +41…+194

Prostředí [°F] +32…+131 +41…+131
Médium [°C] +5…+90 +5…+90
Prostředí [°C] 0…+55 0…+55

Přípustná teplota média a povolená média v závislosti na materiálu 
těsnění:

Materiál 
těsnění

Teplota 
média

Přípustná média

FKM 0 °C…+90 °C Roztoky PER, topné oleje bez aditiv, 
diesel a topný olej bez aditiv, prací louh

EPDM -25 °C…+90 °C Kapaliny bez oleje a maziva, studená a 
horká voda

NBR 0 °C…+80 °C Studená a teplá voda

Délka provozu
Pokud není na typovém štítku jinak uvedeno, je magnetický systém určen 
pro nepřetržitý provoz.

Důležité upozornění pro funkční bezpečnost při nepřetržitém 
provozu.
Při delším klidovém stavu se doporučuje minimálně 
1–2 spínání za den.

Životnost

Vysoká spínací frekvence a vysoké tlaky snižují životnost.

česky
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4.3	 Normy a směrnice
Přístroj splňuje příslušné harmonizační předpisy EU. Kromě toho zařízení 
splňuje také požadavky zákonů Spojeného království.
V příslušné aktuální verzi EU prohlášení o shodě / UK prohlášení o 
shodě najdete harmonizované normy, které byly použity v postupu 
posuzování shody.

Označení UKCA s adresou dovozce.

4.4	 Typový štítek

Ty
po

vý
 š

tít
ek

Typ

Způsob účinku

DN
Materiál těsnění
Materiál tělesa

Identifikační 
číslo

Kód výrobce

Napětí, 
frekvence, výkon

Druh připojení,
Rozsah tlaku

Příklad:

Obrázek 1:	 Poloha a popis typového štítku

5	 INSTALACE
5.1	 Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění vlivem vysokého tlaku v zařízení.
	▶ Před uvolněním potrubí nebo ventilů odstraňte tlak a potrubí 
odvzdušněte.

Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
	▶ Před zásahem do přístroje nebo zařízení ho odpojte od napětí 
a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

	▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na 
bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění při nesprávné instalaci.
	▶ Instalaci smí provádět pouze autorizovaný odborný personál 
pomocí vhodného nástroje.

Nebezpečí zranění neúmyslným zapnutím přístroje a nekontrolo-
vaným opětovným spuštěním.

	▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
	▶ Po instalaci zajistěte opětovné kontrolované spuštění.

česky
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5.2	 Před montáží
Montážní poloha:

Montážní poloha je libovolná. Přednostně: pohon směrem nahoru.
	→ Před montáží zkontrolujte, zda není potrubí znečištěné a případně ho 

vyčistěte.

Filtr nečistot: Pro bezpečnou funkci  
magnetického ventilu je třeba před vstup ventilu  
instalovat filtr nečistot (≤ 500 µm).

5.3	 Montáž
	→ Podržte přístroj nástrojem (stranovým klíčem) na tělese, našroubujte 

do obou potrubí.

UPOZORNĚNÍ! 

Pozor, nebezpečí zlomení.
	• Magnetická cívka nesmí být používána jako rameno páky.

	→ Pozor na směr průtoku:  
Šipka na tělese označuje směr průtoku (žádná funkce v opačném 
směru průtoku).

5.4	 Nouzové manuální ovládání

UPOZORNĚNÍ!

Pozor.
	• U aretovaného nouzového manuálního ovládání již ventil nemůže být 
ovládaný elektricky.

1

2

Stisknout

Otočit

Nouzové manuální ovládání

Obrázek 2:	 Nouzové manuální ovládání

česky
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5.5	 Změna funkce ventilu
(nelze u variant s kódem CF02 a MT50)

max. 2,0 Nm

Pilotní ventil

O-kroužky

Označení směru 
průtoku

Obrázek 3:	 Instalace pilotního ventilu (změnit funkci ventilu)

NEBEZPEČÍ!

Únik média v důsledku netěsného přístroje.
Pokud během instalace pilotního ventilu zapomenete nebo nesprávně 
nasadíte O-kroužky, povede to k poškození přístroje a úniku média.

	▶ Před přišroubováním správně nasaďte O-kroužky do zářezů.

Směr průtoku

Funkce 
zavřený bez 
proudu

Funkce 
otevřený bez 
proudu

Funkce NC 
(zavřený bez proudu)
Pilotní ventil se 
instaluje tak, aby 
nouzové manuální 
ovládání ukazovalo 
opačným směrem než 
šipka směru průtoku.

Funkce NO  
(otevřený bez proudu)
Pilotní ventil se 
instaluje tak, aby 
nouzové manuální 
ovládání ukazovalo 
stejným směrem 
jako označení směru 
průtoku.

Obrázek 4:	 Funkce ventilu (zavřený bez proudu/otevřený bez proudu)

5.6	 Nastavení spínacích dob
Doby zavírání a otevírání ventilu lze v případě potřeby měnit bočními 
škrticími šrouby.
UPOZORNĚNÍ! 

Ráz při uzavírání u kapalných médií a krátkých dob zavírání.
	• Při kratších dobách zavírání se u kapalných médií objevují vyšší rázy 
při uzavírání. Důsledkem může být zkrácení doby životnosti mem-
brány a poškození jiných přístrojů a komponent zařízení.

česky
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POZOR!

Výstup média při příliš vyšroubovaných škrticích šroubech.

Prodloužit 
doby zavírání

Prodloužit 
doby otevírání

Zkrátit doby 
zavírání

Zkrátit doby 
otevírání

Obrázek 5:	 Prodloužit/zkrátit spínací doby

Zkrátit dobu zavírání

Obrázek 6:	 Zkrátit dobu zavírání pro DN13 VA

5.7	 Elektrické připojení hlavy kabelu
NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
	▶ Před zásahem do přístroje nebo zařízení ho odpojte od napětí 
a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

	▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na 
bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.

Pokud není připojený ochranný vodič, hrozí nebezpečí úrazu elekt-
rickým proudem!

	▶ Vždy připojte ochranný vodič a zkontrolujte elektrický průchod mezi 
magnetickou cívkou a tělesem.

Povolená hlava kabelu např. 
typ 2508 nebo jiné vhodné hlavy 

kabelu podle 
DIN EN 175301-803 typ A

max. 1 Nm

Těsnění

Obrázek 7:	 Elektrické připojení hlavy kabelu

česky
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Dbejte na napětí a typ proudu podle typového štítku.

	→ Našroubujte pevně hlavu kabelu (povolené typy viz datový list), dbejte 
přitom na maximální točivý moment 1 Nm.

	→ Zkontrolujte správné usazení těsnění.
	→ Připojte ochranný vodič a zkontrolujte elektrický průchod mezi mag-

netickou cívkou a tělesem.

5.7.1	Elektrické připojení – impulsní (CF 02)
24 3

1

Svorka 1
(=) ∼ 
(+) L1

(–) N

PE

Svorka 2

Svorka 3

Ochranný 
vodič

Obrázek 8:	 Schéma zapojení

Připojovací svorky v hlavě kabelu jsou označeny čísly 1 až 3 
podle svorek na ventilu.

Postup:

	→ Připojte impulsní ventily (variabilní kód CF 02) podle „Obrázek 8: 
Schéma zapojení“. Impulz na svorku 1 zavře ventil, impulz na svorku 
2 otevře ventil.

	→ Standardní zařízení L1/+ resp. N/– připojte na svorku 1 a 2 nezávisle 
na polaritě.

UPOZORNĚNÍ! 

Důležité pokyny:
	▶ Vyvarujte se současnému vysílání impulsů na obě vinutí cívky.
	▶ Paralelně se svorkami nesmí být zapojené žádné další spotřebiče 
(relé apod.).

	▶ Přípojka cívky, která je právě bez napětí, musí být galvanicky 
oddělená (otevřená).

	▶ Pokud jsou dva nebo více ventilů zapojeny paralelně, je třeba 
zajistit použití 2- nebo vícepólových spínačů, aby byl splněn tento 
požadavek.

Elektrické připojení hlásiče polohy (varianta kódu LF02, 
resp. LF03) – viz návod k obsluze typu 1060.

česky
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5.7.2	Elektronická varianta Kick-and-Drop 
(magnetická cívka ACP016)

Informace k magnetické cívce ACP016 naleznete v příslušném návodu k 
obsluze na https://country.burkert.com

NEBEZPEČÍ

U magnetických cívek se svorkovou připojovací skříňkou je třeba 
navíc věnovat pozornost následujícímu:

	▶ Zavádějte pouze trvale instalované kabely a vedení.
	▶ Používejte vhodné kabely a kabelové vstupy. Věnujte pozornost 
údajům v návodu k obsluze typu ACP016.

	▶ Ve svorkové připojovací skříňce zapojujte pouze žíly se jmenovitým 
připojením mezi 0,5 mm2 a 2,5 mm2.

	▶ Šrouby svorek utáhněte 0,25 Nm.
	▶ Řádně uzavřete víko skříně.  
Šroub uzávěru utáhněte 2 Nm.

	▶ Zkontrolujte průchodnost připojení ochranného vodiče.
	▶ Víko skříně otevírejte pouze tehdy, když je zařízení ve stavu bez napětí.
	▶ Připojte maximálně 2 vodiče na svorku.

5.7.3	Magnetické cívky s kabelovým vývodem

Připojovací kabel je zalit s magnetickou cívkou typu ACP016 
a nelze ho demontovat.
Dodržujte napětí uvedené na typovém štítku.

Obsazení žil:

Barva žíly Obsazení přípojek
zeleno-žlutá Ochranný vodič

černá Fáze / kladný pól (+)
černá Neutrální / záporný pól (–)

5.7.4	Magnetické cívky se svorkovou připojovací 
skříňkou

Poloha Obsazení přípojek

Ochranný vodič 

Neutrální vodič /
záporný pól (–)

Fáze / kladný pól (+)

Obrázek 9:	 Svorková připojovací skříňka

česky
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6	 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA, 
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

6.1	 Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění vlivem vysokého tlaku v zařízení.
	▶ Před uvolněním potrubí nebo ventilů odstraňte tlak a potrubí 
odvzdušněte.

Nebezpečí zranění vlivem zásahu elektrickým proudem.
	▶ Před zásahem do přístroje nebo zařízení ho odpojte od napětí 
a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

	▶ Dbejte na platné pokyny proti zamezení nehodám a na 
bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění při nesprávné instalaci.
	▶ Instalaci smí provádět pouze oprávněný odborný personál za 
pomoci vhodného nářadí.

Nebezpečí zranění neúmyslným zapnutím přístroje a nekontrolo-
vaným opětovným spuštěním.

	▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
	▶ Po preventivní údržbě zajistěte opětovné kontrolované spuštění.

6.2	 Poruchy
Zkontrolujte při poruchách, zda

	→ je přístroj instalován dle předpisů,
	→ je správně provedeno elektrické a pneumatické připojení,
	→ přístroj není poškozený,
	→ jsou všechny šrouby pevně dotažené,
	→ jsou napětí a tlak ve shodě,
	→ potrubí jsou bez nečistot.

Porucha Možná příčina
Ventil nespíná Zkrat nebo přerušení cívky

Tlak média, zda není mimo povolený rozsah 
tlaku
Aretované nouzové manuální ovládání.

Ventil nespíná Vnitřní prostor ventilu je znečištěný
Aretované nouzové manuální ovládání.

UPOZORNĚNÍ! 

Provedení chráněná proti výbuchu smí být opravována pouze 
u výrobce.

česky
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7	 NÁHRADNÍ DÍLY
POZOR!

Nebezpečí zranění, věcné škody kvůli nesprávným dílům.
Nesprávné příslušenství a nevhodné náhradní díly mohou způsobit 
zranění a škody na přístroji a jeho okolí.

	▶ Používejte jen originální příslušenství a originální náhradní díly firmy 
Bürkert.

7.1	 Objednání náhradních dílů
Náhradní díly

Objednejte si sadu náhradních dílů SET 3 nebo servořízení s magnetickou 
cívkou (kompletní) pod identifikačním číslem přístroje.
	• Sada náhradních dílů, viz „7.2 Schematický nákres“.
	• Identifikační číslo přístroje najdete na typovém štítku. Viz také kapitolu 

„4.4 Typový štítek“.

7.2	 Schematický nákres

Pilotní ventil

SET 3

česky
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8	 PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE
UPOZORNĚNÍ! 

Poškození při přepravě.

Nedostatečně chráněné přístroje se mohou přepravou poškodit.
	▶ Přístroj přepravujte v nárazuvzdorném obalu, chráněný před vlhkem 
a nečistotami. 

	▶ Dodržujte povolené mezní hodnoty skladovací teploty.
Nesprávné skladování může způsobit škody na přístroji.

	▶ Přístroj uchovávejte v suchém a neprašném prostředí.
Skladovací teplota: -40 °C...+80 °C

Ekologická likvidace

	▶ Dodržujte vnitrostátní předpisy týkající se likvidace 
a životního prostředí.

	▶ Elektrické a elektronické spotřebiče shromažďujte 
odděleně a zlikvidujte v souladu s předpisy.

Další informace naleznete na internetu na adrese: country.burkert.com

česky
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