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1	 使用说明
本使用说明对产品的整个生命周期进行说明。请妥善保管本说明
书，以便所有用户都能查阅该手册内容，以及将来能够将其转交给
设备的新所有者。

关于安全的重要信息！
请仔细阅读使用说明。尤其注意章节3 基本安全提示和2 预期用
途。
	▶ 必须阅读并理解本使用说明。

1.1	 术语定义
	• 本说明中所用术语“产品”始终表示 8741 型 ETHERNET 

MFM/MFC 或 8741 型模拟 MFM/MFC。
	• 本使用说明中所用术语“工业以太网”，是指与现场总线协议 

PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 或 Modbus TCP 通信的
设备。

1.2	 使用的图标
本使用说明书中使用了以下图标。

危险

警告当前危险！
	▶ 不遵守会导致死亡或严重伤害。

警告

警告潜在危险情况！
	▶ 不遵守可能导致严重伤害或死亡。

当心

警告可能存在的危险！
	▶ 不遵守可能会导致中度或轻微受伤。

注意！

警告财产损失！

重要提示和建议。

请参阅使用说明或其他文档中的信息。

	▶ 指出避免危险的指示。
	→ 表示要执行的工作步骤。

 表示结果。
Menu 表示操作界面的文本。

中文
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2	 预期用途
不当使用产品可能会对人员、周围设备和环境造成危害。
8741 型 MFM 仅用于测量纯净干燥气体的质量流量。
8741 型 MFC 仅用于调节纯净干燥气体的质量流量。

	▶ 使用时，请遵守合同文件、使用说明、铭牌以及校准牌上指定
的数据、操作条件和使用条件。

产品 
	▶ 仅用于在铭牌上以及校准协议内说明的介质。
	▶ 仅在室内使用。
	▶ 仅用于 2000 m 及以下海拔。
	▶ 只能与 Bürkert 推荐或许可的第三方设备和组件搭配使用。
	▶ 谨慎操作，确保定期、专业的保养。
	▶ 仅在完好状态下操作，并注意妥善储存、运输、安装和操作。
	▶ 仅按规定使用。

3	 基本安全提示
此安全提示未考虑在产品的安装、使用和保养期间可能发生的不可
预见的状况或事件。
运营的公司有责任遵守当地的安全规定以及对人员安全负责。

设备/产品中的高压会导致受伤！
	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请关闭压力并排空/清空管
路。

触电可能导致受伤。
	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请先断电，并确保电源不会被
意外接通。

	▶ 遵守适用的电气设备事故预防规定和安全规定！
产品的热表面会导致灼伤危险/火灾危险！

	▶ 请勿赤手触摸热表面。
	▶ 触摸产品时请戴上防护手套。
	▶ 使产品远离易燃物质和介质。

介质溢出会带来危险！
	▶ 遵守所用工作介质的适用事故预防规定和安全规定。
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一般危险情况。

为避免人身伤害：

	▶ 在出厂时未安装不锈钢滤网的情况下，请勿运行产品。

	▶ 仅在校准铭牌上指定的安装位置 
运行产品。

	▶ 产品的工作压力不得高于校准铭牌上规定的最大校准压力 
(MFM) 或比例阀 (MFC) 的密封压力。

	▶ 本产品只能用于在校准协议中规定作为工作介质的介质。

	▶ 仅使用产品材料耐受的清洁剂进行清洁和去污。可以在我们的
主页 (country.burkert.com) 上找到相应的概述。 
若有不明之处，可联系当地的经销处。

	▶ 请勿对产品进行任何更改，也不要使产品承受机械应力。

	▶ 保护设备/产品免受意外操作。

	▶ 只有经过培训的专业人员才能进行安装工作和维护工作。

	▶ 供电和流体供应中断之后，确保过程受控重启。

	▶ 遵守一般行业规则。

注意！

静电敏感元件/组件！

产品包含对静电放电 (ESD) 反应灵敏的电子元件。与带静电的人
或物体接触可能会损坏这些元件。在最坏的情况下，它们会被立
即损坏或在调试后出现故障。

	• 请遵守 EN 61340-5-1 的要求，尽量减少或避免因突然释放静
电而造成损坏的可能性！

	• 施加电源电压时，请勿触摸电子组件！

中文
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4	 一般信息

4.1	 制造商名称、制造商地址和国际联系地址
制造商的名称以嵌入标签的形式显示在产品的盖子和外壳上。
可以通过以下地址联系设备制造商：

Bürkert SAS
Rue du Giessen
F-67220 TRIEMBACH-AU VAL

我们的国际经销处地址可以在以下网站 country.burkert.com 找到。

4.2	 保修
保修的取决于产品的使用是符合使用说明中指定的工作条件。

4.3	 互联网上的信息
8741 型的使用说明和数据表可在以下网址：www.burkert.com 
找到。

5	 说明

5.1	 MFM 结构

5

69
8

7

1
2

3

4

1.	 仅限 Ethernet 版本：3 针可拆卸端子排，随产品提供

2.	 电气连接：
	- 2x RJ45 插口（Ethernet 版本）
	- 或者 D-Sub-DE9 插头（模拟版本）
	- 或 6 针可拆卸端子排（模拟版本），随产品提供

中文
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3.	 流体接口
4.	 用于功能性接地连接的 M4 螺钉
5.	 流动方向
6.	 产品状态 LED（根据 NAMUR NE 107）
7.	 通信 LED（Ethernet 版本）
8.	 büS 接口（仅限客户服务）
9.	 配置存储器的插槽

图 1：	 8741 型 MFM 说明

5.2	 MFC 结构

5

9

8

2

3

4

6

1

7

1.	 仅限 Ethernet 版本：3 针可拆卸端子排，随产品提供
2.	 电气连接：

	- 2x RJ45 插口（Ethernet 版本）
	- 或者 D-Sub-DE9 插头（模拟版本）
	- 或 6 针可拆卸端子排（模拟版本），随产品提供

3.	 流体接口
4.	 用于功能性接地连接的 M4 螺钉
5.	 流动方向
6.	 产品状态 LED（根据 NAMUR NE 107）
7.	 通信 LED（Ethernet 版本）
8.	 büS 接口（仅限客户服务）
9.	 配置存储器的插槽

图 2：	 8741 型 MFC 说明
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5.3	 显示产品状态的 LED
产品具有显示产品状态的 LED，其颜色和状态相应切换。
如果同时存在多个产品状态，则显示最高优先级最高的产品状态。

显示根据 
NE 107

颜色代码（适
用于 PLC）

说明 含义

红色 5 失灵、错误或故障 基于产品内或其外围设备的功能故障，测量值（对于 MFM）无效或者调节模式（对于 MFC）不
可用。

橙色 4 功能控制 产品正在使用，因而测量值（对于 MFM）或调节模式（对于 MFC）暂时无效。

黄色 3 不符合规范 产品的环境条件或工艺条件超出了规定范围。
产品内部诊断指示产品或过程属性中的问题。

蓝色 2 需要维护 产品还处于测量模式（对于 MFM）或者调节模式（对于 MFC）。但功能暂时受限。
进行必要的维护工作。

绿色 1 诊断启用 未产生任何触发。状态更改以彩色显示。
消息通过可能连接的现场总线传输。

白色 0 诊断停用 产品已接通。
状态情况不显示。
消息未列入消息列表或者通过可能连接的现场总线传输。

表 1：	 产品状态 LED 说明

如果 LED 闪烁，则产品与 PC 软件 Bürkert Communicator 软件之间的连接已建立。

关于所示产品状态的详细说明，参见章节 11.1 显示产品状态在第 34 页

中文
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5.4	 用于连接 Ethernet 网络的 LED
工业以太网产品在各个 RJ45 连接器上分别具有 2 个 LED，它们显
示与网络的连接状态。

Link/Act LED（绿色） Link LED（黄色）

图 3：	 RJ45 连接器上的 LED 位置和说明

Link/Act-LED 含义
接通，快速闪烁 与上一级协议层建立连接。传输数据。

接通，缓慢闪烁 未连接到协议层。
重启产品之后大约 20 秒发生。

无色 未连接到网络。

表 2：	 Link/Act LED 的说明

Link-LED 含义
接通 建立网络连接。

无色 未连接到网络。

表 3：	 Link LED 的说明

5.5	 通信 LED（Ethernet 版本）
工业以太网产品具有显示产品和 PLC（可编程控制器）之间通信状
态的 LED。

通信 LED 说明 含义
绿色 运行 建立与 PLC 的连接。

红色 故障 与 PLC 的连接未启用。
表 4：	 Ethernet 版本的通信 LED 说明

5.6	 büS 服务接口和 Bürkert Communicator 软
件（PC 软件）

büS 服务接口可作为短期服务使用。
若要使用 büS 服务接口和 Windows 下运行的 Bürkert 
Communicator 软件，需要可作为附件购买的 büS 驱动盘套件 
（参见12.1 电气配件）。

图 4：	 büS 驱动盘，插入产品的相应接口

中文
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8920 型 Bürkert Communicator 软件可以实现例如：
	• 设置产品参数，例如调试的基本设置，
	• 执行诊断，例如读取故障存储器，
	• 更新软件，
	• 匹配用户特定的校准曲线。

5.7	 可更换的配置存储器

注意！

如果配置存储器损坏或丢失，可以从 Bürkert 经销处购买新的配
置存储器。 
参见章节 12.1 电气配件 和 10.3 更换配置存储器。

该产品具有可更换的配置存储器，产品特定数据位于该存储器上。
在交付状态下，配置存储器已插入产品。
通过配置存储器可以交换具有相同 ID 号的产品的特定数据。例如，
将损坏产品的数据传输至新产品。
在配置存储器上保存例如波特率、地址和/或产品测量点的名称。
如果在产品启动时，产品特定数据位于已插入的配置存储器上，则
产品将接受这些数据。但是，如果配置存储器上没有产品特定的数
据，则产品会在其上保存自己的数据。

已存储数据的列表可在 EDS 文件的帮助信息中找到（下载
地址 country.burkert.com）。

5.8	 MFC（质量流量控制器）的工作原理

w

xout

y

x

xd = w - x

电子设备

传感器 比例阀

介
质

入
口

介
质

出
口

w = 质量流量设定值
x = 质量流量实际值
y = 比例阀的目标位置

图 5：	 MFC（质量流量控制器）的功能图表

中文
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5.9	 MFC 的比例阀
MFC 中所用的比例阀是直动式、常闭型电磁阀。

注意！

对于硬密封材料，无法确保比例阀的紧密关闭功能。
在规定的压力范围内使用时，MFC 中使用的调节质量流量的比
例阀也承担紧密关闭功能。
特殊情况： 
如果阀座垫圈由特殊的硬密封材料（例如 PCTFE）制成，例如
阀门额定宽度 0.05 和 0.1 mm，则比例阀的泄漏率与配有软阀
座密垫圈（FKM 或 EPDM）的产品相比有所不同。 
在这两种情况下，泄漏率最大为 1 Nml/min（空气）。 
可应要求提供更高的密封性。

电磁阀的公称直径取决于所需的额定流量 Qnenn、过程中的压力条
件和工作介质的密度。

	→ 请参阅 8741 型数据表，以便根据应用选择适当的公称直径。

6	 技术数据

6.1	 一致性
该产品符合根据欧盟符合性声明的欧盟指令（如果适用）。

6.2	 标准
用于证明符合指令的适用标准可在欧盟型式检验证书和/或欧盟符
合性声明中找到（如果适用）。

6.3	 工作条件

警告

在室外使用时会因功能故障导致受伤危险！

	▶ 请勿在户外使用本产品。

警告

压力、介质溢出会导致受伤危险！

重要的、产品特定的数据在铭牌和校准牌上说明。

	▶ 本产品仅适用于规定的工作介质。

	▶ 不得超过规定的校准压力。

中文
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环境温度 –10 °C~+50 °C 1)

介质温度 	• –10 °C~+70 °C
	• –10~+60 °C（针对氧气）

环境空气湿度 < 95%，无冷凝
防护等级： IP20 2)

工作压力 最大 10 bar（取决于比例阀的公称
直径）

图 6：	 产品的工作条件

1)	 仅限 Ethernet 版本：最高温度取决于 2 个产品之间的间距。如果 2 个
产品之间的间距小于 30 mm，请联系 Bürkert。
2)	 防护等级 IP20 未根据 UL 61010 进行评估，已由 Bürkert 检测。

6.4	 机械参数
尺寸、重量：参见产品数据表

基体： 铝或不锈钢 1.4305
外壳

	• Ethernet 版本 	• 聚碳酸酯 (PC) 和铝
	• 模拟版本 	• 聚碳酸酯 (PC)

密封材料 参见铭牌
比例阀的其他介质接触部分 1.4310、1.4113、1.4305

表 5：	 产品材料

6.5	 流体数据

校准介质 工作介质或空气
质量流量范围 
参照 N2 (IN/min)

	• 0.025~160（当测量范围为 1:50）
	• 0.01~160（当测量范围为 1:20）

测量精度 测量值的 ±0.8%3)

最终值的 ±0.3%3)

（在 1 分钟的加热时间过后）
测量范围/控制范围 1:50*  

* 更大测量范围可应要求提供。 
重复性：最大限度值的 ±0.1%

工作介质 参见铭牌
质量 干净且干燥。质量等级符合 

DIN ISO 8573-1。参见下方。
3)	 如果工作介质与校准介质不同，实际测量精度可能偏离数据表中给出的
值。当将天然气用作工作介质时，测量精度取决于天然气的成分，而天然
气的成分会因产地和季节而不同。
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为 达 到 要 求 的 测 量 或 调 节 精 度 以 及 满 足 安 全 要 求 ， 依 据 标 准 
ISO  8573-1（压缩空气——第 1 部分：杂质和纯度等级）气体或
混合气体应当满足以下质量标准：
最大颗粒尺寸：	 	 	 	 等级 2：	 1 μm
最大颗粒密度：	 	 	 	 等级 2：	 1 mg/m³ 
压力下的最大露点	 	 ：	 等级 4：	 3 °C
最大含油量	 	 	 	 	 等级 1：	 0.01 mg/m³
其他信息参见 ISO 8573-1。
其他危险气体可应要求提供。在正常工作条件下，本产品不释放无
气体。

6.5.1	 压力损失图表 (MFM)
质量流量计具有压降，其取决于流量、管道接口直径以及工作气体
的密度。压力损失可以结合下列图表确定。
图表例如显示空气环流时的压力损失。
图表的两个压缩空气曲线例如用于如下结构形式：
	• ¼英寸管道接口，
	• 产品下侧的法兰接口（适用于模块安装组件）。

例如：在 55 Nl/min 流量和 1/4 英寸管道接口中，压力损失 pair 
为 20 mbar（如 图 7 中所示）。
对于空气以外的其他工作气体可以如下确定压降：
1.	 读出图表中的压力损失 pair（列出 Qgas = Qair）。
2.	 结合如下公式计算压力损失 pgas：

ρ

ρ空气
空气

根据 DIN 1343，方根下是标准状态下的工作气体和空气的密度 
(PN = 1013.25 mbar，TN = 273.15 K)。
氩气示例： 
在 55 Nl/min 流量和 1/4 英寸管道接口中，压力损失为

氩气
= 20 mbar

1.784

1.294 = 27.6 mbar
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法
兰

1/4 英寸

55 Nl/min 流量时的空气压
力损失 

1/4 英寸
法兰

图 7：	 压力损失图表 MFM；涉及空气

6.6	 Ethernet 版本的电气参数
工作电压 •	 MFC：24 V DC ± 10%；残余波纹度 < 2%

•	 MFM：24 V DC ±10%
最大功率消耗 参见产品铭牌或者在以下网站 

country.burkert.com查看 8741/8742/8746 
型使用说明的补充文件。

现场总线接口 PROFINET、EtherNet/
IP、EtherCAT、Modbus TCP

LED 	• 1 个 LED（符合 NAMUR NE 107*）
	• 1 个通信 LED
	• 2 个 Link/Act LED（绿色）
	• 2 个 Link LED（黄色）

电气连接 	• 3 针端子排，光栅 3.5 mm
	• 2 RJ45 插口
	• büS 服务接口

*	 �NAMUR 建议 (NE) 107：现场设备的自我监控和诊断。 
�测量与控制标准委员会 (NAMUR) 是面向流程工业自动化技术用户的国
际协会。
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6.7	 模拟版本的电气参数

工作电压 	• MFC：24 V DC ± 10% 
（15 V DC ± 10% 可应要求提供）； 
残余波纹度 < 2%

	• MFM：24 V DC ± 10% 
（15 V DC ± 10% 可应要求提供）

最大功率消耗 参见产品铭牌或者在以下网
站 country.burkert.com查看 
8741/8742/8746 型使用说明的补充
文件。

模拟输入设定值

	• 0/4~20 mA 	• 最大输入阻抗：200 W 
分辨率：5 µA

	• 0~5/10 V 	• 最小输入阻抗：20 kW 
分辨率：2.5 mV

模拟输入设定值

	• 0/4~20 mA 	• 最大回路阻抗：工作电压为 24 V DC 
时为 600 W（工作电压为 15 V DC 时
为 200 W）； 
分辨率：20 µA

	• 0~5/10 V 	• 最大电流：20 mA 
分辨率：10 mV

数字输入 

	• 0~0.2 V

仅限带 D-sub-DE-9 插头的模拟版本 

	• 用于启用级别 1
	• 1~4 V或开路 	• 用于启用级别 2
	• 5~28 V 	• 用于启用级别 3

继电器输出 仅限带 D-sub-DE-9 插头的模拟版本

常闭触点（断开触点），无电势
LED 1 个 LED（根据 NAMUR NE 107*）
电气连接 	• D-sub-DE-9 插头或 6 针端子排具有 

5.0 mm 间距
	• büS 服务接口

*	 �NAMUR 建议 (NE) 107：现场设备的自我监控和诊断。 
�测量与控制标准委员会 (NAMUR) 是面向流程工业自动化技术用户的国
际协会。
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6.8	 标识

警告

压力、介质溢出会导致受伤危险！
重要的、产品特定的数据在铭牌和校准牌上说明。

	▶ 本产品仅适用于规定的工作介质。
	▶ 不得超过规定的校准压力。

6.8.1	 校准牌

5

4
3
2
1

6

Mass Flow Controller
Medium 1                Medium 2
P1: 1,00 barg          P1: 1,00 barg
Mounting: horizontal upright

Id: 00******

QC passed: __ . __ . ____

1.	 产品型号
2.	 校准介质
3.	 校准压力
4.	 安装位置
5.	 产品订单号
6.	 校准日期

图 8：	 校准牌说明

6.8.2	 标准铭牌

8741  24V ...   11W [7,5W]
IP20 NEC Class 2 only
5,0   Nl/min   Air
10,0 Nl/min   Air
Profinet 10/100Mbit/s
GR:1  KL:A   Ta=-10°C..+50°C
S/N 1000   W41ME  PS=100barg  EPDM
00******

1 2 3

4

5
6

7810

11

9

12
13
14
15
16

1.	 产品型号
2.	 电源电压、直流电
3.	 功耗符合 UL 61010-1 [典型的功耗1)]
4.	 警告图标：遵守产品随附的使用说明。
5.	 环境温度
6.	 密封材料
7.	 爆破压力
8.	 制造商代码
9.	 阀门级别依据 DVGW 2)

10.	产品订单号

1) 条件：23 °C 的环境温度，100% 额定流量，30 分钟调节模式
2) DVGW = 德国燃气与供水工业技术和科学协会
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11.	序列号
12.	产品类别

13.	通信接口（Ethernet 版本）或者输入和输出（模拟版本）
14.	额定流量 (Qnenn)、单位和工作介质气体 2
15.	额定流量 (Qnenn)、单位和工作介质气体 1
16.	防护等级

图 9：	 铭牌说明（示例）

6.8.3	 附加标识

R
u

e
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u
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ie
ss

e
n

F
-6

7
2

2
0

 T
ri

e
m

b
ac

h
M

ad
e

 i
n

 F
ra

n
c

e

合格标志

认证

图 10：	 符合性与认证说明

有关产品上较旧标识的说明，参见 country.burkert.com 
上的相应补充说明。

DC-B0-58-FF-FF-FF

图 11：	 Ethernet 版本：MAC 地址说明（示例）

ETH 2

ETH 1

图 12：	 Ethernet 版本：Ethernet 端口说明

6.9	 通信接口：工业以太网

其他支持功能 DCP，VLAN 优先级标
记，Shared Device

传输速率 100 MBit/s
数据传输层 Ethernet II，IEEE 802.3
IRT 不支持
MRP 支持 MRP 客户
最短周期 1 毫秒
(AR) 应用关系 同时处理多达 2 个 

IO-AR，1 个 Supervisor AR 
和 1 个 Supervisor DA AR

PROFINET IO 规格 V2.3
拓扑识别 LLDP，SNMP V1，MIB2， 

Physical Device Record 
Object

表 6：	 PROFINET 数据
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Address Conflict 
Detection (ACD)

支持

DHCP 支持
BOOTP 支持
CIP 重置服务 为识别对象键入 0 和 1
传输速率 10~100 MBit/s
双工模式 半双工、全双工、自动协商
数据传输层 Ethernet II，IEEE 802.3
DLR（环形拓扑） 支持
MDI 模式 MDI，MDI-X，Auto-MDIX
预定义的标准对象 	• Identity (0x01)

	• Message Router (0x02)
	• Assembly (0x04)
	• Connection Manager (0x06)
	• DLR (0x47)
	• QoS (0x48)
	• TCP/IP 协议接口 (0xF5)
	• EtherNet Link (0xF6)

表 7：	 EtherNet/IP 数据

传输速率 10和100 MBit/s
数据传输层 Ethernet II，IEEE 802.3
Modbus 功能代码 1，2，3，4，6，15，16，23
操作模式 消息模式：服务器

表 8：	 Modbus TCP 数据

7	 安装

7.1	 安全提示

危险

设备/产品中的高压会导致受伤！

	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请关闭压力并排空/清空管路。

触电可能导致受伤。

	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请先断电，并确保电源不会被
意外接通。

	▶ 遵守适用的电气设备事故预防规定和安全规定。

介质泄漏会导致受伤危险。

	▶ 遵守所用工作介质的适用事故预防规定和安全规定。

警告

安装不当可能导致受伤危险！

	▶ 安装只能由经过培训的专业人员使用合适的工具进行！

	▶ 避免无意操作设备。

	▶ 安装后确保受控重启。
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安装产品的工作步骤：
1. 机械安装。参见章节 7.4。
2. 流体系统安装。参见章节 7.5。
3. 电气安装。参见章节 7.6。
4. 必要时，设置 Ethernet 地址。参见章节 7.7。

7.2	 其他文件
• Bürkert Communicator 软件中的产品特定帮助信息（参见相

应的使用说明）
• 8741 型设备说明文件和对象说明（通过以下网站下载

www.burkert.com）
• 8741	型附加说明（通过以下网站下载 www.burkert.com）
• 适用于 LabVIEW 的 büS 驱动程序可应要求提供。

7.3	 安装前的建议
	→ 在进行产品的流体安装之前，清除设备管路以及流体输送组件

内的所有污垢。

注意！

污垢会导致故障。
▶ 在工作介质受污染的情况下，在产品上游安装过滤器（筛孔尺

寸 ≤ 25 µm）以确保 MFC 无故障运行。参见章节 6.5 流体
数据。

7.4	 机械安装

振动对 MFC 的比例阀有不良影响。
▶ 避免强烈的振动。

	→ 请遵守校准牌或校准协议上规定的安装位置。

7.5	 流体系统安装

危险

设备/产品中的高压会导致受伤！
▶ 在对装置或设备进行作业之前，请关闭压力并排空/清空管路。

警告

泄漏带来危险！
在低质量流量和高压情况下请特别注意系统密封性，以防止工作
介质错误计量或溢出。
关于安全密封
▶ 管道连接（例如卡套连接）无张力地安装。
▶ 使用卡套连接实现绝对密封。
▶ 仅使用直径适合本产品且表面光滑的管路。

为了连接到过程，本产品配有工艺连接板，该工艺连接板具备符合 
DIN ISO 228/1 的螺纹。

	→ 如果产品供货范围内没有包含管道连接，则根据产品接口选择
管道连接。卡套连接作为配件提供，参见 表 9。
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具有符合 
DIN ISO 228/1 
的螺纹的产品接口

管路直径

订单号

不锈钢制卡套
连接

密封件 
（1 个）

G 1/4 6 mm 901 538
901 575

G 1/4 8 mm 901 540
G 1/4 1/4 英寸 901 551

901 579
G 1/4 3/8 英寸 901 553

表 9：	 不锈钢制卡套连接和密封环

该工作步骤对 Bürkert 提供的卡套连接进行说明。

步骤：
无需入口段。
产品的一侧的管道连接已说明。相同的方法适用于产品的其他侧
面。该方法适用于 Bürkert 提供的卡套连接。

	→ 管道直角切割 [1] 并去毛刺 [2]。

1 2

图 13：	 管路切割和去毛刺
	→ 移除封闭连接开口的保护帽。
	→ 相继将联管螺母 [A] 和卡套推至管路上。

A

B
C

卡套

图 14：	 将联管螺母和卡套推至管路上
	→ 安装密封环 [C] 并将连接螺纹 [B] 拧接在产品上（拧紧扭矩 

25~28 Nm，或 18.44~20.65 lbf ft）。
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C B

图 15：	 安装密封环并拧接连接螺纹

	→ 推入管路并用手拧紧联管螺母 [A]。

A

图 16：	 推入管路，拧紧联管螺母

	→ 利用开口扳手拧紧联管螺母，从而密封接口（拧紧扭矩 
25~28 Nm，或 18.44~20.65 lbf ft）。

图 17：	 拧紧联管螺母

	→ 对产品另一侧的流体接口执行相同的操作。

7.6	 电气安装
危险

触电可能导致受伤。
	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请先断电，并确保电源不会被
意外接通。

	▶ 遵守适用的电气设备事故预防规定和安全规定。

注意！

产品正常运行的前提条件！
	▶ 使用电量充足的电源。
	▶ 针对 MFC 注意允许的最大工作电压残余波纹度（残余波纹度 
< 2%）。

	▶ 针对 Ethernet 版本的接口仅使用 CAT-5e 类或更高类别的屏
蔽工业以太网电缆。

	▶ 针对模拟版本接口仅使用电缆屏蔽。
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注意！

UL 认证的版本必须以下列方式之一提供：
	▶ 根据 UL/IEC 61010-1 的“限能电路”(LEC)
	▶ 依据 UL/IEC 60950 的“限功率电源”(LPS)
	▶ SELV/PELV 配备 UL 认证的过电流保护，依据 UL/
IEC 61010-1，表格 18（例如 Block PM-0124-020-0）

	▶ 2 级 NEC 电源

7.6.1	 连接电源电压和功能性接地（Ethernet 版本）

3 针端子排 针脚 引脚分配

1 32

1 FE（功能性接地）
2 DGND
3 +24 V

图 18：	 引脚分配；3 针端子排

	→ 打开产品盖子。
	→ 导线根据图 18中的引脚分配连接。
	→ 产品接地，参见章节 7.6.5。
	→ 采用 0.22~0.25 Nm 或 0.16~0.18 lbf ft 拧紧扭矩拧紧导体。

7.6.2	 连接工业以太网（仅 Ethernet 版本）

在 Ethernet 版本中，电缆屏蔽通过插口壳体连接。

两个 RJ45 插口具有相同的引脚分配。

RJ45 针脚 引脚分配

12345678

1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 N.C：
5 N.C：
6 RX-
7 N.C：
8 N.C：
外壳 FE

图 19：	 引脚分配； RJ45 插口

	→ 如果另一协议用作 EtherCAT，Ethernet 电缆连接在两个插口
的其中一个上。

	→ 如果使用 EtherCAT 协议，接入的 Ethernet 电缆（来自 
PLC）连接至以 ETH1 标记的插口上，接出的 Ethernet 电缆连
接至以 ETH2 标记的插口上。
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7.6.3	 连接带 D-sub-DE-9 插头的模拟版本

在带 D-sub-DE-9 插头的模拟版本中，电缆屏蔽通过插头
壳体连接。

9 针 D-sub-DE-9 插头 针脚 引脚分配

1
2
3
4
5

6
7
8
9

1 数字输入——参考电位 
GND 触点 2

2 GND
3 +24 V DC：

4 继电器——常闭触点 
（断开触点）

5 继电器——参考触点
6 设定值输入 +
7 设定值输入 GND
8 实际值输出 +
9 实际值输出 GND
外壳 FE

图 20：	 D-sub-DE-9 插头引脚分配；模拟版本

	→ D-sub-DE-9 电缆插口安装在插头上。
	→ 拧紧螺钉（拧紧扭矩 0.5~0.6 Nm 或 0.37~0.44 lbf ft）。
	→ 产品接地，参见章节 7.6.5。

7.6.4	 连接带 6 针端子排的模拟版本

固定电缆屏蔽以获得产品的正确功能。
	→ 将电缆屏蔽导体与 M4 螺钉连接（参见 图 22，章

节 7.6.5），或者直接或者借助电缆接线头。

6 针端子排 针脚 引脚分配

1

2

3

4

5

6

V+

V-

AI+

AI-

AO+

AO-

1 +24 V DC：
2 GND
3 设定值模拟输入 +
4 设定值模拟输入 GND
5 实际值模拟输出 +
6 实际值模拟输出 GND

图 21：	 引脚分配 6 针端子排；模拟版本

	→ 导线根据图 21中的引脚分配连接。
	→ 拧紧螺钉（拧紧扭矩 0.5~0.6 Nm 或 0.37~0.44 lbf ft）。
	→ 产品接地，参见章节 7.6.5。
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7.6.5	 连接功能性接地

警告

静电放电造成火灾和燃烧危险！
产品的静电放电会点燃易燃气体。

	▶ 壳体通过具有大横截面的短电缆与功能性接地 (FE) 相连，以
避免静电放电。

警告

当不连接功能性接地 (FE) 时，则未遵守 EMV 法规条款。
	▶ 壳体通过具有大横截面的短电缆与功能性接地 (FE) 相连。

	→ 产品接地：
	- 或者借助 M4 螺钉（拧紧扭矩 1.8~2 Nm 或 

1.33~1.47 lbf ft）；
	- 或者，对于 Ethernet 版本，通过 3 针端子排的连接端子 1 

（拧紧扭矩 0.22~0.25 Nm 或 0.16~0.18 lbf ft）。

M4 螺钉

连接端子 1（Ethernet 版本）

图 22：	 功能性接地 FE 的连接选项

7.7	 设置工业以太网地址（仅 Ethernet 版本）
	→ 设置现场总线地址：
	- 使用 Bürkert Communicator 软件。
	- 或者使用产品与其相连的 PLC 用户界面。

	→ 如果更改地址，为了避免产品功能故障，通过中断和恢复电源
电压重启产品。
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8	 调试

8.1	 安全提示

警告

操作不当会导致受伤危险！
操作不当会导致受伤和产品及其周围环境的破坏。

	▶ 在调试之前，请确保操作人员了解并完全理解使用说明的内
容。

	▶ 应当留意安全提示和预期用途。
	▶ 只有经过充分培训的专业人员才能调试设备/产品。

调试工作步骤：
1.	 向管路内通入工作介质。
2.	 在校准压力下用工作介质冲洗管路并且完全排空。
3.	 接通产品的电源。
4.	 执行 AUTOTUNE 功能。 

仅当工作介质与校准介质不对应或者压力条件已发生变化时，
才需要。（参见章节 9.4 优化调节参数 (MFC)）

5.	 正常运行。

9	 运行

9.1	 安全提示

警告

操作不当会导致危险！
操作不当会导致受伤和产品及其周围环境的破坏。

	▶ 操作人员应了解并完全理解使用说明的内容。
	▶ 应当留意安全提示和预期用途。
	▶ 只有经过充分培训的人员才能操作设备/产品。
	▶ 只有经过正规培训的人员才能借助 Bürkert Communicator 
软件更改参数。

9.2	 更改现场总线地址（仅 Ethernet 版本）
	→ 参见章节 7.7 设置工业以太网地址（仅 Ethernet 版本）。
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9.3	 标准控制模式 (MFC)

9.3.1	 Ethernet 版本
施加工作电压之后，产品位于短暂的初始化设置阶段，之后切换至 
Automatic 操作状态。

	→ 如需更改控制模式，即设定值来源，参见章节 9.8。
	→ 如需更改调节参数，请使用 Bürkert Communicator 软件。

9.3.2	 模拟版本
施加工作电压之后，产品位于短暂的初始化设置阶段，之后切换至 
Analog set-point value 操作状态。
设定值 w（图 5 章节 5.8）通过设定值模拟输入传输。
流量实际值通过模拟输出根据 表 10 中规定的范围传输。

模拟输出
范围

输入范围和输出范围最
小值

输入范围和输出范围最
大值

4~20 mA 4 mA，w = 0%
20 mA，w = 100%

0~20 mA 0 mA，w = 0%
0~5 V

0 V，w = 0%
5 V，w = 100%

0~10 V 10 V，w = 100%

表 10：	 模拟输入范围和模拟输出范围

	→ 如需更改控制模式，即设定值来源，参见章节 9.8。
	→ 如需更改调节参数，请使用 Bürkert Communicator 软件。

9.4	 优化调节参数 (MFC)
产品在出厂时已在确定压力条件下利用校准介质校准（参见校
准协议）。如果工作条件已变化，则应当执行 Autotune 功
能。Autotune 功能可针对新的工作条件优化产品。
若运行 Autotune：
	• 不要断开 MFC 的电源。
	• 供电压力保持恒定。

警告

流动的气体会导致危险！
当 Autotune 功能运行时，气体流量可能高于额定流量。

	▶ 在 Autotune 功能执行之前，请确保当气体流量增加时，不会
发生任何危险。

	→ 触发 Autotune 功能：
	- 通过现场总线（Ethernet 版本），
	- 或者通过数字输入（模拟版本），
	- 或者借助 Bürkert Communicator 软件。
 Autotune 功能正在运行，LED 的颜色发生变化：参见章节 11.1 

显示产品状态。

 MFC 的流量调节将停止。

 功能完成后，产品将返回其先前的操作模式。

 成功执行功能之后，在产品固定存储器内接受优化的调节参数。
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9.5	 数字输入（带 D-sub-DE-9 设备插口的模拟
版本）

数字输入具有 3 个切换电平用于遥控触发各种功能。提供如下功
能（以及其他）：
	• （仅 MFC）启动 Autotune 功能（出厂设置），
	• 重置活性气体计数器，
	• 在 3 种不同气体中选择活性气体，
	• （仅 MFC）执行器或控制装置的遥控控制通过产品触发。

视功能而定，使用表 11 中规定的切换电平。
	→ 使用 Bürkert Communicator 软件选择通过数字输入从远程触

发的功能。仅其中一个可用功能可以分配给数字输入。

功能
相应的切换电平

级别 1 级别 2 级别 3
Start 
autotune 
（出厂设置）

如启用，则将
触发功能 未占用 未占用

Reset 
totalizer

如启用，则将
触发功能 未占用 未占用

Gas selection 启用时，将切
换到 2 号气体

启用时，将切
换到 1 号气体

启用时，将切
换到 3 号气体

Actuator 
control

启用时，将触
发执行器关闭

启用时，产品
处于标准控制
模式下

启用时，将触
发执行器打开

表 11：	  切换电平视功能而定

	→ 连接数字输入与表 12 内规定的电势以触发功能。

电平 施加至数字输入的电势用于触发功能
级别 1 对 GND 短路（插头 2）
级别 2 1~4 V DC（备选：未连接）
级别 3 5~28 V DC

表 12：	 分配给开关档位的电压值

9.6	 继电器输出（带 D-sub-DE-9 设备插口的模
拟版本）

继电器的切换可以显示如下，或者：
	• （仅 MFC）未达到设定值（出厂设置）。
	• （仅 MFC）产品执行 Autotune。
	• （仅 MFC）Set-point value source  已更改。
	• 已触发警告消息（例如过电压）。
	• 已触发故障消息（例如传感器故障）。

	→ 通过 Bürkert Communicator 软件更改设置。

9.7	 零点切断 (MFC)
为确保阀门的紧密关闭功能，集成了零点切断。如果下列条件同时
出现，则其启用
1.	 设定值 < 额定流量 Qnominal 的 2%（测量范围 1:50）
2.	 实际值 < 额定流量 Qnominal 的 2%（当测量范围为 1:50 时）
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启用零点切断时，PWM 信号设为 0%，从而完全关闭
阀门。

9.8	 设定值源的说明 (MFC)
可以从不同的来源设置过程设定值。可以选择哪个来源当前处于启
动状态。设定值的来源可以在运行期间更改。借助参数 Set-point 
value source 转换来源：
	• 通过 Bürkert Communicator 软件，
	• 或者，在 Ethernet 版本中，通过更改产品的 EDS 对象。

Set-point value source 设置在重启时保留，除非产品
执行 Analyze system 功能。

如下设置可用于 Set-point value source：
	• Automatic：（仅 Ethernet 版本）设定值通过现场总线预设。

如果不同的现场总线组件同时给定产品的设定值，则始终使用最
新值进行调节。

	• Analog set-point value：（仅模拟版本）设定值通过模拟模
拟输入预设。

	• Manual set-point value：出于测试目的而手动预设设定值，
或者为了确保设定值不被其他现场总线组件覆盖。

	• Stored set-point value：用于预设固定的设定值。在重启产
品时保留固定设定值。

	• Open-loop control mode： 用于直接预设比例阀的占空比。
该功能启用时，应用当前占空比。重启产品时将占空比设为零。

	• Analyze system：本产品可在 Automatic 操作模式的正常条
件下，按照预定义的时间顺序（带有设定值）工作。将结果图与
测量值的图形表示结合使用，以便借助 Bürkert Communicator 
软件分析系统。

9.9	 用户自定义校准
在交付状态下，产品由制造商校准。
借助 Bürkert Communicator 软件可以定义多达 32 个校准点的
校准过程。

用户自定义校准的工作步骤在 Bürkert Communicator 软
件中的产品特定帮助文件中说明（参见相应的使用说明）。

9.10	 冲洗模式功能（MFC，仅 Ethernet 版本）

注意！

如果集成式阀门完全打开，内部产品温度会升高。如果内部产品
温度升高，则会损坏产品。
	• 阀门完全打开不要超过 10 分钟。

阀门可以完全打开，如下所示：
	→ 将非循环指令发送至产品，
	→ 或发送带有双倍额定流量的循环指令。
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9.11	 无通信的设定值（MFC，仅 Ethernet 版本）
通过此功能还可在与外部设定值传感器（例如 PLC）通信中断时，
预设 MFC 设定值。如果启用该功能，则设定值保持恒定。

通过使用该功能，即使通信中断，介质也可以继续流动。
	▶ 使用此功能时，请确保该过程的安全性。

	→ 应用此功能的工作步骤参考 8920 型 Bürkert Communicator 
软件的产品特定帮助文件（参见相应使用说明）或者 EDS 文件
的文档（在 country.burkert.com 下载）。

10	 保养
如果没有使用严重污染的工作介质，并且产品根据本使用说明中的
规定运行，则无需保养本产品。

10.1	 在使用严重污染的工作介质运行时保养

危险

设备/产品中的高压会导致受伤！
	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请关闭压力并排空/清空管
路。

触电可能导致受伤。
	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请先断电，并确保电源不会被
意外接通。

	▶ 遵守适用的电气设备事故预防规定和安全规定。

警告

保养工作不当导致受伤危险！
	▶ 保养只能由经过培训的专业人员使用合适的工具进行！
	▶ 避免无意操作设备。
	▶ 保养后确保受控重启。
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警告

功能故障会导致受伤危险并且外壳打开会导致产品掉落！
用于调节流动和测量流量的敏感部件位于产品内部。

	▶ 请勿打开产品外壳。
	▶ 在产品上只能执行本说明中所述的清洁和保养工作。
	▶ 只有制造商可以进行进一步的干预和校准。

如果使用严重污染的工作介质：
	→ 定期检查不锈钢滤网的污染 [5]（参见 图 23）。
	→ 如有必要，清洁或更换不锈钢滤网，如下所述。

备件参见章节 12.3 备件。

10.1.1	 清洁不锈钢滤网

1

2

3
4

文章 说明
1 螺钉
2 输入法兰板
3 O 型圈
4 不锈钢滤网

图 23：	 清洁不锈钢滤网

	→ 将产品垂直放置，介质入口朝上。
	→ 通过松开两个螺钉 [1] 拆下输入法兰板 [2]（参见 图 23）。
	→ 用镊子取下 O 型圈 [3] 和不锈钢滤网 [4]。
	→ 清洁不锈钢滤网 [4]。 

请勿使用自来水清洁！ 
使用丙酮、异丙醇或压缩空气进行清洁。

	→ 清洗后擦干不锈钢滤网。按正确的顺序安装零件（参见 图 23）。 
不锈钢滤网 [4] 的精细侧应朝向输入法兰板 [2]。 
在拧紧输入法兰板之前注意，不锈钢滤网和 O 型圈平放且

无弯曲。
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	→ 重新拧紧输入法兰板 [2]。

10.2	 工厂内的清洁和重新校准
如果传感器因操作而被污染或损坏，则质量流量信号可能不再与实
际质量流量相对应。
在这种情况下，需要更换传感器并由制造商重新校准。

10.3	 更换配置存储器
	→ 要从产品上取出配置存储器，用镊子轻按直至产品内的止挡，

从而将其释放。取出配置存储器。
	→ 注意配置存储器的插入方向：参见 图 24。

         

图 24：	 配置存储器的插入方向

	→ 为将配置存储器插入产品，将其推入直至止挡（可听到锁
止声）。 
如果再次取出配置存储器，则锁止失败。
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11	 产品状态/故障排除

11.1	 显示产品状态
产品具有显示产品状态的 LED，其颜色和状态根据 NAMUR NE 107 切换。
如果同时存在多个产品状态，则显示最高优先级最高的产品状态。

显示根据 
NE 107

说明 措施

无色 未给该产品供电。 接通产品的电源。

闪烁（适用于所
有颜色）

借助 Bürkert Communicator 软件选择产品。 产品在 10 秒钟后自动重置为先前状态。

绿色 给该产品供电。 产品处于 Automatic 操作状态或 Stored set-point value 
（参见章节 9.8。）

红色 传感器故障。

需要保养，请联系制造商。损坏的存储卡。

损坏的产品。

不正确的 Autotune。Autotune 中断。 再次执行 Autotune。

电源电压超出故障阈值，不能排除产品损坏。 在规格范围内运行本产品。

（仅 Ethernet 版本）未按照规定与 PLC 连接 检查布线。
检查 PLC 状态。
如果使用 EtherCAT 协议，确保输入电缆（接收自 PLC）连接到 
ETH1 接口且输出电缆连接到 ETH2 接口。

橙色 运行 Autotune -

运行校准 -
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显示根据 
NE 107

说明 措施

橙色 禁用控制回路，直接在阀门上预设目标位置。 -

（仅 Ethernet 版本）PROFINET：PLC 处于停止模式

Manual set-point value 或者 Open-loop control 作为设定
值源。

-

Analyze system 功能已启用 -

黄色 介质温度、产品温度或电源电压超出规格，不能排除传感器或产品
损坏。

在规格范围内运行本产品。

比例阀的目标位置已达到（几乎）100%。无法达到设定值。 提高工作压力（在此注意最大允许的供应压力）。
检查管道阻力，必要时降低。
检查设备量程。
检查安装在管路内的过滤器，必要时进行清洁。

（仅 Ethernet 版本）正在变更 Ethernet 协议。 等待，直到协议变更完成。这可能持续最长 1 分钟。

蓝色 存储器故障。
检测校准曲线错误。

设备需要维护， 
请联系制造商。

表 13：	 LED 颜色对应的产品状态和措施

11.2	 故障排除

问题 可能的原因 措施
Namur LED 周期性
熄灭

电源周期性崩溃，产品相应执行复位。 使用电量充足的电源。
连接电缆中的电压降过大。 增大电缆横截面。

缩短电缆长度。
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问题 可能的原因 措施
更换产品不接受来自
故障产品的配置存储
器的值

更换产品的 ID 号和故障产品不同。 只能在具有相同 ID 号的产品之间传输数据。
配置存储器故障，产品无法在配置存储器上写入值。 更换配置存储器（参见配件）并且重新尝试将故障产品的参数

传输至存储器上（参见章节 10.3）。
更换产品不接受来自故
障产品的配置存储器的
所有值

更换产品和故障产品的产品说明不同。 替换产品只能采用故障产品的现有值。更换产品的新值应借助 
Bürkert Communicator 软件进行参数设置。

无流量 设定值低于零点切断阈值。 增大设定值，直到其大于额定流量的 2%。
产品没有在标准控制模式下。参见章节 9.3。 检查产品是否正在执行章节 9.8 中说明的其中一项功能。
测得的管路尺寸过大或者尚未完全排气。 管路排气。

更改管路直径。
测量值不稳定 功能性接地 (FE) 未按规定连接。 功能性接地与尽可能短的电缆连接，横截面积至少 2.5 mm²。

调节器应当补偿例如由于泵送导致的不稳定压力源的不均
衡性。

在产品前安装适当的压力调节器。
为了抑制压力波动安装压力平衡容器。

电源电压的残余波纹度过高。 使用适当的电源电压（参见技术参数）。
设定值在 0%，工作介
质仍在流动。

工作压力高于比例阀密封保持的压力。 降低工作压力。
如需排除故障，可将产品退回给制造商。

设定值为 0%，阀门关
闭，无质量流量，但测
得的质量流量为非零

产品安装位置错误。 按照校准牌或校准协议中的规定将产品安装在安装位置上，执
行 Autotune 功能以匹配工作条件。

使用的工作介质与在校准时规定的工作介质不同。 使用规定工作介质或将产品寄回给制造商，制造商为新工作介
质进行重新校准。

未达到设定值 滤网堵塞。 清洁或更换滤网。

入口压力过低。 将入口压力提高至校准压力的高度。

背压过高。 检查产品后方的流体连接管路是否被污染，必要时进行清洁。

表 14：	 故障排除
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配件/备件
8741 型 ETHERNET/模拟 

12	 配件/备件
当心

不合适的零件会造成人身伤害、财物损失！
错误配件和不合适的备件可能导致受伤并损坏财物及其周围
环境。

	▶ 只能使用 Bürkert 公司的原装配件和原装备件。

12.1	 电气配件

文章 订单号

büS 驱动盘套件（含电源） 772 426

büS 驱动盘套件（无电源） 772 551

配置存储器 可应要求提供

表 15：	 电气配件（其他配件参见产品数据表）

12.2	 卡套连接
Bürkert 为本产品提供如下卡套连接。
卡套连接或压接管件适用于许多应用，但也可以使用替代接头。

具有符合 
DIN ISO 228/1 
的螺纹的产品接口

管路直径

订单号

不锈钢制卡套
连接

密封件 
（1 个）

G 1/4 6 mm 901 538
901 575

G 1/4 8 mm 901 540

G 1/4 1/4 英寸 901 551
901 579

G 1/4 3/8 英寸 901 553

表 16：	 不锈钢制卡套连接和密封环

应当为每个螺纹连接单独订购密封环。

12.3	 备件

文章 订单号

不锈钢滤网，滤孔 25 μm 适用于流量范围为 
0.01~80 Nl/min 的 MFC 676 329

不锈钢滤网，滤孔 250 μm 适用于流量范围为 
80~160 Nl/min 的 MFC 689 851

表 17：	 备件
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停止运行
8741 型 ETHERNET/模拟 

13	 停止运行

13.1	 安全提示

危险

设备/产品中的高压会导致受伤！
	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请关闭压力并排空/清空管路。

触电可能导致受伤。
	▶ 在对装置或设备进行作业之前，请先断电，并确保电源不会被
意外接通。

	▶ 遵守适用的电气设备事故预防规定和安全规定。

警告

拆卸不当可能导致受伤危险！
	▶ 拆卸只能由经过培训的专业人员使用合适的工具进行！

有害介质会导致受伤危险。
	▶ 在松开管路或阀门之前，冲洗有害介质，在没有压力的情况下
接上管路并排空。

	▶ 遵守所用工作介质的适用事故预防规定和安全规定。

13.2	 拆卸产品
	→ 降低设备中工作介质的压力。
	→ 用中性介质（例如氮气）冲洗产品。
	→ 降低设备中冲洗介质的压力。
	→ 断开电压。
	→ 移除电气布线。
	→ 断开介质连接。
	→ 移除产品。
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运输
8741 型 ETHERNET/模拟 

14	 运输
注意！

运输损坏！
未受充分保护的产品在运输过程中可能会被损坏。
	• 移除电缆、接口、单独的过滤器和装配材料。
	• 清洁受污染的产品并排空。
	• 用保护帽封闭流体接口以防止损坏，并确保密封性。
	• 将产品包装在 2 个合适的快速封口袋中，以免在运输过程中受

到污染。
	• 将产品放在防震包装中进行运输，以防受潮和弄脏。
	• 避免高于或低于所允许的存放温度。

15	 存放、废弃物处置
注意！

存放不当可能会导致产品损坏。
	• 用保护帽封闭流体接口。
	• 将产品干燥且无尘地存放在封闭的压力密封袋中！
	• 存放温度：–10 °C~+70 °C。

受介质污染的零件可造成环境污染。
	• 以对环境无害的方式处置产品和包装！
	• 遵守适用的处置法规和环境法规。
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退回产品
8741 型 ETHERNET/模拟 

16	 退回产品
在无有效污染声明书的情况下，不要对产品进行任何工作
或检查。
ID 号为 806 075 的污染声明书可以从我们的主页上下载
或者向当地的 Bürkert 经销处索取。
country.burkert.com  服务和支持  服务/保养/调试 

污染声明书 
寄回已使用过的产品需要提供退回编号。

将已使用过的产品退回 Bürkert，请按如下步骤进行：
	→ 填写污染声明书。
	→ 将声明书发送至表格上提供的地址：Bürkert 将通过传真或邮

寄方式提供退货编号。
	→ 打包产品，如章节 14 中所述。
	→ 将附有退回编号和污染声明书的产品寄送至 Bürkert。

	 �地址：
	 �宝帝流体控制系统（上海）有限公司 

企业品质/投诉管理 
上海市闵行区新骏环路88号浦江高科技园12A楼四层 
邮编：201114 
手机号：+86 21 64865110 
传真：+86 21 64874815 
电子邮件：info.chn@burkert.com
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