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1 A PROPOS DE CE DOCUMENT
Ce document est une partie importante du produit et guide l'utilisateur pour une installation et un fonction-
nement sûrs. Les informations et les instructions contenues dans ce document sont obligatoires pour l'utili-
sation du produit.

Lire et respecter le chapitre sur la sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.

Lire et respecter les chapitres pertinents du document avant de travailler sur le produit.

Conserver le document pour pouvoir le consulter et le transmettre aux utilisateurs suivants.

En cas de questions, contacter le distributeur Bürkert.

Plus d'informations concernant le produit sur country.burkert.com.

1.1 Applicabilité du manuel
Ce manuel est valable pour les versions d’appareil suivantes :

La version d’appareil est indiquée sur l’étiquette d’identification.

1.2 Fabricant
Bürkert Fluid Control Systems

Christian-Bürkert-Str. 13−17

D-74653 Ingelfingen

Les adresses de contact se trouvent sous country.burkert.comle menu « Contact ».

1.3 Symboles
DANGER !

Avertit d'un danger entraînant la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !

Avertit d'un danger pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION !

Avertit d'un danger pouvant entraîner des blessures légères.

REMARQUE !

Avertit des dommages matériels pouvant endommager le produit ou l'installation.

Indique des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

Fait référence aux informations contenues dans ce manuel ou dans d'autres documents.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com
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Indique une étape à effectuer.

Indique un résultat.

Menu Indique un texte d'interface utilisateur du logiciel.

1.4 Termes et abréviations
Les termes et abréviations utilisés dans ce document correspondent aux définitions suivantes.

Appareil Électrovanne 2/2 voies pilotée type 6211

bar Unité pour pression relative
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2 SÉCURITÉ

2.1 Utilisation conforme

L’appareil est conçu pour commander l’écoulement de fluides. Les fluides autorisés sont répertoriés
dans le chapitre Données techniques [} 12].

Les conditions préalables pour un fonctionnement sûr et en toute sécurité sont un transport, un stockage,
une installation, une mise en service, une utilisation et une maintenance dans les règles.

Le manuel fait partie de l’appareil. L’appareil est exclusivement destiné à une utilisation dans le cadre de
ces instructions. Les utilisations de l’appareil qui ne sont pas décrites dans ce manuel, dans les documents
contractuels ou sur l’étiquette d’identification peuvent entraîner des blessures graves ou la mort, des dom-
mages à l’appareil ou aux matériels et des dangers pour l’entourage ou l’environnement.

Ne pas exposer l'appareil à des charges mécaniques.

Seul un personnel qualifié et formé peut installer, utiliser et entretenir l'appareil. Voir la qualification des
personnes dans Consignes de sécurité [} 6]

Utiliser l’appareil uniquement en association avec les appareils et composants externes recommandés
ou homologués par Bürkert.

Utiliser l’appareil uniquement s’il est en parfait état technique.

2.2 Consignes de sécurité

Qualifications des personnes qui travaillent avec l’appareil

Si l’appareil n’est pas utilisé correctement, des personnes peuvent être gravement blessées ou tuées. Pour
éviter les accidents, toute personne travaillant avec l’appareil doit satisfaire aux exigences minimales sui-
vantes :

Effectuer les travaux sur l’appareil en toute sécurité conformément à ce manuel.

Reconnaître et éviter les dangers lors de travaux sur l’appareil.

Comprendre les instructions et mettre en œuvre les informations contenues dans ce manuel en consé-
quence.

Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant est responsable du respect des prescriptions locales de sécurité et de celles se rapportant au
personnel.

Respecter les règles générales de la technique.

Installer l’appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays respectif.

Les dangers résultant du lieu d’utilisation de l’appareil doivent être évités à l’aide d’instructions d’utilisa-
tion appropriées de l’exploitant.

Dans les atmosphères explosibles, n’utiliser que des appareils homologués

Pour ce type d’appareil, il existe des variantes qui peuvent être utilisées dans les zones Ex. Ces variantes
sont identifiées par une étiquette d’identification Ex séparée. Ces variantes sont livrées avec un manuel
supplémentaire portant un marquage ATEX.

En atmosphère explosible, utiliser uniquement des appareils homologués pour cette zone.

Pour l’utilisation en atmosphère explosible, respecter les indications figurant sur l’étiquette d’identifica-
tion Ex séparée.
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Pour une utilisation en zone Ex, respecter le manuel supplémentaire portant le marquage ATEX.

Changements et autres modifications, pièces de rechange et accessoires

Des modifications de l’appareil, une installation incorrecte ou l’utilisation d’appareils ou de composants non
homologués créent des risques pouvant entraîner des accidents et des blessures.

Ne pas effectuer de modifications sur l'appareil.

Ne pas soumettre l'appareil à des contraintes mécaniques.

Respecter le manuel d’utilisation de l’appareil ou du composant utilisé.

N’utiliser l’appareil qu’en association avec des appareils ou des composants approuvés.

Les pièces de rechange et les accessoires qui ne répondent pas aux exigences de la société Bürkert
peuvent compromettre la sécurité de fonctionnement de l’appareil et provoquer des accidents.

Pour garantir la sécurité de fonctionnement, utiliser uniquement des pièces d’origine de Bürkert.

Utilisation uniquement après un transport, un stockage, une installation, une mise en service ou une
maintenance appropriés

Un transport, un stockage, une installation, une mise en service ou une maintenance non conformes com-
promettent la sécurité de fonctionnement de l’appareil et peuvent provoquer des accidents. Cela peut gra-
vement blesser ou tuer des personnes.

Effectuer uniquement les travaux décrits dans ce manuel.

Exécuter les travaux d’installation uniquement avec l’outillage approprié.

Tous les autres travaux ne doivent être effectués que par Bürkert.

Valeurs limites techniques et fluides

Le non-respect des valeurs limites techniques ou la présence de fluides inadaptés peut endommager l’ap-
pareil et provoquer des fuites. Cela peut également provoquer des accidents et blesser gravement ou tuer
des personnes.

Respecter les valeurs limites. Voir Données techniques [} 12] et les indications sur l’étiquette d’identifi-
cation.

Alimenter les raccords de fluide seulement avec les fluides énumérés au chapitre Données techniques
[} 12].

Consulter la fiche de données de sécurité des produits utilisés.

Fluides sous pression

Les fluides sous pression peuvent provoquer de graves blessures. Une surpression ou un coup de bélier
peut provoquer l'éclatement de l'appareil ou des conduites. Des conduites pneumatiques défectueuses ou
mal fixées peuvent se détacher et se renverser.

Couper la pression avant d’intervenir sur l’appareil ou sur l’installation. Purger ou vider les conduites.

Respecter les plages de pression autorisées des fluides.

Respecter les plages de température autorisées des fluides.

Choc électrique dû à des composants électriques

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner de graves chocs électriques. Des personnes
peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

Couper la tension avant d’intervenir dans l’installation ou sur l’appareil. Empêcher toute remise en
marche.
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Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des
accidents et de sécurité.

Surfaces chaudes et risque d’incendie

Sur des actionneurs à commutation rapide ou en présence d’un fluide brûlant, la surface de l’appareil peut
devenir chaude.

Porter des gants de protection appropriés.

Maintenir les matériaux et les supports facilement inflammables à l’écart de l’appareil.

Travaux sur l’appareil

Des travaux sur l’appareil non éteint, une mise en marche non autorisée ou un démarrage incontrôlé de
l’installation peuvent provoquer des accidents. Cela peut gravement blesser ou tuer des personnes.

Effectuer des travaux sur l’appareil uniquement  lorsqu’il est éteint.

Protéger l’appareil ou l’installation d’une remise en marche involontaire.

Après interruption du processus, garantir une remise en marche contrôlée. Attention à l’ordre des
étapes :
1. Établir l’alimentation électrique ou pneumatique.
2. Alimenter en fluide.

Risque de blessures dû à une panne des vannes avec tension alternative (AC)

Si le noyau est grippé, la bobine surchauffe, ce qui cause une défaillance de la vanne.

Surveiller le fonctionnement de la vanne.
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3 DESCRIPTION DU PRODUIT
Le type 6211 est une vanne à piston à 2/2 voies pilotée et compacte.

Vanne à membrane pilotée jusqu’à DN20

Boîtier en laiton, acier inoxydable et plastique disponible

Variantes antidéflagrantes

Fermeture amortie et silencieuse

DANGER !

Risque de blessure dû à une pression élevée et à la sortie de fluide.

Couper la pression avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Purger ou vider les conduites.

REMARQUE !

Durée de vie réduite

Une fréquence de commutation et des pressions élevées réduisent la durée de vie.

Remarque importante concernant la sécurité de fonctionnement en service continu.

Dans le cas d’un arrêt prolongé, il est recommandé de procéder à 1 à 2 commutations minimum par
jour.

3.1 Configuration du produit

1

2

3

4

Fig. 1: Type 6211

1 Bobine 2 Corps de vanne

3 Étiquette d’identification 4 Écrou pour fixation de bobine
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3.2 Identification du produit

3.2.1 Étiquette d’identification

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

Fig. 2: Étiquette d’identification type 6211EV

1 Type 2 Fonction

3 Diamètre nominal 4 Matériau du joint

5 Matériau du corps 6 Pression de service

7 Puissance nominal 8 Marquage CE

9 Référence article 10 Tension de service

11 Raccord de conduite

1

2

3
4
5

6

Fig. 3: Marquage laser type 6211EV

1 Marquage UKCA 2 Marquage CE

3 Marquage de certification pour les États-
Unis et/ou le Canada

4 Numéro de serie

5 Référence article 6 Remarque sur l’élimination
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3.3 Fonctionnalité

3.3.1 Principe de fonctionnement

Icône Description

2 (A)

1 (P)

Fonction A (CF A), NF 
Électrovanne 2/2 voies, pilotée
Normalement fermée

Tab. 1: Fonction
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4 DONNÉES TECHNIQUES

4.1 Normes et directives
L’appareil est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’UE. EEn outre,
l’appareil répond également aux exigences de la législation du Royaume-Uni.

La version actuelle de la déclaration de conformité de l’UE / UK Declaration of Conformity répertorie les
normes harmonisées qui ont été appliquées dans la procédure d’évaluation de la conformité.

4.2 Certifications
Les certifications et conformités ne sont valables que si le marquage figure sur l’appareil.

Identification sur l’appa-
reil

Certification

L’appareil est certifié ATEX. 
Les marquages d’homologation pour une utilisation dans des zones potentiel-
lement explosives se trouvent sur l’appareil.

Valable pour les bobines : UL-Recognized

Les bobines sont reconnues par UL aux États-Unis et au Canada selon :

UL 429 (electrically operated valves)

CAN/CSA-C22.2 No. 139

Tab. 2: Certifications

4.3 Conditions d’exploitation

Fluide Fluides liquides et gazeux neutres n’attaquant ni le
corps ni le matériau du joint. Voir Tableau des résis-
tances sur country.burkert.com

Température du fluide NBR : 0 °C...+70 °C (avec boîtier PPE/PA
0 °C...50 °C)

EPDM : −10 °C...+70 °C (avec boîtier PPE/PA
−10 °C...+50 °C)

FKM : 0 °C...+70 °C (avec boîtier PPE/PA 
0 °C...+50 °C)

Température ambiante 0 °C...+55 °C

0 °C...+50 °C avec boîtier PPE/PA

Température de stockage −40...+80 °C

Mode de fonctionnement Service continu (sauf indication contraire sur l’éti-
quette d’identification)

Position de montage Au choix, de préférence actionneur vers le haut

Degré de protection (EN 60529 / IEC 60529) IP65*

*Avec un connecteur correctement connecté.

Matériaux voir fiche technique

Viscosité maximum 21 mm2/s

https://www.buerkert.de/de/service-support/knowledge-center/glossar/bestaendigkeitstabelle
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5 INSTALLATION

 
Risque de blessures ou de dommages matériels lors de travaux sur l'appareil ou l'installation.

Avant toute intervention sur l'appareil ou l'installation, lire et respecter le chapitre Sécurité [} 6].

5.1 Activités de préparation
DANGER !

Risque de blessure dû à une pression élevée et à la sortie de fluide.

Couper la pression avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Purger ou vider les conduites.

Débarrasser les tuyauteries de toutes les saletés éventuelles.

Si le fluide est contaminé, installer un filtre (taille de maille 0,2...0,4 mm) devant l’entrée de la vanne.

Rincer les appareils qui, selon le fabricant, conviennent à une application avec des denrées alimentaires
5 minutes avant la mise en service.

Étanchéifier le raccord de tuyau avec un joint élastomère ou du ruban PTFE. Veiller à ce qu’aucun maté-
riau du joint ne pénètre dans l’appareil.

5.2 Installation dans tuyauterie

Fig. 4: Installation

Respecter le sens d’écoulement : de 1(P) à 2(A)

S’assurer que les surfaces d’étanchéité des raccords du corps ne sont pas endommagées.

Maintenir l’appareil au niveau du corps de vanne avec une clé plate et le visser dans la tuyauterie.

REMARQUE !

Lors du montage, ne pas endommager les joints toriques sur le corps de vanne et les surfaces d’étan-
chéité du boîtier de raccordement.
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REMARQUE !

Risque de rupture

La bobine peut être endommagée par des contraintes mécaniques.

Ne pas utiliser la bobine comme levier.

5.3 Installation de la bobine
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à la sortie de fluide

Lors du desserrage d'un écrou grippé, du fluide peut s'échapper.

Ne pas continuer à tourner l'écrou grippé.

REMARQUE !

Surchauffe de la bobine, risque d'incendie

Le raccordement de la bobine sans vanne prémontée entraîne la surchauffe et la destruction de la bobine.

Raccorder la bobine uniquement avec la vanne montée.

Choc électrique dû à des composants électriques

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner de graves chocs électriques. Des personnes
peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

Couper la tension avant d’intervenir dans l’installation ou sur l’appareil. Empêcher toute remise en
marche.

Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des
accidents et de sécurité.

ATTENTION !

Risque de blessure dû à un choc électrique en cas d'absence de fonctionnement du conducteur de
protection.

Toujours raccorder le conducteur de protection.

Contrôler le passage du courant entre la bobine et le boîtier.

REMARQUE !

Lors de l’installation, veiller à ce que la bobine repose fermement sur le couvercle du boîtier. Cela signifie
que le raccordement du conducteur de protection de la bobine est relié au corps de vanne.
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1

2 3

Fig. 5: Installer la bobine

1 Écrou 2 Joint torique

3 Sécurité anti-rotation

Vérifier que le joint torique est correctement installé sur le corps de vanne.

Faire glisser la bobine sur le tube de guidage du noyau.

Installer l’écrou et le visser avec une clé plate. Lors du vissage, respecter le couple de serrage indiqué
dans le tableau ci-dessous.

Vérifier le fonctionnement du conducteur de protection.

Variante Couple de serrage [Nm]

Toutes les variantes 2,8

Tab. 3: Couple de serrage lors de l’installation de la bobine

5.4 Installation du connecteur
AVERTISSEMENT !

Risque de blessure dû à un choc électrique.

Couper la tension avant d’intervenir dans l’installation ou l’appareil. Empêcher toute remise en marche.

Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des
accidents et de sécurité.
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ATTENTION !

Risque de blessure dû à un choc électrique en cas d'absence de fonctionnement du conducteur de
protection.

Toujours raccorder le conducteur de protection.

Contrôler le passage du courant entre la bobine et le boîtier.

1

Fig. 6: Monter le connecteur

1 Joint

Choc électrique dû à des composants électriques

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner de graves chocs électriques. Des personnes
peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

Couper la tension avant d’intervenir dans l’installation ou sur l’appareil. Empêcher toute remise en
marche.

Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des
accidents et de sécurité.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à un choc électrique.

N’utiliser le connecteur qu’avec la variante de bobine prévue. L’utilisation du connecteur B est interdite
sur un appareil de la classe de protection III.

Raccorder les appareils de la classe de protection III (sans conducteur de protection) uniquement sur
des sources électriques SELV ou PELV.

Brancher le connecteur (types autorisés, voir fiche technique) sur les contacts de la bobine.

Vérifier le bon positionnement du joint.

Visser le connecteur, en respectant le couple de serrage de 0,3 Nm.

Raccorder le conducteur de protection.

Contrôler le passage du courant entre la bobine et le boîtier.
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6 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT !

Risque de blessure dû à un choc électrique.

Couper la tension avant d’intervenir dans l’installation ou l’appareil. Empêcher toute remise en marche.

Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des
accidents et de sécurité.

6.1 Connecteur type 2507, fiche forme B (norme
industrielle) selon DIN EN 175301-803

D’autres variantes du connecteur sont disponibles dans la fiche technique du type 2507 sur
country.burkert.com.

Fig. 7: Connecteur type 2507, fiche forme B (norme industrielle) selon DIN EN 175301-803

Fig. 8: Dimensions connecteur type 2507

De plus amples informations telles que le câblage et les caractéristiques électriques sont dispo-
nibles dans la fiche technique du type 2507 sur country.burkert.com.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com
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6.2 Connecteur type 2516, fiche forme C selon DIN EN
175301-803

D’autres variantes du connecteur sont disponibles dans la fiche technique du type 2516 sur
country.burkert.com.

Fig. 9: Connecteur type 2516, fiche forme C selon DIN EN 175301-803

Fig. 10: Dimensions connecteur type 2516

De plus amples informations telles que le câblage et les caractéristiques électriques sont dispo-
nibles dans la fiche technique du type 2516 sur country.burkert.com.

https://country.burkert.com
https://country.burkert.com
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7 PANNES
DANGER !

Risque de blessure dû à une pression élevée et à la sortie de fluide.

Couper la pression avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Purger ou vider les conduites.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure dû à un choc électrique.

Couper la tension avant d’intervenir dans l’installation ou l’appareil. Empêcher toute remise en marche.

Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des
accidents et de sécurité.

Lors d’incidents, vérifier que

l’appareil est installé dans les règles

le raccordement a été réalisé correctement

l’appareil n’est pas endommagé

toutes les vis sont serrées

la tension d’alimentation est présente et la pression est établie

les tuyauteries sont propres

Si l’aimant n’attire pas

Cause possible :

Court-circuit ou coupure de la bobine

noyau ou cœur encrassé

Pression de fluide en dehors de la plage de pression autorisée

La vanne ne se ferme pas

Cause possible :

Intérieur de la vanne encrassé

Petit trou de contrôle dans la membrane bouché
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8 PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
ATTENTION !

Risque de blessures et de dommages matériels dus à des pièces incorrectes.

Des options incorrectes et des pièces de rechange inadaptées peuvent provoquer des blessures et en-
dommager l'appareil et son environnement.

N'utiliser que des options et des pièces de rechange originales de Bürkert.

Pour toute question, contacter Bürkert.

8.1 Lots de pièces de rechange

Remarque importante lors de la commande de lots de pièces de rechange.

Commandez des jeux de pièces de rechange en indiquant le numéro du jeu de pièces de rechange
et le numéro d’identification de l’appareil.
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1

2

3

Fig. 11: Lots de pièces de rechange

1 SET1 : Jeu de bobines 2 SET7 : Lot de pièces pour la butée

3 SET3 : Lot de pièces d’usure
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9 DÉMONTAGE

9.1 Activités de préparation

Choc électrique dû à des composants électriques

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner de graves chocs électriques. Des personnes
peuvent ainsi être gravement blessées ou tuées.

Couper la tension avant d’intervenir dans l’installation ou sur l’appareil. Empêcher toute remise en
marche.

Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des
accidents et de sécurité.

Fluides sous pression

Les fluides sous pression peuvent provoquer de graves blessures. Une surpression ou un coup de bélier
peut provoquer l'éclatement de l'appareil ou des conduites. Des conduites pneumatiques défectueuses ou
mal fixées peuvent se détacher et se renverser.

Couper la pression avant d’intervenir sur l’appareil ou sur l’installation. Purger ou vider les conduites.

Respecter les plages de pression autorisées des fluides.

Respecter les plages de température autorisées des fluides.

Qualifications des personnes qui travaillent avec l’appareil

Si l’appareil n’est pas utilisé correctement, des personnes peuvent être gravement blessées ou tuées. Pour
éviter les accidents, toute personne travaillant avec l’appareil doit satisfaire aux exigences minimales sui-
vantes :

Effectuer les travaux sur l’appareil en toute sécurité conformément à ce manuel.

Reconnaître et éviter les dangers lors de travaux sur l’appareil.

Comprendre les instructions et mettre en œuvre les informations contenues dans ce manuel en consé-
quence.

Démonter le connecteur.

9.2 Appareils avec raccord fileté
Maintenir l’appareil au niveau du corps avec une clé plate et le dévisser de la tuyauterie.
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10.1 Transport et stockage
Transporter et stocker l’appareil à l’abri de l’humidité et des impuretés et dans son emballage d’origine.

Éviter les rayons UV et la lumière directe du soleil.

Protéger les raccords des dommages en utilisant des capuchons de protection.

Respecter la température de stockage admissible.

10.2 Élimination
Élimination écologique

Respecter les réglementations nationales en matière d'élimination et d'environnement.

Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de manière
spécifique.

Plus d'informations sur country.burkert.com

https://country.burkert.com
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