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[— Wir bieten Ihnen die Inbetriebnahme unserer Produkte durch unsere
/ NAHME Servicetechniker direkt am Einsatzort an.

Kontaktieren Sie uns:

Deutschland Tel.: +49 (0) 7940/ 10-110
Osterreich Tel.: +43 (0) 1 894 1333
Schweiz Tel.: +41 (41) 785 6666

BurkertPlus

Exzellenter Rundum-Service flr Ihre Anlage

Als kompetenter Ansprechpartner fir komplexe Systemlésungen und innovative Produkte
bietet Innen Birkert neben dem Engineering auch ein umfassendes Serviceangebot, das
Sie den kompletten Produktlebenszyklus lang begleitet — den BirkertPlus Rundum-Service
fur lhre Anlage.

SCHULUNG STORFALL-
BESEITIGUNG

WARTUNG ANLAGEN-
MODERNISIERUNG

INBETRIEB-

NAHME

Email: technik@burkert.com

Internet: www.buerkert.de/buerkertplus

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025




Tvp 8605 burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Digitale Ansteuerelektronik fiir Proportionalventile Typ 8605

INHALT
1. DIE BEDIENUNGSANLEITUNG 5
1.1. Darstellungsmittel 5
1.2. Begriffsdefinition Gerat 5
2, BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG 6
3. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE 7
4, ALLGEMEINE HINWEISE 8
§ 4.1. Kontaktadresse 8
E 4.2. Gewdhrleistung 8
g 4.3. Informationen im Internet 8
a
g 5. SYSTEMBESCHREIBUNG 9
§ 5.1. Vorgesehener Einsatzbereich 9
g 5.2. Allgemeine Beschreibung 9
g 5.3. Bauformen des Gerits 9
% 5.3.1. Typ 8605 GeratesteCkAOSEVANIaNTE. ......ccovvirurieriiiricireie e 9
§ 5.8.2. Typ 8605 HULSChIENENVANANTE .....ceveeieiriceeireeet e 10
w
g 6.  TECHNISCHE DATEN 11
f 6.1. Betriebsbedingungen 11
fa)
g 7. AUFBAU UND FUNKTION 12
g 7.1. Bedien- und Anzeigeelemente 12
% 711, BeAIENEINNEIT. ... bbbt 12
= 7.1.2. LEDs bei Betrieb ohne Bedien@inheit .........ccrrurirrrinnrreeeeeeeee s 13
7.2. Grundfunktion 13
7.3. Abstimmung auf die Ventil- und Applikationsdaten 14
8. MONTAGE 16
8.1. Sicherheitshinweise 16
8.2. Elektrische Anschliisse 16




burkert Tvp 8605

FLUID CONTROL SYSTEMS

8.2.1. Elektrischer Anschluss der GEerateSteCKAOSE ......ccvirnirininiriniinenereere e 16

8.2.2.  HULSChIENENVAIIANTE ...ttt 18

9. KONFIGURATION 20

9.1. Betriebsmodi 20

9.2. Grundeinstellungen 20

9.3. Meni des Konfigurationsmodus 21

9.3.1. InP (Input) - Auswahl des EingangSsignal..........cueeesersessssssessesssssssseesssessssssssessssssssnes 22

9.3.2.  Out (Output) - VentileiNStEIIUNGEN ......cccueeeeereseeeseetsesssesssessssesssessssesssessssssssssssssesssssssssessssesssnes 22

9.3.3. VAdJ (Valve adjust) - Feinabstimmung der VentilfreqQUENZz..........co.oeveerenevneensessesssssssssssesssessesens 25

9.3.4. AdJ (Adjust) - Anpassung des SPUIBNSITOMS .......cc.eeeeieeriesiiesiesies s ssssssssssssssssssssns 26

g8 9.3.5. dELY (Delay) - RAMPENFUNKLON .....c.cvvurieieeeiessis sttt ssses s ssssssssssssssssssssssssnssns 27
N

< 9.3.6. Cut (Cut off) - NUllpUNKLADSCRAITUNG .veovveerreerceseeeseeeseesseessssessssesssssssesssssssssessssssssssssssssssessssssnns 28
N~

% 9.3.7. PArA (Parameter) - ReglereinStellUNG .......ovceereereerreeneesnsessnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 28

§ 9.3.8. SPOS (Safe Position) - Einstellen der Sicherheitsstellung.........ocoeveeeeereneereeeneeeneeereeereeeseeeseeens 29

:g 9.3.9. dAtA (Data) - Upload und Download der Geréteeinstellungen zwischen Bedieneinheit

2! UNA GrUNAQEIAL .cvuvcviisinisi s bbb bbb 29
(5]

g 9.3.10. END 30

§ 9.4. Werkseinstellungen der Ansteuerelektronik 30
(]
&

2 10. WARTUNG 32

% 10.1. Sicherheitshinweise 32
n

L,'é 10.2. Wartungsarbeiten 32

> 11. ERSATZTEILE 33
L

o 11.1. Bestelltabelle: Gerte-Varianten 33
o

g 11.2. Zubehér 34
g

= 12. VERPACKUNG, TRANSPORT 35
E

13. LAGERUNG 35

13.1. AuBerbetriebnahme 35

13.2. Wieder-Inbetriebnahme 35

14. ENTSORGUNG 36




Tvp 8603 burkert

Die Bedlehuhgsahleltung FLUID CONTROL SYSTEMS

1. DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebenszyklus des Gerétes. Bewahren Sie diese Anleitung so auf,
dass sie flr jeden Benutzer gut zugéanglich ist und jedem neuen Eigentlimer des Gerétes wieder zur Verfligung steht.

A WARNUNG!

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen zur Sicherheit!
Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

= Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden werden.

1.1. Darstellungsmittel

A GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr!

= Bei Nichtbeachtung sind Tod oder schwere Verletzungen die Folge.

A WARNUNG!

Warnt vor einer moéglicherweise gefahrlichen Situation!

= Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen oder Tod.

A VORSICHT!

Warnt vor einer moéglichen Gefahrdung!

= Nichtbeachtung kann mittelschwere oder leichte Verletzungen zur Folge haben.

HINWEIS!

Warnt vor Sachschéaden!

= Bei Nichtbeachtung kann das Gerat oder die Anlage beschadigt werden.

Bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.
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Verweist auf Informationen in dieser Bedienungsanleitung oder in anderen Dokumentationen.

— markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausfiihren miissen.

1.2. Begriffsdefinition Gerat

Der in dieser Anleitung verwendeten Begriff ,Gerat" steht immer fiir die digitale Ansteuerelektronik fiir Proportio-
nalventile Typ 8605. 5
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2. BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Bei nicht bestimmungsgemaBem Einsatz der digitalen Ansteuerelektronik fiir Proportionalventile Typ
8605 konnen Gefahren fiir Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

= Das Gerat ist fur die Steuerung und Regelung von Medien konzipiert. Das Gerat darf nicht der direkten Son-
neneinstrahlung ausgesetzt werden.

= Das Gerét nicht im AuBenbereich einsetzen.

= Damit das Gerét einwandfrei funktioniert muss die zum Ventil passende PWM-Frequenz eingestellt sein. Die
Tabelle mit den Einstellwerten finden Sie auf der Biirkert Homepage www.buerkert.de — Typ 8605.

= Fir den Einsatz, die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten zuldssigen Daten,
Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten. Diese sind im Kapitel ,6. Technische Daten” beschrieben.

= Das Gerat nur in Verbindung mit von Blrkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeréten und -komponen-
ten einsetzen.

= Voraussetzungen fiir den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemaBer Transport, sachgeméaBe
Lagerung und Installation sowie sorgfaltige Bedienung und Instandhaltung.

= Setzen Sie das Gerét nur bestimmungsgemaB ein.
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Gruhdlegende Sicherheitshinweise FLUID CONTROL SYSTEMS

3. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine:

= Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung der Gerate auftreten kdnnen.

= Ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, fir deren Einhaltung, auch in Bezug auf das Montagepersonal, der
Betreiber verantwortlich ist.

A\

Gefahr durch hohen Druck!

= Vor dem L&sen von Leitungen und Ventilen den Druck abschalten und Leitungen entliiften.

Gefahr durch elektrische Spannung!
= Vor Eingriffen in das Geréat oder die Anlage, Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern!

= Die geltenden Unfallverhitungs- und Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Gerate beachten!

Bei abfallendem Druck im System besteht Verletzungsgefahr!
= Druckabfall vermeiden!

= Druckversorgung mdéglichst groBvolumig ausfiihren, auch bei vorgeschalteten Geréten wie z.B. Druckreglern,
Wartungseinheiten, Absperrventilen.

Allgemeine Gefahrensituationen.
Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:
= Dass die Anlage nicht unbeabsichtigt betatigt werden kann.

= Installations- und Instandhaltungsarbeiten diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal mit geeignetem Werk-
zeug ausgefihrt werden.

= Nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen Versorgung einen definierten oder kontrollier-
ten Wiederanlauf des Prozesses gewahrleisten.

= Das Gerét nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Bedienungsanleitung betreiben.

= Fir die Einsatzplanung und den Betrieb des Gerétes, die allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

HINWEIS!

Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente / Baugruppen!

Das Gerét enthélt elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD) empfindlich
reagieren. Bertihrung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenstanden gefahrdet diese Bauele-
mente. Im schlimmsten Fall werden sie sofort zerstért oder fallen nach der Inbetriebnahme aus.
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= Die Anforderungen nach EN 61340-5-1 und 5-2 beachten, um die Mdglichkeit eines Schadens durch schlag-
artige elektrostatische Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden!

= Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung bertihren!

Die Digitale Ansteuerelektronik fiir Proportionalventile Typ 8605 wurde unter Einbeziehung der anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und entspricht dem Stand der Technik. Trotzdem kénnen Gefahren
entstehen.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung und ihrer Hinweise sowie bei unzulassigen Eingriffen in das
Gerét entfallt jegliche Haftung unsererseits, ebenso erlischt die Gewéhrleistung auf Gerate und Zubehorteile!
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4, ALLGEMEINE HINWEISE

4.1. Kontaktadresse

Deutschland

Burkert Fluid Control Systems
Sales Center
Christian-Biirkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

Tel. + 49 (0) 7940-1091 111
Fax + 49 (0) 7940 - 10 91 448
E-mail: info@burkert.com

International
Die Kontaktadressen finden Sie auf den letzten Seiten der gedruckten Bedienungsanleitung.
AuBerdem im Internet unter:

www.burkert.com

4.2. Gewahrleistung

Voraussetzung fir die Gewahrleistung ist der bestimmungsgemaBe Gebrauch des Typs 8605 unter Beachtung
der spezifizierten Einsatzbedingungen.
4.3. Informationen im Internet

Bedienungsanleitungen und Datenblatter zum Typ 8605 finden Sie im Internet unter:

www.buerkert.de
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5. SYSTEMBESCHREIBUNG

5.1. Vorgesehener Einsatzbereich

Der Typ 8605 ist fuir den dauerhaften Einsatz in Industrieumgebung konzipiert, insbesondere in den Bereichen
der Steuer- und Regeltechnik.

5.2. Allgemeine Beschreibung

Die digitale Ansteuerelektronik fiir Proportionalventile Typ 8605 (im Folgenden Ansteuerelektronik Typ 8605 genannt)
steuert alle Birkert-Proportionalventile mit einem Maximalstrom im Bereich von 40 ... 2000 mA.

Sie wandelt ein externes Normsignal in ein pulsweitenmoduliertes Spannungssignal (PWM) um, mit dem die Mag-
netspule des Proportionalventils beaufschlagt wird. Jedem Wert des Eingangssignals ist dabei ein bestimmter Wert
des mittlereren Spulenstroms zugeordnet. Uber den Spulenstrom ist die Offnung des Ventils proportional einstellbar.

5.3. Bauformen des Gerats

Die Ansteuerelektronik ist in zwei Bauformen lieferbar.

5.3.1. Typ 8605 Geratesteckdosevariante

Bild 1: Typ 8605 Gerétesteckdosevariante
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Aufsteckbare Version auf Ventile mit Steckerbild A:
z. B. die Typen 2832, 2833, 2834, 2835, 2836,
2853,
2863, 2865,
2873, 2875
6022, 6023, 6024,
6223.

Die Bedieneinheit kann nach dem Einstellvorgang abgenommen werden. Bei Betrieb der Ansteuerelektronik 8605
in Variante Geratesteckdose ohne Bedieneinheit wird der Betriebszustand durch zwei LEDs angezeigt.

Geratevarianten:

= Variante 1 fiir Ventile mit einem Maximalstrom von 200 ... 1000 mA

= Variante 2 fiir Ventile mit einem Maximalstrom von 500 ... 2000 mA

5.3.2. Typ 8605 Hutschienenvariante

Bild 2: Typ 8605 Hutschienenvariante
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Separate Elektronik in Gehause fiir Hutschienenmontage nach DIN EN 50022. Diese Bauform eignet sich fur alle
Proportionalventile im angegebenen Strombereich. Die Bedieneinheit ist nicht abnehmbar.

Geréatevarianten:

= Variante 1 fiir Ventile mit einem Maximalstrom von 40 ... 220 mA
= Variante 2 fiir Ventile mit einem Maximalstrom von 200 ... 1000 mA

= Variante 3 fiir Ventile mit einem Maximalstrom von 500 ... 2000 mA

10
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6. TECHNISCHE DATEN

6.1. Betriebsbedingungen

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Funktionsausfall bei Einsatz im AuBenbereich!

* Typ 8605 nicht im AuBenbereich einsetzen und Warmequellen, die zur Uberschreitung des zuldssigen Tem-
peraturbereichs fiihren kénnen, vermeiden.

Spannungsversorgung 12..24 VDC + 10%
Restwelligkeit < 5 %

Leitungsaufname ca. 1 W

Ausgangsstrom (zum Ventil) max. 2 A

Betriebstemperatur -10°C ...60°C/14°C ..140 °F
Storfestigkeit nach EN50082-2
Storausstralung nach EN50081-2
Strombereich je nach
Variante fur Ventile 40 ... 220 mA,

200 ... 1000 mA,

500 ... 2000 mA

Normsignaleingang:
Spannung (0 ... 5,0 ... 10 V) Eingangimpedanz > 20 kQ
Strom (0 ... 20, 4 ... 20 mA)  Eingangimpedanz <200 Q

Gehéause: Hutschienenvariante:
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Schutzart IP40 (DIN EN 60529)
Werkstoffe Polyamid / PBT
MaBe LxBxH: 97x27x57 mm

Gehéuse: Geratesteckdosevariante:

Schutzart IP65 (DIN EN 60529)
Werkstoffe Polyamid / PC
MaBe LxBxH: 70x32x42,5 mm

11
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Aufbau und Funktion
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7. AUFBAU UND FUNKTION

7.1. Bedien- und Anzeigeelemente

7.1.1. Bedieneinheit

Die Bedieneinheit besteht aus LCD-Display und Tasten. Sie dient der Anzeige und Einstellung der Ansteuerelekt-

ronik Typ 8605.

Setpoint = Sollwert

(des Spulenstroms)

4// = aktiv
& = nicht aktiv
Obergrenze

Y

Process value = Istwert
(des Spulenstroms)

I
LCD-Display

LO)

Einheit des angezeigten Wertes
(s, Hz, %, mA, V)

Untergrenze

Bild 3: Bedieneinheit

Tastenbelegung:

Taste Anzeigemodus Konfigurations- | Ausgewahlter und bestatigter Menlipunkt
modus

T\ Umschalten des Anzei- Blattern nach oben | Inkrementieren (VergréBern) von

©ﬁg gewertes (Auswahl) Zahlenwerten

L7 PV [mA] Process Value

vam g\F/’ [‘:f] I;rocegs Value Blattern nach unten | Dekrementieren (Verkleinern) von

% [%] etpomt" , (Auswahl) Zahlenwerten

" TV [%] Tastverhiltnis
3 sec Bestétigen An- und Abwahlen der einzelnen
Einstieg in den des gewdhlten Menupunkte
Konfigurationsmodus Menupunktes

Wechsel zwischen
Haupt- und Unter-
menipunkten
z. B.: Out-VALV

Bestéatigen eingestellter Werte
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7.1.2. LEDs bei Betrieb ohne Bedieneinheit

Bei Betrieb der Ansteuerelektronik 8605 ohne Bedieneinheit wird der Betriebszustand durch zwei LEDs angezeigt.

1 I LED gelb: Schaltzustand Ventil

o [ LED gruin: Gerét in Betrieb

Bild 4: LEDs bei Varianten ohne Bedieneinheit

7.2. Grundfunktion

Die Ansteuerelektronik Typ 8605 ist geeignet zur Steuerung aller Biirkert- Proportionalventile mit einem Maximalstrom

im Bereich von 40 ... 2000 mA.

Sie wandelt ein externes Normsignal in ein pulsweitenmoduliertes Spannungssignal (PWM) um, mit welchem die
Magnetspule des Proportionalventils beaufschlagt wird (siehe ,Bild 5: Grundfunktion der Ansteuerelektronik Typ
8605"). Jedem Wert des Eingangssignals ist dabei ein bestimmter Wert des mittleren Spulenstroms zugeordnet.

Uber den Spulenstrom ist die Offnung des Ventils proportional einstellbar.

0.s10y o orandad v
0/4 ... 20 mA A
T Coad
Bild 5: Grundfunktion der Ansteuerelektronik Typ 8605

Als Normsignale sind 0...5V,0... 10V, 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA einstellbar.

13
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Der rechteckige Zeitverlauf des PWM-Spannungssignals wird wegen der Induktivitat der Spule nicht in einen ent-
sprechenden Stromverlauf Gibersetzt, sondern der Spulenstrom zeigt einen sdgezahnférmig ,verschliffenen” Zeit-
verlauf (siehe ,Bild 6: Zeitverlauf von PWM-Spannungssignal aus Spulenstrom*). Der zeitlich gemittelte (effektive)
Spulenstrom hdngt ab vom Tastverhaltnis © des Spannungssignals.

T= 1:on /(ton+ taff)

Der Verlauf des Spulenstroms im Takt der PWM-Frequenz erzeugt eine proportionale Anderung der auf den Anker
wirkenden Magnetkraft und damit, bei geeigneter Wahl dieser Frequenz (siehe ,7.3. Abstimmung auf die Ventil-
und Applikationsdaten*), eine stindige, geringe Bewegung des Ankers um seine momentane Gleichgewichtslage
(Dither-Bewegung). Dadurch werden Haftreibungszustinde an den Lagerstellen vermieden.

off ton
U
|’///— S < ///’ S o ///——
|
t
Bild 6: Zeitverlauf von PWM-Spannungssignal aus Spulenstrom

Durch die Eigenerwédrmung der Spule und die damit verbundenen, starken Widerstandsénderungen der Wicklung
bleiben Spulenstrom und damit die Offnung des Ventils bei festem Tastverhéltnis nicht konstant. Eine interne Stromre-
gelung dient zur Kompensation dieser thermischen Effekte durch entsprechendes Nachfiihren des Tastverhéltnisses.

7.3. Abstimmung auf die Ventil- und Applikationsdaten
Der Arbeitsbereich eines Ventils in einer bestimmten Applikation hangt stark von seiner Nennweite sowie den vor-
liegenden Druckverhéltnissen ab.

Um den Arbeitsbereich optimal auf die Spanne des Ansteuersignals abzubilden, werden die Eckwerte fiir den effek-
tiven Spulenstrom Uber die Bedieneinheit so eingestellt, dass
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= das Offnen des Ventils bei einem Stromwert knapp tiber dem unteren Eckwert (1,) beginnt,
* der volle Durchfluss bei einem Stromwert knapp unter dem oberen Eckwert (l,) erreicht wird.

Der untere Eckwert ist der Strom, der beim kleinsten Wert des Normsignals (0 V, 0 mA bzw. 4 mA) ausgeregelt
wird.

Der obere Eckwert stellt sich beim gréBten Wert des Normsignals (5 V, 10 V bzw. 20 mA) ein.

Zwischen den beiden Eckwerten hangt der effektive Spulenstrom linear vom Eingangssignal ab (siehe ,Bild 7:
Strom tiber Normsignal“)

14
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-

2% 100 % Normsignal

Bild 7: Strom (iber Normsignal

Mit den Eckwerten |, bzw. |, kann der Arbeitsbereich auch so skaliert werden, dass uber die ganze Spanne des
Normsignals nur ein Teilbereich der gesamten Offnung des Ventils tiberstrichen wird. Insbesondere kann der Durch-
flussbereich auf einen kleineren Wert begrenzt werden, als ihn das Ventil bei den gegebenen Druckverhéltnissen
erlauben wiirde.

Die Nullpunktabschaltung garantiert das DichtschlieBen des Ventils bei Eingangssignalen unterhalb einer gewissen
Schwelle des Eingangssignals (z.B. < 2 % des Endwertes). Dazu wird der Spulenstrom bei Werten unter dieser
Schwelle abweichend von der in ,Bild 7: Strom Uber Normsignal“ gezeigten Geraden auf Null gesetzt, so dass die
volle Kraft der Riickstellfeder des Ventils als Dichtkraft wirksam wird.

Die Nullpunktabschaltung kann wahlweise aktiviert oder deaktiviert werden.

Eine Rampenfunktion dient dazu, um sprunghafte Anderungen des Eingangssignals zu dampfen und in eine ein-
stellbare Rampe (Zeitkonstante O ... 10 s) umzusetzen (siehe ,Bild 8: Rampenfunktion®). Das ist fiir Applikationen
sinnvoll, in denen sprunghafte Anderungen der fluidischen RegelgréBe nicht erwiinscht sind. Die Rampen sind fiir
positive und negative Spriinge getrennt einstellbar.

Die Frequenz des PWM-Signals muss auf das verwendete Ventil abgestimmt werden.

A

Normsignale
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Bild 8: Rampenfunktion

Ist eine digitale Kommunikation mit einer Ubergeordneten Steuerung erforderlich, so muss auf die ,buS-Variante
fiir Proportionalventile” zuriickgegriffen werden. Diese ist separat erhiltlich (immer ohne Bedieneinheit!) und kann
nicht mit einer bereits vorhandenen Standard digitalen Ansteuerung fiir Proportionalventile Typ 8605 nachge-
riistet werden (siehe auch ,11.1. Bestelltabelle: Gerate-Varianten®).

15
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8. MONTAGE

8.1. Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage!

= Vor dem Ldsen von Leitungen und Ventilen den Druck abschalten und Leitungen entliiften.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
= Vor Eingriffen in das Gerét oder die Anlage, Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern!

= Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Geréte beachten!

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgeméBer Montage!

= Die Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchfiihren!

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf!
= Anlage vor unbeabsichtigtem Betatigen sichern.

* Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf gewéhrleisten.

8.2. Elektrische Anschliusse

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
= Vor Eingriffen in das Gerét oder die Anlage, Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern!

= Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Geréte beachten!

8.2.1. Elektrischer Anschluss der Geratesteckdose

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025

Der elektrische Anschluss der Ansteuerung Typ 8605 in Geratesteckdosevariante erfolgt tiber eine 4-polige Klemm-
leiste im Gerét.

Kabel:

= Durchmesser 6 ..8mm

= Querschnitt max. 0,75 mm?2

= Kabel-Anschlisse Kabelverschraubung oder Steckverbinder M12

4-polig
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Normsignal (+) Normsignal (-)

12..24V DC GND

Bild 9: Anschluss Klemmleiste
12.24VDC Normsignal (+)
B~ B
z] H
B =
B iz
B =
B o
z] H
B =
B iz
s &
/ ™
GND Normsignal (-)
Bild 10: Anschluss Steckverbinder
HINWEIS!

Achten Sie beim Verschrauben mit dem Ventil (Geritesteckdosevariante) auf einwandfreien Sitz der Dichtung.
Ziehen Sie die Schraube M3 nicht zu fest an (max. 0,3 Nm), da sich das Geh&use sonst verformt und eine ein-
wandfreie Bedienung der Tasten nicht mehr gewéhrleistet ist.
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Schraube M3 mit max. 0,3 Nm anziehen

Bild 11: Montage der Gerétesteckdosevariante an das Ventil

8.2.2. Hutschienenvariante

Der elektrische Anschluss der Ansteuerung Typ 8605 in Hutschienenvariante erfolgt tiber Klemmleisten.

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025
'&\

Klemmleiste Kabel-Querschnitt
2-polig fir Ventil max. 1,5 mm?2
4-polig fur Spannungsversorgung und max. 1,5 mm?2
Normsignal

18
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Bild 12: Anschluss Klemmleiste

Legende:
1. 12..24VDC
. GND

. Normsignal (-)

2

3

4. Normsignal (+)
5. Ventil

6

. Ventil

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025
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o. KONFIGURATION

A WARNUNG!

Gefahr durch unsachgeméBen Betrieb!
UnsachgemiBe Bedienung kann zu Personenschiden oder Schaden am Gerét fuihren.

= Die Ansteuerelektronik Typ 8605 darf nur durch geschultes Fachpersonal betrieben werden.

HINWEIS!

Fuhren Sie vor Beginn der Konfiguration die fluidische und elektrische Installation aus.

9.1. Betriebsmodi

Beim Betrieb der Ansteuerelektronik sind zwei Modi méglich:
= Anzeigemodus

= Konfigurationsmodus

Nach dem Einschalten der Betriebsspannung befindet sich die Ansteuerelektronik Typ 8605 im Anzeigemodus.

&

S

N

~

5

£

s

g

9

2 Anzeigemodus Konfigurationsmodus
E |

3 PV mA

g ( Eq

“ ( . 3s

» ENTER '
w CCn Out
S AL » dELY
[

o %

a Bj dAtA
8 JI

§ SP Yo End
S (Z

= H_I,:I

zZ

<

s

Bild 13: Wechsel zwischen Anzeige- und Konfigurationsmodus

9.2. Grundeinstellungen

Schalten Sie zum Festlegen der Grundeinstellungen in den Konfigurationsmodus um.

—> Halten Sie die Enter-Taste 3 Sekunden lang gedruickt.
Danach erscheint auf dem Display mit InP der erste Meniipunkt des Konfigurationsmenis.
— Driicken Sie die Enter-Taste, um Einstellungen in dem Menupunkt InP vorzunehmen.

20




Typ 8605 Lot
Konfiguration B}élo!:!gg!nnts

Auf dem Display erscheint ein Untermenti.

Durch Betétigen der Pfeiltasten konnen Sie zwischen den Untermeniipunkten wechseln und die gewiinschten
Einstellungen vornehmen.

— Bestitigen Sie die gewiinschten Einstellung durch Driicken der Enter-Taste.

9.3. MenlG des Konfigurationsmodus

3 sec

ENTER

Anzeigemodus

\/

Input
Auswahl des
Eingangsignals

O

Output
Ventileinstellungen

-
L -

C

Delay
Rampenfunktion

O
o
L=

Cut off
Nullpunktab-
schaltung

B
oo e O |

T

Parameter
Einstellungen
Stromregelung

-
1

Safe position
Sicherheits-
stellung

e
1
LI

Data

Upload und Download

(nur bei
Geritesteckdoseausfiihrung)

End
Zuriick zum
Anzeige-Modus
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Bild 14: Menti des Konfigurationsmodus
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9.3.1. InP (Input) - Auswahl des Eingangssignal

Geben Sie unter diesem MenUpunkt die Art des verwendeten Normsignals an. Sie kénnen zwischen den folgenden
Normsignalen wahlen:

= 0..5YV,
=0..10V,
= 0..20 mA,
= 4..20 mA.
K ¢
——
| AP -5
A g .
M_ (I
L (L
N
LI E LI
</ mA
H-2l
LI
¢
Fnd
Bild 15: InP (Input) - Auswahl des Eingangssignals

9.3.2. Out (Output) - Ventileinstellungen
In diesem Meni wird die Elektronik abgestimmt auf:

= das verwendete Ventil und

= die fluidischen Bedingungen in der Applikation.

Unbedingt erforderlich sind:
= die Einstellung des Ventiltyps im Unterment VALV und

= die Einstellung des Arbeitsbereiches des Spulenstroms im Untermenti AdJ

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025

@ Damit das Gerat einwandfrei funktioniert muss die zum Ventil passende PWM-Frequenz eingestellt
sein.

= Bei den Typen 2871, 2873 und 2875 ist die Anpassung der PWM-Ansteuerfrequenzen im Unterment
VAdJ erforderlich.

= Bei speziellen Anwendungen muss die PWM-Ansteuerfrequenz im Untermenii VAdJ individuell eingestellt
werden. Wenden Sie sich bei Fragen dazu an ihre Vertriebsniederlassung oder an das Biirkert Technik
Center. Rundum-Servicenummer: +49 (0) 7940/ 10 91 110

Einstellwerte fir PWM-Frequenzen:
Eine Tabelle mit den zur Ansteuerung des Ventiltyps passenden PWM-Frequenzen finden Sie auf der

55 Birkert Homepage www.buerkert.de — Typ 8605.
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Bild 16: Out (Output) - Ventileinstellungen

VALV (VALVE) - EINSTELLUNG DES VENTILTYPS

A VORSICHT!

Gefahr durch die Auswahl des falschen Ventiltyps!
Wahlen Sie den falschen Ventiltyp aus, kann das Ventil beschadigt werden.

= Achten Sie auf die Wahl des richtigen Ventiltyps.

Die Ansteuerelektronik Typ 8605 kann fiir die gesamte Palette der Biirkert-Proportionalventile benutzt werden.
Abhangig von den Nennweiten und fluidischen Leistungsdaten beinhalten die einzelnen Ventiltypen Magnetspulen
mit sehr verschiedenen BaugréBen, Wicklungsdaten und dynamischen Eigenschaften (definiert durch die Induktivitét
und den Ohmschen Widerstand).

Die Féhigkeit, auf ein PWM-Spannungssignal mit einer kleinen Dither-Bewegung zu reagieren und damit dem Ventil
eine besonders gute Ansprech-Empfindlichkeit zu geben, hangt stark von den dynamischen KenngréBen der Spule ab.

Generell gilt, dass kleine Spulen mit geringer Magnetkraft auch auf hohere Frequenzen noch gut reagieren. Sie
erzeugen bei niedrigen Frequenzen sogar zu groBe Bewegungsamplituden und einen unnétig hohen Gerduschpegel.
GroBe Spulen mit hoher Magnetkraft erzeugen nur bei niedrigeren Frequenzen noch Dither-Bewegungen und stellen
damit Gleitreibungszusténde sicher.

Die Reaktion eines Ventils auf ein PWM-Signal ist nicht nur von dessen Frequenz, sondern auch von dem aktuellen
Tastverhéltnis, dem Arbeitspunkt, abhéangig.

Das Ventil reagiert empfindlicher, wenn der Arbeitspunkt bei mittleren Tastverhéltnissen [7] liegt, und trager, wenn
die Offnung einem Tastverhdltnis in den Randbereichen nahe 0 % oder nahe 100 % entspricht.

Um diese Abhéngigkeit zu kompensieren, wird mit einer variablen, vom Tastverhéltnis abhangigen PWM-Frequenz
angesteuert, deren Verlauf einer dreiecksférmigen Funktion folgt (siehe ,Bild 17: PWM-Frequenz / Tastverhiltnis*).
Dabei ist die Frequenz an den Randpunkten (0 %, 100 %) am niedrigsten, bei t = 60 % am héchsten.
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Lo

0 % 60 % 100% ¢

Bild 17: PWM-Frequenz / Tastverhéltnis

Mit der Auswahl des Ventiltyps werden die beiden Grenzfrequenzen der PWM-Ansteuerung (HI und LO) eingestellt.
In diesem Bereich bewegt sich, abhdngig vom Arbeitspunkt, die tatséchlich ausgegebene Frequenz.

Die folgenden Werte (siehe ,Bild 17: PWM-Frequenz / Tastverhiltnis*) Grenzfrequenzen fiir die Biirkert-Ventiltypen)
wurden empirisch ermittelt aus dem Verhalten einer groBen Zahl von Einzelgeréten des betreffenden Typs.

& Ty

"H' [ — &

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025

Bild 18: Grenzfrequenzen fiir Biirkert-Ventiltypen

Einstellwerte fir PWM-Frequenzen:

Eine Tabelle mit den zur Ansteuerung des Ventiltyps passenden PWM-Frequenzen finden Sie auf der
Birkert Homepage
www.buerkert.de — Typ 8605.
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A VORSICHT!

Gefahr durch falsche Angabe des Ventiltyps!

Wenn statt des tatséchlich verwendeten Ventils ein abweichender Typ angewahlt wird, dessen Spule deutlich
verschiedene KenngréBen hat, kann die Funktion des Ventils stark beeintrachtigt werden. Bei Verwendung des
Formfederventils Typ 2822 kann die Eingabe eines falschen Typs zu irreparabel Gerateschadigung fiihren!

= Stellen Sie den Ventiltyp immer richtig ein. Fr diesen Parameter wird im Auslieferungszustand der Wert ,,---*
(kein Ventil) als Defaultwert gesetzt. Wird kein Ventil ausgewéhlt, bleibt die Spule stromlos.

= Bei den Typen 2871, 2873 und 2875 muss zusétzlich zur Auswahl des Typs die PWM- Frequenz angepasst
werden. Eine Tabelle mit den zur Ansteuerung des Ventiltyps passenden PWM-Frequenzen finden Sie auf der
Birkert Homepage www.buerkert.de — Typ 8605.

Die Auswahl der Ventile ist von der vorliegenden Geratevariante abhéangig.

Bedingt durch die Exemplarstreuung der Ventile hinsichtlich der Reibeigenschaften und des Verhéltnisses
zwischen feinfuhligem Regelverhalten und geringer Hysterese bzw. geringer Gerdauschentwicklung und
gréBerer Hysterese, kann es ratsam sein, von den empfohlenen PWM-Frequenzen abzuweichen (siehe
auch Kapitel ,9.3.3. VAdJ (Valve adjust) - Feinabstimmung der Ventilfrequenz*).

9.3.3. VAdIJ (Valve adjust) - Feinabstimmung der Ventilfrequenz

Im Meni VAdJ kdnnen die beiden mit der Auswahl des Ventiltyps festgelegten Frequenzen innerhalb bestimmter
Grenzen veréndert werden. Dabei ist eine Verringerung der Werte im Allgemeinen verbunden mit:

= einer Verringerung der Hysterese der Ventilkennlinie,
= einer verbesserten Ansprechempfindlichkeit sowie,
= einem erhohten Gerduschpegel.

Bei Erhohung der Frequenzen steigt die Hysterese, die Ansprechempfindlichkeit wird schlechter. Damit wird die
Regelung trager, der Gerauschpegel nimmt ab.

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025
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Bild 19: VAdJ (Valve adjust) - Feinabstimmung der Venilfrequenz

= Fur die Eingabe der Frequenzpaare gilt: HI-Wert > LO-Wert.

= Im Mentipunkt VALV sind in Abhéngigkeit vom Ventiltyp die HI- und LO-Werte auf einen sinnvollen
Bereich begrenzt. AuBerhalb dieses Bereiches ist kein reguldres Regelverhalten zu erwarten.
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9.3.4. AdJ (Adjust) - Anpassung des Spulenstroms

Der Arbeitsbereich eines Proportionalventils wird durch den Spulenstrom definiert.

= Untere Stromgrenze - LO [mA]
Stromwert, bei dem das Ventil gerade zu 6ffnen beginnt. Dieser Wert entspricht dem Soll- und Istwert von 0 %.
Der Einstellbereich ist abhéngig von der vorliegenden Gerétevariante

= Obere Stromgrenze - HI [mA]
Stromwert, bei dem das Ventil gerade den maximalen Durchfluss erreicht, eine Erhéhung des Spulenstromes
tiber den oberen Wert hinaus bringt keinen nennenswerten Zuwachs im Durchfluss mehr. Dieser Wert ent-
spricht dem Soll- und Istwert von 100 %. Der Einstellbereich ist abhéngig von der vorliegenden Geratevariante.

Stromwerte auBerhalb des Arbeitsbereiches sind fiir eine Regelung irrelevant. Der Bereich des Eingangs-Normsignals
(z.B.0...10 V) wird deshalb auf den Arbeitsbereich des Spulenstroms (siehe ,7. Aufbau und Funktion*) eingestellt.

Fiir einen bestimmten Ventiltyp (Spulenvariante) hangt der Arbeitsbereich von der Nennweite des Ventils sowie von
den Druckverhéltnissen (Vor- und Riickdruck) in der Anlage ab. Die Einstellung muss bei typischen Betriebsbedin-
gungen erfolgen.

&

,
o
3
>
[
5
[
29
|
Lo
(=)
3
>

/l\\

1
A

LS| =8
3
[
=
D

/l\\

L
C

A

Y

|
L
L

1
]
l_

[
==
=
[
X

Bild 20: AdJ (Adjust) - Anpassung des Spulenstroms

= Fir die Einstellung des Arbeitsbereiches ist eine Durchflussanzeige erforderlich. Stellen Sie damit den
Beginn und das Erreichen des maximalen Durchflusses fest.

= Die absolute Genauigkeit der Durchflussanzeige ist nicht entscheidend!

EINSTELLUNG DES MINIMALEN UND MAXIMALEN SPULENSTROMS

Durchflussbegin

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025

— Stellen Sie den minimalen Spulenstrom 11 (AdJ = LO mA) iiber die Pfeiltasten so ein, dass das Ventil gerade zu
offnen beginnt.

—> Starten Sie bei einem Stromwert, bei dem das Ventil noch sicher geschlossen ist und erhdhen Sie den Spulen-
strom mit der Pfeiltaste &) solange, bis die Durchflussanzeige erstmals einen Durchfluss detektiert.

—> Reduzieren Sie den Spulenstrom mit der Taste [¥] um einige mA, bis das Ventil wieder sicher geschlossen ist

— Bestétigen Sie den minimalen Spulenstrom I, mit der (oo Taste.
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Maximaler Durchfluss

— Stellen Sie den maximalen Spulenstrom I, (AdJ = HI mA) Uber die Pfeiltasten so ein, dass gerade der
maximale Durchfluss erreicht wird.

—> Erhéhen Sie den Spulenstrom mit der Pfeiltaste [, bis der maximale Durchfluss erreicht ist und eine weitere
Erhdhung keine Durchflusserhhung bewirkt.

— Reduzieren Sie den Spulenstrom mit der Pfeiltaste ], bis der Durchfluss wieder merklich zu sinken beginnt
und bestitigen Sie diesen Wert mit der &=)-Taste als maximalen Spulenstrom , (AdJ = HI mA).

Strom-Richtwerte in Abhéngigkeit vom Ventiltyp

Fiir die Stromwerte des Offnungsbeginns und des maximalen Durchflusses sind fiir jeden Ventiltyp im Menti Default-
werte hinterlegt. Diese Werte sind jedoch nur als grobe Richtwerte zu verstehen, da sie von der Nennweite des
Ventils und den Druckverhéltnissen abhangen. Im Mentipunkt ADJ miissen die Stromwerte auf die Nennweite des
Ventils und die momentanen Druckverhaltnisse eingestellt werden.

Fur alle direktwirkenden Proportionalventile._(d. h. alle Typen mit Ausnahme von Typ 6223) verringert sich mit stei-
gendem Vordruck der Stromwert | fiir den Offnungsbeginn; mit steigendem Druckabfall Giber dem Ventil verringert
sich auch der Wert |, bei dem der maximale Durchfluss erreicht wird.

Beim vorgesteuerten Ventil Typ 6223 erhoht sich mit steigendem Vordruck der Stromwert fir den Offnungsbeginn,
bei steigendem Druckabfall Giber dem Ventil wird auch der Wert |, gréBer.

9.3.5. dELY (Delay) - Rampenfunktion

Die Rampenzeit zur Dampfung von sprunghaften Anderungen des Eingangssignals kann getrennt fiir Spriinge auf-
warts und abwarts eingegeben werden.
= HI [s] - Rampe bei einem positiven Signalsprung

Die Zeitangabe in Sekunden (0,1 ... 10,0 s) bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 0 % auf 100 %.

= LO [s] - Rampe bei einem negativen Signalsprung
Die Zeitangabe in Sekunden (0,1 ... 10,0 s) bezieht sich auf einen Sollwertsprung von 100 % auf 0 %.

Bei kleineren Spriingen des Eingangssignals ist die Verzdgerungszeit gleich dem eingestellten Wert multipliziert mit
der Sprunghdhe in Prozent. Sie betragt z. B. bei einer pl6tzlichen Anderung von 20 % auf 70 % gerade die Halfte
des unter HI eingestellten Wertes in Sekunden.

Bei einem Einstellwert von 0,0 s ist die jeweilige Rampenfunktion deaktiviert.
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Bild 21: dELY (Delay) - Rampenfunktion
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9.3.6. Cut (Cut off) - Nullpunktabschaltung

Um ein DichtschlieBen des Ventils zu garantieren, wird bei aktivierter Nullpunkabschaltung bei Eingangssignalen
unter der eingestellten Grenze (0,1 ... 5,0 % des eingestellten Normsignals) das Ventil komplett stromlos geschaltet.

Das Ventil kann zusatzlich zu seiner Regelfunktion die Funktion eines Absperrventils tibernehmen.

ﬁz@. (l O /%
-

[

rC g
Lut (95

T ENTER

Bild 22: Cut (Cut off) - Nullpunktabschaltung
= Bei einem eingestellten Wert von 0,0 % ist die Nullpunktabschaltung deaktiviert. Das Ventil wirkt auch
bei einem Eingangssignal von 0 % nicht sicher absperrend.

= Die Wiederaufnahme der Ventilstromregelung erfolgt sobald das Eingangssignal einen um 0,5 %
hoheren Wert aufweist als der eingestellte Grenzwert; d. h. die Hysterese fiir die Aktivierung bzw. Deak-
tivierung der Nullpunktabschaltung betragt 0,5 %.

= Der unterhalb der eingestellten Schwelle liegende Bereich des Eingangssignals ist fur die Stromre-
gelung und die Fluidstromsteuerung oder -regelung nicht mehr verfligbar.

9.3.7. PArA (Parameter) - Reglereinstellung

Der geregelte Spulenstrom kann Anderungen des Eingangssignals nicht beliebig schnell folgen.

Fur die interne Stromregelung sind unterschiedliche Satze von Reglerparametern hinterlegt. Damit kann die Reg-
lerdynamik in drei diskreten Stufen zwischen:

» sehr schneller Regelung mit dem wahrscheinlichen Auftreten von Uberschwingverhalten und
= langsamer Regelung, garantiert liberschwingungsfrei einstellen.

Set 1: langsam

Set 3: schnell
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Bild 23: PArA (Parameter) - Reglereinstellung

9.3.8. SPOS (Safe Position) - Einstellen der Sicherheitsstellung

Eingabe der Sicherheitsstellung (0,00...100,0 % oder 200 %), die bei ausgewihltem Normsignaleingang von
4...20 mA und Unterschreiten des 4 mA Eingangssignals ausgeregelt wird.

Z
SPOS

%
I
I,I_I

\

V1,0
X

/l\\

ENTER

Bild 24: SPOS (Safe position) - Einstellen der Sicherheitsstellung

Das Normsignal 4 ... 20 mA erlaubt als einziges eine Fehlererkennung, wenn der Eingangswert unter 4 mA
fallt. Fiir diesen Fall kann festgelegt werden, welcher Stromwert ausgeregelt werden soll (z. B. 50 %).
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9.3.9. dAtA (Data) - Upload und Download der
Gerateeinstellungen zwischen Bedieneinheit und
Grundgerat

Diese Funktion dient zur Datentibertragung der Geréateeinstellungen von einer Bedieneinheit in mehrere Grundgeréte.
Nach dem Aufstecken der Bedieneinheit kdnnen die darin gespeicherten Daten an das Grundgerét tibertragen werden.
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@ Diese Funktion steht nur bei der Geratesteckdosevariante zur Verfligung.
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Bild 25: dAtA (Data)

uPLd (upload)

Beim Upload werden die Gerateeinstellungen des Grundgerites an die Bedieneinheit tibertragen, d.h. der Speicher
in der Bedieneinheit wird zuerst geléscht und anschlieBend mit allen relevanten Daten des Grundgerates befullt.
Nach Beendigung erscheint die Meldung ,rdY* (Ready) im Display. Konnten die Daten nicht in die Bedieneinheit
tibernommen werden, erscheint ,Err* (Error).

dnLd (download)

Beim Download werden die Geréteeinstellungen, die in der Bedieneinheit gespeichert sind, an das Grundgerat
tbertragen. Dies ist nur mdglich, wenn die Version der Daten mit denen des Grundgerites ibereinstimmen (ein
Datenaustausch zwischen einer 200 - 1000 mA-Variante und einer 500 - 2000 mA-Variante ist z. B. nicht méglich).

Nach der Ubertragung wird im Display ,rdY* fiir einen erfolgreichen Datenaustausch angezeigt. Ist der Datenaus-
tausch nicht moglich, erscheint ,Err.

9.3.10. END

Zum Verlassen der jeweiligen Mentebene wahlen Sie mit den Pfeiltasten den Mentpunkt END.

Die getétigten Einstellungen werden beim Verlassen des Konfigurationsmentiis gespeichert.

MAN 1000329109 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.12.2025

Bild 26: End

30




v 8605 burkert

KOﬁflguratIOﬁ FLUID CONTROL SYSTEMS

9.4. Werkseinstellungen der Ansteuerelektronik

Meniipunkt Werkseinstellung Bemerkung
InP 0..10V Eingangssignal 0 ...10 V
ausgewahlt
Out / VALV ---- Kein Ventil ausgewahlt
Out / VAdJ OFF Manuelle Feinabstimmung der Ven-
tilfrequenz inaktiv
Out / AdJ LO: 2 mA Diese Werte werden durch eine
HI: 200 mA Ventilauswahl gedndert
delY LO:0,0s Rampenfunktion inaktiv
HI:0,0s
Cut LO: 2,0 % Nullpunktabschaltung aktiv bei 2 %
PArA SEt2 Reglerparametersatz 2 ausgewahlt
SPOS 0,0 % Sicherheitsstellung 0 % bei Unter-

schreiten von 4 mA (bei Auswahl
des 4-20 mA Eingangssignals)
ausgewahlt
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10. WARTUNG

10.1. Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBen Wartungsarbeiten!

= Die Wartung darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchfiihren!

Verletzungsgefahr durch ungewolites Einschalten der Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf.
= Anlage vor unbeabsichtigtem Betétigen sichern.

= Nach der Wartung einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

10.2. Wartungsarbeiten

Die Ansteuerelektronik Typ 8605 ist bei Gebrauch entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen
Anweisungen wartungsfrei.
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11. ERSATZTEILE

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile.

Falsches Zubehor und ungeeignete Ersatzteile konnen Verletzungen und Schaden am Gerat und dessen
Umgebung verursachen.

= Nur Originalzubehér sowie Originalersatzteile der Firma Biirkert verwenden.

11.1. Bestelltabelle: Gerate-Varianten

R - NP EAP S 1N P
02 |22 |95 [(g5_|(g?2 |22_|g5 |(g5_
°2 (82L|8C |86L(82 [(82¢2|8C |85¢8
5 5 [S25(8f |SE5|%2 |328(3L (3L5|le | e
o c o < 0T |o< 0I5 |0 < 0T |o< 0I5 | & < s
X 3 2¢ [Beelad |[ado|ae |Beo(nd [Bdoll 9 o
o € [ 0S50 (0 or-Mm|o 3 0S50 (0 -5 5 5
~ 8 §Q Qo I5= |§=0|5Q |(HQ0I5= |K=0 g 2 2
5 S 68 |686|6E |6ES|6E |[6R6|6E |SES|Z £ £
£ Max. 200- |200- [200- [200- |500- |500- |[500- |[500- [40- [200- [500-
= Spulenstrom [1000 [1000 |1000 |1000 [2000 [2000 |2000 |2000 |220 1000  |2000
g -bereich [mA]
[0
g Bestell-Nr.: |316530 |316521 [316528 316522 |316529 |316523 [316526 [316525 316531 [316532 (316533
©
= 2824 24V DC X X
°
2 2824 12V DC X
3 2833 24V DC |X X X X X
= 2833 12V DC |X X X X X X X X X X
E 2835 24V DC | X X X X X X X X X X
3 2836 24V DC X X X X X
[T
g 2861 24V DC X X
2 2861 12V DC X
- 2863 24V DC |X X X X X
o 2863 12V DC | X X X X X X X X X X
o
> 2865 24V DC | X X X X X X X X X X
o
S 2871 24V DC X X
2 2871 12V DC X
Z
g 2873 24V DC |X X X X X
2873 12V DC |X X X X X X X X X X
2875 24V DC | X X X X X X X X X X
6024 24V DC |X X X X X X X X X X
6024 12V DC X X X X X
6223 24V DC |X X X X X
6223 12V DC X X X X X
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Varianten fiir digitale Ansteuerung (via biS/Communicator):

Variante Max. Spulenstrombereich [mA] Bestellnummer
Geratesteckdose mit M12- 200-1000 355 655
Anschluss ohne Bedienteil

Geritesteckdose mit M12- 500-2000 364 714
Anschluss ohne Bedienteil

@ Bei zwei méglichen Strombereichen der Ansteuerelektronik sollte die kleinere bevorzugt werden.

11.2. Zubehor

Zubehor/Einzelteil Ident.-Nr.
Bedieneinheit fur Typ 8605 Geratesteckdose 582 878
Winkelstecker M12 4-pol. 784 301
Anschlusskabel M12 4-pol. 5 m Lange 918 038
Deckel-Set (fiir Betrieb ohne Bedieneinheit) 670 549
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12. VERPACKUNG, TRANSPORT

HINWEIS!

Transportschéaden.
Unzureichend geschiitzte Geréate kénnen durch den Transport beschéadigt werden.
= Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in einer stoBfesten Verpackung transportieren.

* Eine Uber- bzw. Unterschreitung der zuldssigen Lagertemperatur vermeiden.

13. LAGERUNG

HINWEIS!

Falsche Lagerung kann Schaden am Gerat verursachen.
= Gerat trocken und staubfrei lagern!

= Lagertemperatur: -40 °C ... +55 °C

13.1. AuBerbetriebnahme

Setzen Sie die Ansteuerelektronik Typ 8605 wie folgt auBer Betrieb:
—> Das System entliiften.

—> Die Spannungsversorgung abschalten

—> Die Ansteuerelektronik demontieren

—> Die Ansteuerelektronik in der Originalverpackung oder einer anderen geeigneten Verpackung aufbewahren.

13.2. Wieder-Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Ansteuerelektronik Typ 8605 wie folgt wieder in Betrieb:

—> Die Ansteuerelektronik vor der Wieder-Inbetriebnahme entpacken und aklimatisieren.

—> Danach wie im Kapitel ,8. Montage" beschrieben vorgehen.
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14. ENTSORGUNG

— Entsorgen Sie das Gerat und die Verpackung umweltgerecht.

HINWEIS!

Umweltschédden durch von Medien kontaminierte Gerateteile.

= Geltende Entsorgungsvorschriften und Umweltbestimmungen einhalten.

Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften.
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