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1 QUICKSTART

Le Quickstart présente brievement les informations et instruc-
tions les plus importantes relatives a I'utilisation de I'appareil.

Conservez ce Quickstart de sorte qu’il soit accessible a tout
utilisateur et a disposition de tout nouveau propriétaire.

Informations importantes pour la sécurité.

Lisez attentivement le Quickstart. Observez particuli€rement
les chapitres Consignes de sécurité générales et Utilisation
conforme.

» Le guide de démarrage rapide doit étre lu et compris.

Vous trouverez la description détaillée du régulateur de process
dans le manuel d’utilisation du type 8693.

E]:ﬂ Le manuel d'utilisation se trouve sur Internet sous :
www.buerkert.fr

1.1 Définition du terme / abréviation

Le terme « appareil » utilisé dans ce manuel désigne toujours le
systeme de régulation de débits de fluide type 8750 REV.2.

FMR = systéme de régulation de débits de fluide

2 SYMBOLES

Les moyens de représentation suivants sont utilisés dans ce
manuel.

A DANGER !

Met en garde contre un danger imminent.
> Le non-respect peut entrainer la mort ou de graves blessures.

A AVERTISSEMENT !

Met en garde contre une situation éventuellement dangereuse.
» Le non-respect peut entrainer de graves blessures ou la mort.

A ATTENTION !

Met en garde contre un risque possible.

> Le non-respect peut entrainer des blessures moyennes ou
légeres.

REMARQUE !

Met en garde contre des dommages matériels.

@ Conseils et recommandations importants.

renvoie a des informations dans ce manuel ou dans
d'autres documentations.

» identifie une consigne pour éviter un danger.
— ldentifie une opération que vous devez effectuer.

printed: 03.07.2026
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CONSIGNES DE SECURITE
FONDAMENTALES

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte

» des hasards et des événements pouvant survenir lors du
montage, de I’exploitation et de I'entretien des appareils.

 des prescriptions de sécurité locales que I’exploitant est tenu de

3 UTILISATION CONFORME 4

L'utilisation non conforme du systéme de régulation de
débits de fluide type 8750 peut entrainer des dangers pour
les personnes, les installations proches et I'environnement.

» L'appareil est congu comme un systeme simple pour déter-
miner et régler le débit volumétrique de gaz.

» L'appareil ne doit pas étre exposé au rayonnement solaire
direct.

» N'utilisez pas I'appareil a I'extérieur.

» Lors de I'utilisation, il convient de respecter les données et
conditions d'utilisation et d'exploitation admissibles spéci-
fiées dans le manuel et dans les documents contractuels.
Celles-ci sont décrites au chapitre « 7 Caractéristiques
techniques ».

> L'appareil peut étre utilisé uniquement en association avec
les appareils et composants étrangers recommandés et
homologués par Blrkert.

> Les conditions pour I'utilisation sre et parfaite sont un
transport, un stockage et une installation dans les regles
ainsi qu'une utilisation et une maintenance soigneuses.

» Veillez a ce que |'utilisation de I'appareil soit toujours
conforme.

faire respecter entre autres par le personnel chargé du montage.

A\

Risque de blessures di a la présence de haute pression

dans l'installation/I'appareil.

» Avant d'intervenir dans l'installation ou I'appareil, couper la
pression et désaérer/vider les conduites.

Risque de choc électrique.

» Avant d'intervenir dans I'installation ou I'appareil, couper la ten-
sion et empécher toute remise sous tension par inadvertance.

» Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les
appareils électriques en matiére de prévention des accidents
ainsi qu'en matiére de sécurité.

Risque de brilures/d'incendie en fonctionnement continu di

a des surfaces d'appareil brilantes.

» Tenir les substances et les fluides facilement inflammables a I'écart
de I'appareil et ne touchez pas ce dernier a mains nues.

Risque de blessures a I'ouverture de I'actionneur.

L’actionneur contient un ressort tendu. Il y a risque de blessures a
I'ouverture de I'actionneur a cause de la sortie du ressort.

» ouverture de I'actionneur n’est pas autorisée.
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Risque de blessures dii aux pieces en mouvement dans
I'appareil.
» Ne pas intervenir dans les ouvertures.

Situations dangereuses d’ordre général.

> Les appareils sans plaque signalétique de sécurité séparée ne
doivent pas étre installés dans une zone soumise a un risque
d’explosion. eul du personnel qualifié peut effectuer I'installa-
tion et la maintenance.

» Veiller a ce que l'installation ne puisse pas étre actionnée par
inadvertance.

> Aprés une interruption de I'alimentation électrique ou pneu-
matique, un redémarrage défini ou contrélé du processus doit
étre garanti.

» L 'appareil doit étre utilisé uniquement en parfait état et dans
le respect de ce manuel.

» Respecter les regles générales de la technique pour planifier
|'utilisation et utiliser I'appareil.

» Ne pas alimenter les raccords d'air de pilotage du systeme en
fluides agressifs ou inflammables.

» Ne pas alimenter les raccords d'air de pilotage du systeme en
liquides.

> Ne pas soumettre le corps a des contraintes mécaniques (par
ex. en déposant des objets sur le corps ou en I'utilisant comme
marche).

> Ne pas entreprendre de modifications internes ou externes sur
|'appareil.

REMARQUE !

Eléments / sous-groupes sujets aux risques électrostatiques.

L'appareil contient des éléments électroniques sensibles aux
décharges électrostatiques (ESD). Ces éléments sont affectés
par le contact avec des personnes ou des objets ayant une
charge électrostatique. Au pire, ils sont immédiatement détruits
ou tombent en panne aprés mise en service.

» Respecter les exigences des normes EN 61340-5-1 pour
minimiser ou éviter la possibilité d'un dommage causé par une
soudaine décharge électrostatique.

> Ne pas toucher d'éléments électroniques lorsqu'ils sont sous
tension d'alimentation.

printed: 03.07.2026
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5 INDICATIONS GENERALES

51 Adresse
Allemagne

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17
D-74653 Ingelfingen

E-mail: info@de.buerkert.com

International

Les adresses se trouvent aux derniéres pages du manuel
imprimé.

Egalement sur internet sous :

www.burkert.com

5.2 Garantie légale

La condition pour bénéficier de la garantie Iégale est I'utilisation
conforme de le systéme de régulation de débits de fluide type 8750
dans le respect des conditions d’utilisation spécifiées.

5.3 Informations sur Internet

Vous trouverez d’autres informations sur les Types 2301 (vanne) et
8693 (commande) sur Internet : www.buerkert.fr

6 DESCRIPTION DU SYSTEME

6.1 Description générale

Le régulateur de débit fluidique Type 8750 est un systeme complet
servant a mesurer et régler le débit volumique de gaz selon le
principe de la pression différentielle. Le systéme se compose d’un
ELEMENT vanne de régulation Type 2301 doté du régulateur de
process Type 8693 ainsi que de deux capteurs de pression. Il est
livré en tant que systéeme monté incluant un corps spécial.

Options :

» Entrée digitale

* Message de retour analogique
» 2 sorties digitales

« Communication bus (EtherNet/IP, PROFINET, PRO-
FIBUS DPV1, Modbus TCP)

Autres :

* Le systéeme de régulation de débits de fluide est fournie avec
configuration pour la vanne de régulation.

» La commande de I'appareil se fait a I’aide de 4 touches et d’un
écran.

» La configuration s’effectue via I'interface de service biuS du
régulateur de processus type 8693.

La chute de pression est mesurée par le biais de la vanne de
régulation qui sert de « diaphragme de mesure ». A partir de la
différence de pression mesurée, il est possible de calculer le
débit volumique nominal du fluide pour une densité et une tem-
pérature données. A cet effet, la courbe de débit de la vanne de
régulation est enregistrée dans le régulateur de process.
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6.2 Structure 6.2.1 Influence des grandeurs de process sur le
débit
Régulateur d t : -
Actionneur de la 8:3: ateur de process type Pertes de pression Débit des gaz
vanne de régulation —— Corps de vanne de En dessous du point critique b, Ap
e 2301 squlati P4 - . _P1ab
typ régulation type 2301 P> 5~ Qy =514 - ky T, Py
Circuit du signal Capteur de
du capteur de pression Au-dessous du point critique p
! . p Qy = 257 - ky ———
pression au régu- po< = N \ T, p
lateur de process Bride selon 2 1 FN
DIN EN 1092-1 ky Coefficient de débit [me/h] ¥ " mesuré pour 'eau, Ap
Qy Débit normalisé [my3/h] @ =1 bar, par I'appareil
p; Pression d'entrée [bar] ¥ 2 - .
p, Pression de sortie [bar] 3 (.;o,nd't‘lons norma)
Ap Pression différentielle p;—p, [bar] lisées 21,013 bar? et
p Densité [kg/m?] 0°C 73K
py Densité normalisée [kg/m?] 9 Pression absolue
Fig. 1: Structure (exemple ELEMENT) T; Température du fluide [(273+K]

6.2.1 Schéma de fonctionnement de la FMR
Pressionp; ____ Pression p,
PV

FMR

type
8750

Valeur Kv
] — | — (
P2

Fig. 2: Schéma de fonctionnement

printed: 03.07.2026
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6.2.2 Interfaces électriques —
Bus (prescription de la Bus
Entrées pour valeur 2 sorties digitales valeur de consigne) :
de consigne de
position ou de Entrées pour Ia v Régulateur de
process Message de valeur effective & |process 38
0..20 mA Régulateur de retour de position de process 2 |type 8693 S
w
g-"g(ilmA process analogique (;11...20 mA) PROFIBUS DPV1
0 10V type 8693 p2 EtherNet/IP
@ Modbus TCP
Entrées pour la 3 <
valeur effective = 9 24V DC g5
de process w £ =
(4...20 mA) 3
P1 Commande
P2
| Entrée digitale Fig. 4 : Interfaces, variantes bus
c
24V DC g 65
R
Commande
(touches)

Fig. 3: Interfaces
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7 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

71 Normes et directives

L‘appareil est conforme aux exigences applicables de la Iégislation
d‘harmonisation de I'UE. En outre, I‘appareil répond également aux
exigences de la législation du Royaume-Uni.

La version actuelle de la déclaration de conformité de I'UE / UK

Declaration of Conformity comprend les normes harmonisées qui
ont été appliquées dans la procédure d‘évaluation de la conformité.

7.2 Conditions d’exploitation
Température ambiante 0...+55 °C

Degré de protection : IP65 / IP67 selon EN 60529 (uniquement
lorsque le cable, les connecteurs et les douilles sont correc-
tement raccordés et lorsque le concept d’évacuation d’air repris

au chapitre « 9.3 Raccordement pneumatique du régulateur de
process » est respecté)

7.3 Caractéristiques mécaniques
Matériaux
Corps de vanne
Actionneur
Régulateur de process
Joints du régulateur
de process
Autres pieces en contact avec le fluide
Joint graphite Graphite
Presse-étoupe Joints PTFE avec de la graisse
silicone (remplis)
PTFE

Acier inoxydable 316L/CF3M
PPS acier inoxydable / PA
PPS, PC, acier inoxydable
EPDM

Capteur de pression,
rondelle d’étanchéité .

Joint de siege
Cone de régulation
Broche

Goupille de serrage

Acier inoxydable ou PTFE
Acier inoxydable 1.4571

Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Acier inoxydable 1.4310

Sections de conduite amont et aval suivant EN ISO 5167-1
Sections de conduite amont

Vanne complétement
ouverte

Coude a 90° ou pieceen T

Extension

Réduction

[

Fig. 5: Sections de conduite amont
Sections de conduite aval déja intégré au systéme (6 x DN)

printed: 03.07.2026
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Dimensions type ELEMENT Dimensions type CLASSIC

zot | |
OE
O]
I
[l | | | i
I | | | I
- 2x DN 6x DN ]
L
F L >
Fig. 6 :  Dimensions type ELEMENT Fig. 7: Dimensions type CLASSIC
Raccord tuyau Taille d’ac- L HG D E Raccord tuyau ) Taille d’ac- L HG D E
DN [mm] tionneur @ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] DN [mm] tionneur & [mm] | [mm] [mm] | [mm]

15 70 330 383 91 80 225 1200 637 261
25 70 500 392 91 100 225 1400 647 261
40 90 700 478 120 Tab. 2: Dimensions type CLASSIC
50 130 800 536 159
65 130 1000 590 159
80 130 1200 598 159

100 130 1400 608 159

Tab. 1:

Dimensions type ELEMENT
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7.4 Etiquette d’identification (exemple)

Matériau du joint du
siege
Matériau du corps

Diamétre nominal

Fonction
Type -|
Lot=— 8750 A 50,0 PTFE VA Pilot 5,5- 7bar h
burkert c€

[ FLANSCH Pmed 16bar
Made in Germany —_—
00123456 Flow 1<—2 (| wazme
L— Pression de fluide max.

No. de commande

|— Pression de pilotage

L Raccordement
Sens du débit

Fig. 8 : Etiquette d’identification (exemple)

7.5 Données fluidiques

Fluide de pilotageair, gaz neutres,

classes de qualité selon DIN ISO 8573-1

(filtre 5 um recommandé)

Classe de taille max. des particules 40 pm,
qualité 7 : densité max. des particules

10 mg/m?

point de rosée maximal -20 °C
ou minimal 10 °C en dessous
de la température de service la
plus basse

Teneur en
poussiere

Teneur en eau Classe de
qualité 3 :

Teneur en huileClasse de
qualité X :

max. 25 mg/m?3

Plage de pression fluide de

pilotage
ELEMENT 5,5...7 bars
CLASSIC 5...6 bars
Fluide air et gaz
Température ambiante 0...+55°C
Température fluide 0...+80 °C
Plage de pression fluide 0...16 bars
Plage de mesure de 0...0,1 bars (surpression)
pression du capteur 0...0,16 bars (surpression)
0...0,25 bars (surpression)
0...1 bars (surpression)
0...2,5 bars (surpression)
0...6 bars (surpression)
0...10 bars (surpression)

[standard]
0...16 bars (surpression)
0...1 bars (abs)

suivant DIN EN 60534-2-3
DN15...DN100 (raccordement)
raccord fileté G1/2

Parcours de mesure
Diamétre nominal
Raccords capteurs

printed: 03.07.2026
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7.6 Caractéristiques électriques

Raccords
Tension de service

Signaux internes au
systeme

Signal d’entrée/de sortie
Tension de service
Puissance absorbée
Prescription de la valeur

de consigne

Affichage

Interface de commande

connecteur rond (M12 x 1, 4 poles)

2 connecteurs ronds
M8 x 1, 4 pbles

connecteur rond (M12, 8 péles) ou
connexions Bus

24V DC
ondulation résiduelle max. 10 %

<5W

0/4...20 mA ou
0...5/10V
bus de terrain comme option

écran multifonction
4 touches

7.6.1 EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP

Vitesse du réseau 10/100 Mbps

Auto-négociation Oui

Fonction Switch Oui

Diagnostic réseau QOui, par télégrammes d’erreur
MAC-ID Numeéro d’identification individuel,

enregistré dans le module et sur
la face extérieure de I'appareil
(voir étiquette d’identification)
Nom de I'appareil Ethernet
(réglage par défaut) XXX (le nom peut étre modifié)

7.6.2 Tableau valeur Kv

Tableau valeur Kv pour versions FMR (indications pour la course
de la vanne et le débit en %)

Le jeu de valeurs mesuré de chaque combinaison de siége est
enregistré en usine dans la mémoire FMR.
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Variant de vanne Débit Kv [%]
DN DN Taille de | Caractéristique s Course de vanne POS [%]
tuyau) g ge|FaCtionn. | (rapportde |\ un | o | 5 | 10 |15 | 20 | 25 |30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
[mm] @ [mm] | réglage théo.)
03,0 linéaire (10:1) 0,1 00,1030 (5070 (10,0{15,0/20,0|25,0|31,0 |37,0[44,5|52,0/58,0/65,0{71,5|78,0|84,0/90,0|95,0[100,0
04,0 linéaire (25:1) 035 |00/]001[43 |90 [14,3|21,2 28,6 |36,0 42,9 48,8 |54,3|59,9|65,7|70,8|75,7/80,9[85,7[89,5|92,9|96,5[100,0
04,0 linéaire (10:1) 0,5 0,0 | 8,0 /10,0 14,0 |20,0 |26,0 |32,0 |38,0 |44,0 | 48,0 |54,0]60,0|64,0/68,0|72,0|76,0|80,0|84,0|88,0/94,0/100,0
15 06,0 linéaire (25:1) 1,2 0,0 |42 10,0 |18,3 |26,7 |34,2 |40,0 |46,7 |51,7 58,3 |63,3|68,3|73,3|78,3|81,7(85,8/89,2|91,7|94,2|97,5[100,0
06,0 125 |00/04 /06 |06 |09 |22 |36 |52 |68 |88 /12,8/16,0/20,8|27,2|32,8(41,6/52,0|68,0|86,4|94,4[100,0
08,0 | 70 (M) 2.1 00,3338 |48 |52 |57 (62|76 |90 [11,0/129]16,2|20,5|24,8|30,0|37,6|45,2|58,1|76,2|90,5[100,0
10,0 3,1 0029|3542 (48 |55 6,1 [7,7 |10,0(12,6 |15,8(19,7|24,2|29,7|35,5|44,2|54,8 67,7 |80,6|92,6 |100,0
15,0 4,3 003340 (44 |51 (65 (81 /98 |12,1]15,1 |118,6]22,8|27,9|34,4(41,9(51,2|62,8|74,4|86,0|94,4(100,0
15,0 5,3 00,2632 |36 |42 |51 |66 |81 |98 [12,1 |15,1[18,5[22,6|27,5|34,0(43,0/54,7|66,0|77,4|88,7 [100,0
25 20,0 7,2 0028|3539 (43 |53 |65 |79 |97 |122 |153|18,5|22,2|27,5|34,7|42,852,8|63,9 |75,0|87,5(100,0
25,0 120 002932 |39 |54 6,8 {83 |10,2|12,5|15,0 /18,3[22,7|28,3|35,3[42,5[49,6|58,3|67,9|78,3|89,2[100,0
250 90 (N) 9, 00|37 |47 |56 (68 |79 |92 [11,1]13,6 16,2 [19,4[23,6 28,6 |34,7|39,8/49,4|55,8|66,8 |76,7 |88,1{100,0
™~ 1130 (P) 136 [00(29 3,7 |45 |55 |66 (8,1 [10,1(12,5]15,4 [19,1]23,0/27,9(34,1|41,2[49,6|58,8(68,4|78,7(89,0/100,0
40 320 90 (N) 144 100 /3138 |46 |56 [65 |76 |95 |11,8[14,3 |17,4]20,8|25,0/30,1|34,4(43,5/49,763,0|75,0/87,3[100,0
Y 1130 (P) 202 [00|24 |30 (35 (42 |51 |64 |82 [10,4[129 [15,8/19,0[22,8|27,8|34,2|43,3|54,5|64,4|74,3|85,6|100,0
400 90 (N) 175 |00 |3,1/38 |47 |57 |70 (86 (104129151 |{18,0/21,5|25,7|31,9|37,1[47,4|54,3|66,7|78,0|88,8/100,0
1130 (P) 238 1002529 |37 (46 |57 |71 (9,0 (11,3]13,7116,8(20,8|25,2|31,5|38,7|47,5|58,0/67,2|76,5|87,0(100,0
320 90 (N) |pourcentage égal[ 153 | 0,0 [ 29 [3,7 [42 [52 [6,3 [7,2 [8,9 [11,1[13,7 [16,3[20,1[23,5[27,6[32,4[39,2[46,7[60,5[74,5[87,6[100,0
"~ 1130 (P) (50:1) 210 /0023|129 |35 |43 |51 |62 |79 [10,0]12,5[15,2(18,3|21,9|26,7|32,9/43,0[55,2|65,5|76,2|87,4(100,0
50 | 400 -20(N) 180 |00 |32 [38 [43[50]65 [81 [9,7 [11,7|14,6 [17,5[21,1[25,0/30,0|35,6(43,9(52,8|64,4[76,7|88,3[100,0
>~ 1130 (P) 245 1002428 |33 |41 |54 /69 |85 [10,6|13,1 [16,3{19,8/24,0(29,8|37,4/47,2|56,9|66,3|76,8|87,8(100,0
50.0 90 (N) 280 /100(30(38 (49 |61 |75 9,1 [11,0(13,4[15,9 [19,1[283,0/27,5|33,6|40,748,2|57,1|67,1|77,5/88,8(100,0
= 1130 (P) 370 /0024|3039 |51 |64 |78 |98 [12,2]15,0 [18,4[22,7|28,4|34,9|41,9/50,7|59,5|68,9|79,2|89,2(100,0
40,0 | 130 (P) 290 |00 |22 |26 |32 |38 |48 |62 |79 |97 |12,1 |14,8|18,3]|22,4|29,0/35,9/45,2|55,2|65,2|75,9|87,6[100,0
65 | 50,0130 (P) 450 [001(22 |27 |33 [44 |56 [69 |87 [10,7 12,4 {149/18,0]21,6|27,7|35,643,6(53,3|65,1|77,8[89,1/100,0
65,0 | 130 (P) 650 /0025|3138 |46 (59 |77 |96 [12,3]16,2 [20,8(26,9|33,8|41,8|50,8/60,0[69,2|77,2|86,2|93,8(100,0
500 130 (P) 450 |00 1|22 |27 |35 |44 |56 |76 |93 [11,8|15,1 {18,4|23,5|28,9|34,9|42,2|49,6|57,8|67,3|77,8|88,4/100,0
1225 (L) 420 |00 ]20 |24 |29 |36 |45 |55 |68 |83 |10,0]11,9[14,3]16,9/20,5|25,0/30,7|38,1[46,8|59,5|76,4[100,0
80 |65.0 130 (P) 730 /10022 |27 |33 |40 |54 /68 |89 [11,2]14,3 [17,8]23,7|30,1(38,8|47,9/57,0(65,8|74,5|83,6 91,8 (100,0
U 1225 (L) 700 10020124 |29 |36 |44 |54 |6,7 |81 |97 [11,7]142|17,4]22,0|27,9 36,1 [46,4[58,0|71,4|85,7(100,0
80.0 130 (P) 1000 {00 | 2,5 |34 |48 163 |85 [10,7 |[13,1 [16,0 |21,4 |27,0|34,5|42,5|50,3 |58,0(65,6 | 73,0 |80,0 /87,0 93,5 [100,0
>~ 1225 (L) 1000 {00 |21 |26 |32 |42 |55 |70 |86 [10,5]12,9 |16,0/20,0|25,0/31,9[40,0(49,5|60,0|71,0|83,0/92,4[100,0
65.0 130 (P) 770 100,18 123 30|36 (48 (65 |84 |[11,4[15,2119,65/25,6|32,5|39,7/48,1(56,5/64,9|74,0/83,1/91,4[100,0
U 1225 (L) 750 [00/19123 128 |35 (42 |51 |62 |76 |9, 11,1]13,7]16,8|21,2 26,7 [33,6 |42,7 |54,068,0|83,3 [100,0
100 | 80.0 130 (P) |pourcentage égal|110,0 | 0,0 [ 2,0 [2,8 [4,0 |54 |7,4 |9,4 |12,4[159 21,5 [27,3]35,3[43,6[51,8/60,0|67,5|74,5|81,3|88,2(94,2[100,0
1225 (L) (50:1) 1150 /001823 |29 |37 |48 |61 |76 [96 [12,0[14,8{18,3/23,0/30,0/38,3/47,4|56,5|66,3|77,4|88,5[{100,0
100.0 130 (P) 1400 |00 |27 |3,7 |49 |68 |78 10,7 14,3 |18,6 [25,7 [33,2/40,1|48,2|56,3|64,3|72,1[79,3|85,7[91,4|96,1/100,0
1225 (L) 1400 | 0023128 |33 |41 |51 164 |79 |96 (11,8 [14,6/18,4[22,9/129,1/36,4[46,1[59,3|72,5|84,3|93,3/100,0
Tab. 3: Débit Kv
MAN_1000577732 FR _Version: BStatus: Rl (rnlpaqnthd'nq 07.2026
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8 ELEMENTS DE COMMANDE ET 8.1 Fonction des touches
D’AFFICHAGE Les fonctions des 4 touches différent suivant I’état de marche
(AUTOMATIQUE ou MANUEL) et le niveau de commande (niveau
de process ou niveau de réglage).
Désignation : Les fonctions de touches actives sont affichées dans le champ
Fonction des . de texte gris au-dessus des touches.
touches Ecran
Fonction des touches au niveau de process :
TZZIC:CeﬁgE Touchede Touche | Fonction des| Description de la Etat de
gélection droite touches fonction marche
gauche
Touche OPN Ouverture manuelle de MANUEL
Touche fleche A Touche fleche W fleche (OUVERT) I'actionneur
vers le haut vers le bas V' Changement de la
valeur affichée (par ex. AUTOMATIQUE
Fig. 9 : Description des éléments de commande POS-CMD-TEMP-...)
] 8 - Touch F t Il
Désignation Affichage pour | eta}t de marche AUTOMA ouche CLS ,em.]e ure manuelle de MANUEL
- TIQUE : barre se déplacant de la gauche vers la fleche (FERME) I'actionneur
abrégée de la valeur drojte ot bole ALTD ) v
Unité o rolke et symbole masqués Changenjentl dela
indication en valeur affichée (par ex. AUTOMATIQUE
pourcentage de la :505 0.0— Valeur POS-CMD-TEMP-..)
valeur ) 9 o \—am Symbole” Touche Passage au niveau de
Symbole 00101111 1 - Affichagedela de réglage AUTOMATIQUE
enregistrement MENU| CMD | POS | MANU valeur par sélection Remarque : Appuyer env. | ou MANUEL
L C s
Affichage de la— . graphique a barre: W 3 sec. sur la touche.
régulation de position Fonction des touches Touche Retour a |'état de marche MANUEL
Fig. 10 : Description de I'écran de AUTOMATIQUE
sélection - .
| MANUEL | Commutation en état de
» D’autres symboles sont affichés selon les fonctions activées VA 4 marche MANUEL AUTOMATIQUE
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Fonction des touches au niveau de réglage :
Fonction des L .
Touche Description de la fonction
touches
Touche Naviguer vers le haut dans les menus
fleche Agrandissement des valeurs
A numériques
Touche Naviguer vers le bas dans les menus
fleche = Diminution des valeurs numériques
v
Passage d'un emplacement vers la
gauche ; lors de la saisie de valeurs
numeériques
Touche de | 2 (RETOUR) |Retour au niveau de process
sélection Retour pas a pas d'un point de
) A% sous-menu
ESC Quitter un menu
STOP. Annulation d'une action
Touche de | IENIIE;] Sélection, activation ou désactivation
sélection SELEC d'un point de menu
\vai 4
INPUT
24 (RETOUR) |Retour pas a pas d'un point de
sous-menu
Démarrage d'une action
STOP. Annulation d'une action
Tab. 4 :

8.2 Etat de marche

Le régulateur de process possede 2 états de marche :
AUTOMATIQUE et MANUEL

POS
%

g [x<q
S

0.0

AuTo
[

MENU| CMD | POS | MANU

POS
4

1
| MENU] OPN [ CLS | AUTO |

AUTOMATIQUE

En état de marche AUTOMATIQUE, le
fonctionnement normal du régulateur est
effectué.

(Barre au bord supérieur de I'écran et
symbole AUTO masqués).

MANUEL

A |'état de marche MANUEL, la vanne
peut étre ouverte ou fermée

manuellement a I'aide des touches
fléchées A /A4 CLS |

8.2.1 Changement d’état de marche

La touche de sélection droite permet de passer de I’état de marche
AUTOMATIQUE a MANUEL et inversement.

Passage de 2)

AUTOMATIQUE => & MANUEL Appuyer sur (LY

Passage de

MANUEL => 38 AUTOMATIQUE Appuyer sur LI
Tab. 5: Changement d’état de marche

2 Possible seulement avec I’affichage POS, CMD, PV (,SP).
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8.3 Niveaux de commande 8.4 Affichage en état de marche
Le régulateur de process posséde 2 niveaux de marche : AUTOMATIQUE
* Niveau de process réalé en
Affichage et commande du process en cours Description de I'affichage uii ne Affichage
Etat de marche : AUTOMATIQUE / MANUEL
« Niveau de réglage Position effective de ['acti POS 0 0
. N . . 4 L]
Saisie des parameétres opératoires dgsvlal(r:zee(oec I\1/?)0 (;) )ac lonneur X am
Complément du menu par des points de menu en option 200000000070
8.3.1 Passage entre les niveaux de commande o
Passage du niveau — Appuyer 3 s Position de consigne de I'ac- X % OTQ
process au = niveau de réglage | IENH sur O 9 tionneur de vanne (0 ... 100 %) P o
Passage du niveau
. i EXIT ) A5
réglage au = niveau de process HEAR | Appuyer sur Température interne du corps de IcE P 0-0
Tab. 6 : Changement de niveaux de commande I'appareil (°C) - - || Ex@  EE
Si I'appareil se trouve en état de marche AUTOMATIQUE,
lors de la commutation, le process continue pendant le =Y
réglage. . m3/min 0.0
Valeur effective de process X am
Niveau de process | AEU ENP I /\N
- LY EXIT | SP
env.3 s% . i 0.0
w \4 wW - Valeur de consigne de process X " m [
| Niveau de réglage et | T A
Fig- 11 Niveaux de commande Affichage simultané de la valeur de dfmome G
. mas/min .
3 Pendant ces 3 sec. (compte a rebours), 2 barres progressent ['une °°“3'9”e de process et la valeur - 2 | | . I@I
vers l'autre. effective de process a Ul
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L. " eer réglé en . L. ' eer réglé en .
Description de I'affichage usine Affichage Description de I'affichage usine Affichage
) , , } L _ PLIN
Représentation graphique de SP _ Linéarisation automatique des _ i _
et PV avec axe de temps > caractéristiques de processus s
!@ ;@l!! SP/PV (t) !EQ!@ CMD/POS|
- Affichage simultané de la position CMD~ 0.0
Représentation graphique de POS _ de consigne et de la position N POS-/. 0.0
et CMD avec axe de temps | effective de I'actionneur de vanne ° g 8 Ea  =m
| VENU REVRZIZOSIGN HoL | (0...100%)
P1 bar 0.0 Tab. 7 : Affichages dans I'état de marche AUTOMATIQUE
Apercu des valeurs des capteurs X P2 bar 0.0
am

de pression P1 et P2

MENU| P.LIN | SP/PV|MANU

Heure, jour de la semaine et date

CLOCK

12:0000

Adaptation automatique du régu-
lateur de process

Jeu. 25.06.15
MENU | POS () | X.TUNE | INPUT
X.TUNE

am

MENU | CLOCK|P.TUNE| RUN

Optimisation automatique des
paramétres du régulateur de
process

P.TUNE
amm

MENU |X.TUNE| PLIN | RUN

8.5 Mastercode

La commande de I'appareil peut étre verrouillée au moyen d’un
code utilisateur au choix. Indépendamment de cela, il existe un
mastercode non modifiable vous permettant d’exécuter toutes les
commandes sur I'appareil. Ce mastercode a 4 chiffres est indiqué
aux derniéres pages du manuel imprimé quickstart, au chapitre «
Mastercode ».

Si nécessaire, découpez le code et conservez-le séparé de ce
manuel.
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9 MONTAGE
9.1 Consignes de sécurité

f’i DANGER!

Risque de blessures di a la présence de haute pression
dans l'installation/I'appareil.

» Avant d'intervenir dans l'installation ou I'appareil, couper la
pression et désaérer/vider les conduites.

Risque de choc électrique.

» Avant d'intervenir dans |'installation ou |'appareil, couper la ten-
sion et empécher toute remise sous tension par inadvertance.

» Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les
appareils électriques en matiere de prévention des accidents
ainsi qu'en matiére de sécurité.

f} AVERTISSEMENT !

Risque de blessures di{i a un montage non conforme.

» Le montage doit étre effectué uniquement par un personnel
qualifié et habilité disposant de I'outillage approprié.

Risque de blessures di a la mise en marche involontaire de

l'installation et au redémarrage non contrélé.

» Empécher tout actionnement involontaire de |'installation.

» Garantir un redémarrage contrdlé aprés le montage.

9.2 Avant le montage
La position de montage de la FMR est au choix, de préférence
régulateur de process vers le haut.

» Pour I’écoulement correct au capteur de pression, une
@ section de conduite est prévue en amont de la FMR
(dimensions suivant EN ISO 5167-1, voir « Fig. 5 : Sec-
tions de conduite amont », page 113)

> Veiller & ce que la tuyauterie soit alignée et exempte
de toute contrainte. Si nécessaire, soutenir et fixer de
maniere appropriée la tuyauterie.

» Respecter le sens de débit (fleche sur I’etiquette d’iden-
tification, 2 a 1).

9.2.1 Montage

— Nettoyer les tuyauteries et les points de raccord
(matériau d’étanchéité, copeaux de métal, etc.).

— Relier la FMR a la tuyauterie.

9.3 Raccordement pneumatique du
régulateur de process

A DANGER !

Risque de blessures dii a la présence de haute pression
dans l'installation/I'appareil.

» Avant d'intervenir dans l'installation ou I'appareil, couper la
pression et désaérer/vider les conduites.
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A AVERTISSEMENT !

Risque de blessures a I'ouverture de I'actionneur.

L’actionneur contient un ressort tendu. Il y a risque de blessures a
I'ouverture de I'actionneur a cause de la sortie du ressort.

» ’ouverture de I'actionneur n’est pas autorisée.

Risque de blessures di aux pieces en mouvement dans I'appareil.
» Ne pas intervenir dans les ouvertures.

Risque de blessures di a des tuyaux flexibles de raccor-
dement non appropriés.

Les tuyaux flexibles ne résistant pas a la plage de pression et
de température peuvent entrainer des situations dangereuses.

» Utiliser uniquement des tuyaux flexibles homologués pour la
plage de pression et de température indiquée.

» Respecter les indications figurant sur la fiche technique du
fabricant de tuyaux flexibles.

Procédure a suivre :
— Raccorder le fluide de commande au raccord d’air de
commande (1) (5,6 ... 7 bars ; classe d’air voir chapitre « 7.5 »).

— Monter la conduite d’évacuation d’air ou un silencieux sur le
raccord d’évacuation d’air (3).

Remarque importante concernant le parfait fonction-
nement de |'appareil :

» L'installation ne doit pas générer de contre-pression.
» Pour le raccordement, choisir un flexible d’une section suffisante.

» La conduite d’évacuation d’air doit étre congue de fagcon a
empécher I’entrée d’eau ou d’autre liquide dans I'appareil par le
raccord d’évacuation d’air (3).

MAN 000 R ersion: B

Raccord
d’évacuation
d’air
Légende : 3

Raccord d’évacuation
d’air supplémentaire
Légende : 3.1

Raccord d’air de pilotage
Légende : 1

Fig. 12 : Raccordement pneumatique

Attention (concept d'évacuation d'air) :
Pour le respect du type de protection IP67, il convient de
monter une conduite d'évacuation d'air dans la zone séche.

Maintenir impérativement la pression de commande en présence
0,5...1 bar au-dessus de la pression minimale nécessaire pour
placer I’'actionneur pneumatique dans sa position finale. De cette
fagon, vous avez la garantie que le comportement de régulation
dans la course supérieure ne subit pas de forte influence négative
du fait d’une différence de pression trop faible. Maintenir les varia-
tions de la pression de commande pendant le fonctionnement aussi
faibles que possible

(max. £10 %). Si les variations sont plus importantes, les para-

metres du régulateur mesurés avec la fonction X. TUNE ne sont
pas optimaux.
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INSTALLATION ELECTRIQUE

f} DANGER!

Risque de choc électrique.

» Avant d'intervenir dans I'installation ou |'appareil, couper la ten-
sion et empécher toute remise sous tension par inadvertance.

> Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les
appareils électriques en matiére de prévention des accidents
ainsi qu'en matiére de sécurité.

fﬁ AVERTISSEMENT !

Risque de blessures di a une installation non conforme.

» Le montage doit étre effectué uniquement par un personnel
qualifié et habilité disposant de I'outillage approprié.

Risque de blessures di a la mise en marche involontaire de
I'installation et au redémarrage non controlé.

» Empécher tout actionnement involontaire de I'installation.

» Garantir un redémarrage contrdlé aprés le montage.

10.1 Installation électrique 24 V DC avec
connecteur rond (variante multipdle)

Valeurs de signal

Tension de service

Valeur de consigne
(régulateur de process)

Valeur effective

24V DC
4..20 mA (0...20 mA; 0...5 V; 0...10 V)

4..20 mA

Procédure a suivre :
— Raccorder le régulateur de process conformément aux tableaux.

Aprés application de la tension de service, le régulateur de process
est en marche.

— Effectuer les réglages de base nécessaires et déclencher I'adap-
tation automatique du régulateur de process comme cela est
décrit au chapitre « 11 Mi 24V DC » 128.

Connecteur rond M8, 4 poles

Capteurs de pression P1, P2

Connecteur rond M12, 4 péles

Tension de service

Connecteur rond M12, 8 poles

Signaux d’entrée du poste
de commande
Signaux de sortie du poste
de commande

Fig. 13 : Connexion au connecteur rond 24 V DC

Connecteur rond M8, 4 péles (capteur de pression)
Broche | Couleur de fil | Affectation
1 brun + 24V alimentation capteur de pression
2 blanc 4...20 mA sortie du capteur de pression
Tab. 8 : Connecteur rond M8, 4 pbles (capteur de pression)

026
francais
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Connecteur rond M12, 8 péles

10.2 Installation électrique PROFIBUS DPV1

Procédure a suivre :

— Raccorder le régulateur de process conformément aux tableaux.

Dans le module de raccordement du type 8693, une vis sans téte

avec écrou sert au raccordement de la terre fonctionelle (FE).
— Relier la vis sans téte a un point de mise a la terre approprié. Pour

garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), veillez a ce

que le cable soit le plus court possible (maxi 30 cm, @ 1,5 mm?).

Aprés application de la tension de service, le régulateur de process

est en marche.

— Effectuer les réglages de base nécessaires et déclencher

I’adaptation automatique du régulateur de process comme

Valeur de consigne, entrée digitale

Broche | Couleur de fil¥ | Affectation

8 rouge Valeur de consigne +
(0/4..20 mA /0...5/10 V)

7 bleu Valeur de consigne GND

1 blanc Entrée digitale +

Signaux d'entrée / de sortie

Broche | Couleur de fil¥ | Affectation

6 rose Message de retour de position
analogique +

5 gris Message de retour de position GND
analogique

4 jaune Sortie digitale 1

3 vert Sortie digitale 2

2 brun Sorties digitales GND

Tab. 9: Connecteur rond M12, 8 pbles

Connecteur rond M12, 4 pdles (tension de service)

cela est décrit au chapitre « 1 PROFIB
DPV1 » 1

Broche | Couleur de fil? | Affectation
1 brun Tension de service + 24V DC
3 bleu Tension de service GND

Tab. 10 : Connecteur rond M12, 4 péles (tension de service)

4 Les couleurs indiquées se rapportent aux cébles de raccordement
disponibles en tant qu’accessoires (919061).

5) Les couleurs indiquées se rapportent aux cébles de raccordement
disponibles en tant qu’accessoires (918038).
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Connecteur rond M8, 4 poles
Capteurs de pression P1, P2

Connecteur rond M12, 5 péles

(codage inverse ou codage B)
PROFIBUS DPV1

Raccord FE

3
1
5 Douille M12, 5 péles
4 2 (codage inverse ou codage B)
PROFIBUS DPV1
3
2
s . Connecteur rond M12, 4 péles
Tension de service

4

Douille M12, 5 péles (raccordement bus)

Broche | Signal

1 VP+5

2 RxD/TxD-N
3 DGND

4 RxD/TxD-N
5 Blindage

Tab. 11 : Douille M12, 5 péles (raccordement bus)

Connecteur rond M8, 4 pdles (capteur de pression)

Broche | Couleur de fil | Affectation

1 brun + 24 V alimentation capteur de
pression

2 blanc 4...20 mA sortie du capteur de
pression

Fig. 14 : Connexion au PROFIBUS DPV1

Tab. 12 : Connecteur rond M8, 4 péles (capteur de pression)

Connecteur rond M12, 4 péles (tension de service)

Broche | Couleur de fil® | Affectation
1 brun Tension de service + 24V DC
3 bleu Tension de service GND

Tab. 13 : Connecteur rond M12, 4 péles (tension de service)

6 Les couleurs indiquées se rapportent aux cébles de raccordement
disponibles en tant qu’accessoires (918038).

026
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10.3 Installation électrique EtherNet/IP, X7: Connexion du bus de terrain M12 codage D:
PROFINET et Modbus TCP 5 A Pin1 [Transmit +
Procédure a suivre : Pin2 |Receive +
) , 2 1 Pin3 [Transmit -
— Raccorder le régulateur de process conformément aux tableaux. : -
Pin 4 Receive —

Dans le module de raccordement du type 8693, une vis sans téte
avec écrou sert au raccordement de la terre fonctionelle (FE).

—> Relier la vis sans téte & un point de mise a la terre approprié. Pour ~ Connecteur rond M8, 4 pbles (capteur de pression)

Tab. 14 : Affectation électrique EtherNet/IP

garantir la compatibilité électromagnétique (CEM), veillez a ce Broche | Couleur de fil | Affectation
que le cable soit le plus court possible (maxi 30 cm, @ 1,5 mm?). 1 brun + 24 V alimentation capteur de pression
Aprés application de la tension de service, le régulateur de process 2 blanc 4...20 mA sortie du capteur de pression

est en marche.

— Effectuer les réglages de base nécessaires et déclencher
I’adaptation automatique du régulateur de process comme

Tab. 15 : Connecteur rond M8, 4 péles (capteur de pression)

Connecteur rond M12, 4 péles (tension de service)

cela est décrit au chapitre « 14 Mise en servi u EtherNet/IP, Broche | Couleur de fil* | Affectation
PROFINET, Modbus TCP ». 1 brun Tension de service + 24V DC
3 bleu Tension de service GND

3 1 Connecteur rond M8, 4 pdles " ) ;
@ Capteur de pression P1, P2 Tab. 16 : Connecteur rond M12, 4 péles (tension de service)

mja)@ @@ * Les couleurs indiquées se rapportent aux cables de raccordement
Q SR 4 disponibles en tant qu’accessoires (918038).
— ] 2 1
[ H\O) ﬁ X7: connexion du bus de terrain M12 REMARQUE
2 \ (2 Port Ethernet Switch) En vue de garantir la compatibilité électromagnétique (CEM),
Terre fontionnelle (FE) il convient d utiliser un c%ble Ethernet bI|n<A:Ie’. Vel:uller \rne.ttre a
3 1 la terre le blindage des cébles des deux cbétés, c’est-a-dire sur
X6: connecteur rond M12, 4 poles chaque appareil raccordé.
(Tension de service) Pour la mise a la terre, utiliser une ligne de petite taille (max.

4

1 m) avec une section transversale d’au moins 1,5 mm?.

Fig. 15:
0

Connexion EtherNet/IP, PROFINET et Modbus TCP
00 R_Ve . BStatus: RL (released
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MISE EN SERVICE 24 V DC

f’: AVERTISSEMENT !

Risque de blessures en cas d'utilisation non conforme.

Une utilisation non conforme peut entrainer des blessures et
endommager |'appareil et son environnement.

» Avant la mise en service, il faut s'assurer que le contenu du
manuel est connu et parfaitement compris par les opérateurs.

» Respecter les consignes de sécurité et |'utilisation conforme.

» L'appareil/l'installation doit &tre mis(e) en service uniquement
par un personnel suffisamment formé.

Vous trouverez une description détaillée de la mise en
service et de |'utilisation du type 8693 dans le manuel du
type 8693.

Afin de pouvoir utiliser le systéme de régulation de débits de fluide
FMR, il convient d’exécuter les étapes suivantes :

 Définir le réglage de base du régulateur de process
(signal d’entrée (signal normalisé)).

» Effectuer une adaptation automatique (X.TUNE) du régulateur
de process.

» Ajouter la fonction supplémentaire FCONTROL al’aide du menu
de configuration (ADD.FUNCTION) dans le menu principal et
effectuer les réglages.

11.1 Procédure générale pour les réglages
sur le systéme de régulation de débits
de fluide FMR

Touche | Action Description
Appuyer 3 sec. sur Passage

du niveau de process au =
niveau de réglage

A A% (compte a

rebours a I'écran)

— Effectuer les réglages.

Appuyer sur ) 254

Passage
du niveau de réglage au =
niveau de process

Tab. 17 : Procédure générale pour les réglages

de sélection gauche 24, les données modifiées
sont enregistrées dans la mémoire (EEPROM). Pendant
|'enregistrement, le symbole d'enregistrement apparait
& a I'écran.

@ Lorsque le menu principal est fermé a I'aide de la touche

11.2 Définir les réglages de base
Réglage du signal d’entrée
Procédure a suivre :

Touche | Action

VI=N¥1 | Appuver 3 sec. sur
&Iﬁ (compte a rebours
al'écran)

Description

Passage
du niveau de process au =
niveau de réglage

026
francais



Typ 8750 REV.2
Mise en service 24 V DC

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

A / 'V | Sélectionner INPUT Sélection menu INPUT

Changer pour le menu

Appuyer sur ey
INPUT

A/V [4..20mA, 0..20 mA,
0..10 Vou 0...5V Sélec-
tionner 5V

Sélection du signal d'entrée

Appuyer sur \Vap 4 Définition du signal d'entrée

Appuyer sur \ A% Quitter le menu INPUT

Passage
du niveau de réglage au =>
niveau de process

Appuyer sur ) 5%

Tab. 18 : Réglage du signal d’entrée

[ NPUT _}—» [#20mA ] ®
t [A[0-20mA ] O
Vi o70v_1 O

[0sv 10

Fig. 16 : Structure de commande INPUT (sélection du signal d’entrée)

Lorsque le menu principal est fermé a I'aide de la touche
de sélection gauche I IE4M, les données modifiées
sont enregistrées dans la mémoire (EEPROM). Pendant

Ienregistrement, le symbole d'enregistrement apparait
&) a I'écran.

11.3 Adaptation automatique (X.TUNE)

A AVERTISSEMENT !

Danger, en cas de modification de la position de la vanne, lors
de I'exécution de la fonction X. TUNE sous pression de service.
» Ne jamais exécuter X.TUNE lorsque le process est en cours.
» Empécher tout actionnement involontaire de I'installation.

REMARQUE !

Une pression de commande erronée ou une pression de service
appliquée sur le siege de vanne peut entrainer I'adaptation
erronée du régulateur.

» Exécuter X. TUNE dans tous les cas avec la pression de com-
mande disponible lors du fonctionnement ultérieur (= énergie
auxiliaire pneumatique).

» Exécuter la fonction X. TUNE de préférence sans pression de

fluide de service, afin d'exclure les perturbations dues aux
forces en relation avec le débit.

Les fonctions suivantes sont déclenchées automatiquement :

» Adaptation du signal du capteur a la course (physique) de
I’élément de réglage utilisé.

» Calcul des paramétres des signaux PWM pour la commande des
vannes pilotes intégrées au type 8693.

» Réglage des parametres de régulation du régulateur de process.
L'optimisation se fait en fonction des criteres d’une durée de
réglage la plus courte possible avec en méme temps une absence
de suroscillations.
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Pour annuler X. TUNE, actionner la touche de sélection Lorsque le menu principal est ferme a I'aide de la touche
gauche ou droite [ STOP | de sélection gauche I 24, les données modifiées
sont enregistrées dans la mémoire (EEPROM). Pendant
@nregistrement, le symbole d'enregistrement apparait
Procédure a suivre : al'écran.
Touche | Action Description
Appuyer 3 sec. sur LY | Passage 11.4 Configurer la fonction supplémentaire
(compte a rebours a du niveau de process au => F.CONTROL
'écran) niveau de réglage
— —— — Ajouter la fonction supplémentaire FCONTROL al’aie du menu
A / 'V | Sélectionner X. TUNE Sélection menu X. TUNE de configuration (ADD.FUNCTION) dans le menu principal.
EOYE | Appuyer 5 sec. sur Y Démarrage de |'adaptation ) o
(compte & rebours a automatique X.TUNE Procédure a suivre :
I'écran) Touche | Action
M I -
grzzziignezs L)I(r 7%%2 3 Appuyer pendant env. 3 secondes Y/
I'écran : A /¥ |Sélectionner ADD.FUNCTION
;;quglg :f7)1 »-« X. TUNE Appuyer sur Vg 4
A /¥ | Sélectionner FCONTROL
Appuyer sur n'importe Quitter le menu X. TUNE —
quelle touche bl Appuyer sur a5 4
Appuyer sur €LY/ Passage ) Appuyer sur €L
d.u niveau de reglage au = La fonction FCONTROL est maintenant active et peut étre prise
niveau de process en compte dans le menu principal (MAIN).

Tab. 19 : Réglage du signal d’entrée - .
Tab. 20 : Prise en compte de FCONTROL dans le menu principal (MAIN)

— Effectuer les réglages de base pour le systéme de régulation
7« TUNE err/break » lors de I'apparition d’un défaut. de débits de fluide FMR dans FCONTROL.
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F.CONTROL | ENii==1> PID.PARAM | IENIIE:1>
A A

|

M
m— EXIT_| FPARAM _| ENUERH>
A

. EXIT |
SETUP | BN
A

—— =

DBND 1%

F.CONTROL - réglages :

Réglage des parameétres du régulateur de

KP___ 1,00 PID.PARAM | process PID
(&) LIN__999.9 DEND 0.1 % Plage d'insensibilité (bande morte) du régu-
™4 :——1 |ateur de process PID
P 0.00 Facteur d'amplification du régulateur de
process
N 0,5 | Temps de compensation
Durée d'action dérivée
&
V] X0 0,0 % | Point de travail
FILTER 0 ELI(’;;aeg;Ses de I'entrée de valeur effective de
DIAMETER
Réglage des parameétres du systéme de régu-
[ MTMPINPUT | FPARAM | lation de débits de fluide
VTP Commande manuelle de la température du
A SP-INPUT fluide MTMP.INPUT : Manual se rapporte a cela
&) SP-SCALED DENS Density : Entrée de la densité du fluide
RCO INIT Réglage du systeme de régulation de
[_VALVE ] SETUP | débits de fluide
ngflgggb_ Consigne concernant la température du
MTMP.INPUT | fluide : réglable soit par transmetteur de tem-
LEAK-CHAR pérature ou par le bus

Fig. 17 : Structure de commande - Réglages de base de le systeme de

régulation de débits de fluide

g La fonction SP SCALE est affichée uniquement lorsque le point de menu

valeur de consigne externe (extern) est activé sous
00 R ersion: B a R ele

SP INPUT.

DIAMETER

Entrée du diamétre de tuyauterie

PV-SCALE

Etalonnage du régulateur de process
(uniquement en m®/s ou m®h)
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SP-INPUT | Type de valeur de consigne (interne ou externe)

Etalonnage du régulateur de position (uni-

SP-SCALE® .
quement avec valeur de consigne externe)

Permet la commutation sans a-coups entre les

PCOINIT_] 4tats de marche AUTOMATIQUE et MANUEL

11.4.1 Modifier manuellement la valeur de
consigne de process

Procédure a suivre :

1. Régler la valeur de consigne interne au niveau de réglage :

Sélectionner dans le menu principal (MAIN) la fonction FCONTROL

Sauvegarder une courbe Kv spécifique a la
vanne ainsi que la valeur Ky, réglages client
également possibles

VALVE

PRESSURE | Réglager de la plage de mesure des cap-

teurs de pression

SENSOR
3 Compensation d’air de fuite par I'enregis-
LEAK-CHAR trement d’une courbe d’air de fuite

Tab. 21 : Réglages de base du systéme de régulation de débits de fluide

peut étre effectué a I'aide de la fonction P. TUNE (description,

@ Un paramétrage automatique du régulateur de process PID
voir le « manuel d'utilisation pour le type 8693 »).

9 La fonction SP SCALE est affichée uniquement lorsque le point de menu
valeur de consigne externe (extern) est activé sous SP INPUT.

FCONTROL| EMIEER™ [ seTup | ENIEE™ [ SpoNPUT inter/ES

— Retourner a I'aide de la touche (confirmer 4 fois) au
niveau de process.
2. Au niveau de process, modifier manuellement la valeur de
consigne de process :

— Al'aide des touches fléchées A ¥, sélec-
tionner la valeur pour la valeur de consigne
de process (SP).

— Appuyer sur la touche INEEIN.
— Entrer la valeur de consigne de process (voir figure ci-dessous)

~  SETVALE —
SP: 70.0
[m3/min]  +070.[}— chiffre modifiable

%‘ Enregistrer les valeurs réglées
Retour d'un chiffre vers la gauche
Augmenter le chiffre

Retour sans modification

Fig. 18 : Saisie de valeurs
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11.5 Courbe d’air de fuite pour FMR
(LeakTune)

La fonction LEAK.TUNE permet de compenser 'air de fuite, ce
qui augmente la précision de la régulation du débit fluidique.

Arriére-plan : Dans le cas de matiéres en vrac, un air de fuite
inhérent a la pression se forme a une écluse a roue cellulaire. La
quantité d’air a travers I'unité de régulation se répartit en cet air
de fuite et en la quantité d’air dans le parcours de conduite.

QFMR = QAir de fuite T QParcours de conduite
Pour obtenir une compensation de I’air de fuite, une courbe d’air
de fuite sur parcours fermé doit étre lue une fois.

11.5.1 Déterminer et lire la courbe d’air de fuite

Pour déterminer exactement 'air de fuite, I'installation doit
démarrer en mode normal. Veiller a respecter ce qui suit :

» Le parcours de conduite en aval de la composante qui occa-
sionne I'air de fuite, doit étre fermé.

» Aucune matiére ne doit étre convoyée.

REMARQUE !

En cas de conduite pneumatique de matiéres en vrac avec

une écluse a roue cellulaire, veiller a ce que

> le parcours de conduite en aval de I'écluse a roue cellulaire
soit fermé.

» |'écluse a roue cellulaire soit vide et fonctionne a la vitesse
de rotation nominale.

> les mesures pour |'étanchéité du systeme (p. ex. air de bar-
rage entrant par le haut dans I'écluse) soient coupées.

> le compresseur soit en marche.

Démarrer le programme pour la détermination automatique de la
courbe d’air de fuite :

— Sélectionner le menu LEAK.TUNE.

N> [T LEAK.TUNE @

— Appuyer pendant 3 secondes sur la touche IEYNE.

La courbe d’air de fuite est maintenant déterminée et lue
automatiquement.

Affichage Description
Compte a rebours | Compte a rebours de 5 a 0 pour le
5-0 démarrage du calcul d'air de fuite

Teach-in at work | Voir déroulement du programme (les étapes

individuelles ne s'affichent pas sur I'écran)

TUNE err/break Interruption par la touche « STOP »

TUNE ready La courbe d'air de fuite a été déterminée

avec succes.
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11.5.2 Déroulement du programme 12 FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

+ La vanne de régulation se ferme. SUR LA FMR

+ Aprés un temps de pause de 10 secondes, la pression d’ad- Vue d’ensemble
mission au régulateur de débit fluidique est déterminée. ADD.FUNCTION CHARACT |1 — @

La graduation de I'axe des x de la courbe d'air de fuite se A CUTOFF | — @
base sur cette valeur de pression. DRCVD 1 — @
La limite supérieure résulte du facteur 0,85. DRACT 1— @
21 points de référence sont déterminés au maximum. XUMT | — @
Exemple de valgurg : BJrje1p7re§sion dja?miSﬁionddeS%,O I?Dars XTIVE 1 — @
onne une courbe de 0 a 1,7 bar par intervalles de 85 mbar. S CONTROL | — @
R , —

» La vanne de régulation s’ouvre lentement sur une durée de SAFEPOS | — @
rampe de 60 secondes. JEt SGEon

» En paralléle, la pression de conduite (pression c6té sortie du A =
FMR) est contrélée. La pression de conduite et la quantité d’air | & BINARY.IN | — @
sont retenues pour chaque point de référence de la courbe. Y oUTPUT ] — (12)

» La lecture est terminée lorsque, apres 60 secondes, la vanne CAL.USER |— @
de régulation est complétement ouverte ou que la pression SETFACTORY| —
gfagc&gﬁgge a atteint avant le délai la limite supérieure de la SER 0 | — @

. . . . : EXTRAS | —

» La compensation de I'air de fuite est maintenant active. La
valeur de process résulte alors de la différence entre la quantité SERVICE_]— (7)
d’air mesurée et I'air de fuite calculé & partir de la courbe : SIMULATION | —

QParcours de conduite = QFMR - QAir de fuite DIAGNOSE | —
I [ FCONTROL | —

Fig. 19 : Apercu - Fonctions supplémentaires FMR
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P4
o

Description

N° | Description

Sélection de la caractéristique de transmission entre le
signal d'entrée et la course (caractéristique de correction)

Fonction de fermeture étanche du régulateur de position

Sens d'action entre le signal d'entrée et la position de
consigne

Affectation de I'état d'aération de la chambre d'actionneur
par rapport a la position effective

Limitation de la course mécanique

Limitation de la vitesse de réglage

Paramétrage du régulateur de position

Code de protection pour les réglages

Entrée de la position de sécurité

Configuration détection de défaut du niveau du signal

Activation de I'entrée digitale

Configuration des sorties

Calibrage

Rétablissement des réglages usine

Configuration de I'interface sérielle

Réglage de I’écran

Uniquement pour usage interne

PREPERPPEECEEERIEE & ©E @

Simulation de la valeur de consigne, de la vanne de
process, du process

Menu diagnostique (option)
Paramétrage du régulateur de process PID

Tab. 22 : Description des fonctions supplémentaires

Les fonctions supplémentaires énoncées ici peuvent étre
activées et réglées en fonction de la régulation.

Vous trouverez une description détaillée des fonctions
supplémentaires et des réglages dans le manuel du
type 8693.

Les fonctions supplémentaires suivantes se distinguent du type

8693 et sont décrites dans ce manuel :

» CAL.USER voir au chapitre « 12.2 CAL.USER - Modifier le
calibrage par défaut »

* OUTPUT voir au chapitre « 12. TPUT - Configuration
| rtie analogi »

12.1 Activer et désactiver les fonctions
supplémentaires

Au niveau de réglage, les fonctions supplémentaires peuvent étre
activées par ajout dans le menu principal (MAIN). Les parameétres
pour les fonctions supplémentaires peuvent ensuite étre configurés.
Pour désactiver une fonction supplémentaire, il faut la retirer du
menu principal. Les réglages entrepris auparavant avec cette
fonction supplémentaire perdront ainsi leur validité.
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12.1.1 Ajout de fonctions supplémentaires dans
le menu principal

Procédure a suivre :

Touche | Action

MENU

Appuyer pendant env. 3 secondes BV

A /¥ | Sélectionner ADD.FUNCTION

Appuyer sur ey

A /¥ |Sélectionner la fonction supplémentaire
Appuyer sur Va5 4

Appuyer sur A A%

La fonction supplémentaire est maintenant active et est ajoutée
dans le menu principal (MAIN).

Tab. 23 : Ajout de fonctions supplémentaires dans le menu principal
(MAIN)

de sélection gauche BE4M, les données modifiées
sont enregistrées dans la mémoire (EEPROM). Pendant
|' enreglstrement le symbole d'enregistrement apparait
& a I'écran.

@ Lorsque le menu principal est fermé a I'aide de la touche

12.2 CAL.USER - Modifier le calibrage par
défaut

— Ajouter la fonction supplémentaire CAL.USER a’aide du menu
de configuration (ADD.FUNCTION) dans le menu principal.

— Effectuer les réglages pour le systeme de régulation de débits
de fluide dans CAL.USER.

CAL.USER

A
calibr. POS
A
ﬁ-» POS. pMIN
INPUT
CLS
Saisir la valeur

(POS.lower:)

[POS. pMAX | OPN
A

V
cLs

Saisir la valeur
(POS.upper:)

SP 4 mA 0" Créer et
confirmer
N INEEE |5 valeur
]

minimale

mm— EXIT |

calibr. SP
A

<D

.
Créer et
|—|mm—> confirmer
la valeur
maximale

—EGH

Fig. 20 : Structure de commande CAL.USER - Modifier le calibrage par
défaut - 1
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| g=mm |\ [PV2omA 7]

|

Créer et
confirmer
la valeur
maximale

calibr, PV'"
A
PV 4mA 0 Créer et
confirmer
N NS 15 valeur
V] minimale

CAL.FMR
A
ﬁ»

N
™
—

e EXIT | copyFACT->User
BN Rétablir les réglages usine pour

appuyer pendant env. 3 secondes CAL.USER

CAL.USER - réglages :

calibr. POS

Calibrage de la valeur effective de position

POS. pMIN | Régler la position minimale de la vanne

POS. pMAX | Régler la position maximale de la vanne

Calibrage du systeme de régulation de
débits de fluide

CAL.FMR

CAL.PLIM Plage de mesure du capteur de pression

CAL.P1 Calibrage capteur de pression 1

CAL.P2 Calibrage capteur de pression 2

Equilibrage P1-P2 Augmentation de la

CAL.P1'P2 AP
précision

CALTLIM Plage’de mesure du transmetteur de
température

CAL.TEMP | Calibrage du transmetteur de température

Calibrage de la valeur de consigne de
process

calibr. SP

Fig. 21 : Structure de commande CAL.USER - Modifier le calibrage par
défaut - 2

SP 4mA 0 | Valeur minimale du signal d'entrée

10 Si la touche est activée, la valeur reste inchangée.
11) Visible seulement sur certains réglages. Le type de signal défini du

SP 20 mA 0 | Valeur maximale du signal d'entrée
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calibr. PV | Calibrage de la valeur effective de process

avec signal d'entrée 4 - 20 mA :

PV 4mA 0 | Valeur minimale du signal d'entrée
PV 20 mA 0 | Valeur maximale du signal d'entrée

avec signal d'entrée Pt 100 :

0000 Température

|copyFACT—>USER| Rétablissement des réglages usine
Tab. 24 : Réglages CAL.USER

12.3 OUTPUT - Configuration de la sortie
analogique

Le message de retour de la position actuelle (POS), de la valeur

de consigne (CMD), de la valeur effective de process (PV) ou de la

valeur de consigne de process (SP), de la pression a 'entrée (P1),

de la pression a la sortie (P2) ou de la température du fluide (MTMP)

peut se faire au poste de commande a I'aide de la sortie analogique.

— Ajouter la fonction supplémentaire OUTPUT a I'aide du menu
de configuration (ADD.FUNCTION) dans le menu principal.

— Effectuer les réglages pour le systeme de régulation de débits
de fluide dans OUT ANALOG.

[

OUT ANALOG

Signalisation de la position effective

e

Signalisation de la position de consigng

Signalisation de la valeur effective

de process

Signalisation de la valeur de

consigne de process
E Signalisation de la pression P1 (entrée)
&Pz |

Signalisation de la pression P2 (sortie)

[ POS | ®
[ ow 10O
[~ 10O
[ ¢ 1O
O
O
©)

MTMP Signalisation de la température du

fluide

—IEGE OUT type

4-20mA | @
O sélection

0-20mA
0-10V O du signal
normalisé

.~ | 0-5v 10

Fig. 22 : Structure de commande OUT ANALOG - sortie analogique
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13 MISE EN SERVICE DU PROFIBUS DPV1
Procédure a suivre :

— Effectuer une adaptation automatique (X. TUNE) du régulateur
de process.

— Ajouter la fonction supplémentaire FCONTROL a I'aide du menu
de configuration (ADD.FUNCTION) dans le menu principal et
effectuer les réglages.

Effectuer les réglages dans la fonction BUS.COMM.
Configuration des valeurs de process.

E[ﬂ Les réglages du menu BUS.COMM sont décrits dans le
manuel d’utilisation du type 8693.

1

14 MISE EN SERVICE DU ETHERNET/IP,
PROFINET, MODBUS TCP

Procédure a suivre :

— Effectuer une adaptation automatique (X. TUNE) du régulateur
de process.

— Ajouter la fonction supplémentaire FCONTROL a I'aide du menu
de configuration (ADD.FUNCTION) dans le menu principal et
effectuer les réglages.

Effectuer les réglages dans la fonction BUS.COMM.
Configuration des valeurs de process.

E]:ﬂ Les réglages du menu BUS.COMM sont décrits dans le
manuel d’utilisation du type 8693.

L

15

POSITIONS FINALES DE SECURITE

Positions finales de sécurité
aprés une panne de I'énergie

Type - . s
d'actionneur |DeSignation auxiliaire
électrique pneumatique
% systéme de réglage
) a action pilotée :
simple down
effet down . .
up Fonction A EETIE CE el
a action directe :
down non défini
systeme de réglage
a action pilotée :
simple up
effet up . ;
up . systéme de réglage
Fonction B a action directe :
down non défini
down / up
double (selon le
effet branchement non défini
I up Fonction | | des lignes de
commande)
down
Tab. 25 : Positions finales de sécurité
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Typ 8750 REV.2
Messages d’erreur

16 MESSAGES D’ERREUR

Messages d’erreur lors de I'exécution de la fonction X. TUNE

Messages d’erreur d’ordre général (affichage seulement en cas . 5
de valeur de consigne externe et SIG.ERR activé) Affichage Cause Remede
X.TUNE . L . Raccorder
Affichage Cause Remede ERROR 1 Air comprimé non raccordé. I'air comprimeé.
La valeur d'entrée Z‘:szi'ad?l:uer X.TUNE Panne d'air comprimé ﬁ;;ir;;fr!(ta;tion en
minimale est atteinte. 9 ERROR 2 pendant X. TUNE . -
valeur. air comprimé
A\ | [Repmmerener| x| o 0n e | e
maximale est atteinte. 9 ERROR 3 P y Pp
valeur. réglage non étanche défectueux.
Erreur de signal valeur de X TUNE Coté aération du systeme Impossible,
SP error consigne régulateur de Vérifier le signal EiRROR 4 de réalage non éta}r/mhe appareil
process gag ) défectueux.
Erreur de signal valeur X.TUNE Les positions finales pour Controler
P1 error effective P1 Vérifier le signal EiRROR 6 POS-MIN et PQS-MAX sont I"alimentajcior) en
Systéme de micro-dosage trop rapprochées. air comprimé
Erreur de signal valeur Pour calculer
P2 error effective P2 Vérifier le signal POS-MIN et
R . POS-MAX,
Systéme de micro-dosage déplacer
X.TUNE Affectation erronée I'acF:)tionneur
; ; ERROR 7 POS-MIN et POS-MAX. e
invalid Code d'acces erroné. Elntrerxle bon code dans Ia.dlrectlon
représentée a
Impossible I'écran.
EEPROM . P
fault EEPROM défectueuse. appareil Tab. 27 : Messages d’erreur avec X.TUNE
défectueux

Tab. 26 : Messages d’erreur d’ordre général
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FLUID CONTROL SYSTEMS

Messages d’erreur lors de I'exécution de la fonction PQ’LIN / PTUNE

Messages d’erreur lors de I'exécution de la fonction LEAK. TUNE

Tab. 28 : Message d’erreur avec P.Q.'LIN / PTUNE

Affichage | Cause Remeéde Affichage | Cause Remede
P.QLIN Air comprimé non raccordé. | Raccorder |'air P1 error | Pas de pression d'admission | Mettre en marche
ERROR 1 comprimé. sur l'unité de régulation. La  |le compresseur
Aucune modification de la Controler le process, pression d'admission est avant le démarrage
grandeur de process. si nécessaire mettre la inférieure & 50 mbar. du calcul de I'air de
pompe en marche ou fuite.
ouvrir lavanne d'arrét. P2 error | Pas d'air de fuite détecté : la |La courbe d'air de
Vérifier le capteur de différence de pression entre | fuite doit étre désac-
process. la pression d'admission et la |tivée car la précision
: "y ression de conduite est tel- |de la régulation de la
PQLIN Le point de referenlce de l? . Ipement faible méme lorsque quantitégd'air ne peut
ERROR 2 |course de vanne n'a pas ete la vanne est faiblement pas étre augmentée.
atteint car Controler I'ali- ouverte que I'air de fuite ne
e Panne de pression d'ali- mentation en air peut pas étre mesuré.
mentation pendant P.Q'LIN. | comprimé. . - ;
o La pression de conduite S'assurer que le
* Aucun X.TUNE n'a été Effectuer X. TUNE. n'a pas augmenté pendant | parcours de conduite
effectué. I'ouverture de la vanne. Par | est fermé et que
P.TUNE |Air comprimé non raccordé. |Raccorder |'air conséquent, aucun point I'air de barrage est
ERROR 1 comprimé. dg référer)ce n'‘a pu étre ouvert.
Aucune modification de la | Contrdler le process, determine.
grandeur de process. si nécessaire mettre CMD error | La vanne de régulation ne Avant la fonction
la pompe en marche se ferme pas complétement. | LEAK.TUNE, entre-
ou ouvrir la vanne La position <1% n'est pas prendre |'adap-
d'arrét. atteinte. tation automatique
Vérifier le capteur de du régulateur de
process. process (X.TUNE).

Tab. 29 : Message d’erreur avec LEAK.TUNE
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16.1 Messages d’erreur pour les appareils 16.2 Autres messages d’erreur
bus de terrain - -
Affichage Cause Reméde
SUIEIEER e Remade POS =0 La fonction Désactiver la
MFI fault impossible, |Platine de bus de |Impossible, (avec CMD > 0 %) ou | de fermeture fonction de fer-
appareil défectueux. | terrain défectueuse. | appareil POS = 100 %, etanche (CUTOFF) | meture étanche.
défectueux. (avec CMD < 100 %) | est activée

Tab. 30 : Messages d’erreur pour les appareils bus de terrain

Avec EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DPV1

Etat de

environ toutes
les 3 secondes

Affichage I'appareil Reméde
BUS offline Offline. L'appareil n'est pas connecté
est affiché au bus.

* Raccordement bus, y
compris |'affectation des
connecteurs corrects ?

< Alimentation en tension et

raccordement bus des autres
participants corrects ?

BUS no En ligne, sans
connection liaison avec le
est affiché maitre

environ toutes
les 3 secondes

L'appareil est correctement
raccordé au bus, la pro-
cédure d'accés au réseau

est terminée avec succes,
cependant aucune connexion
avec le maitre n'est établie.

Tab. 31 : Messages d’erreur EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP,
PROFIBUS DPV1

PV=0

(avec SP > 0) ou
PV = PV

(avec SP > SP)

involontairement.

Uniquement pour les
appareils avec sortie
digitale :

La sortie digitale ne
commute pas.

Sortie digitale :

e Courant > 100
mA

e Court-circuit

Controler le rac-
cordement de la
sortie digitale.

Tab. 32 : Autres messages d’erreur




Typ 8750 REV.2 .
Accessoires !?myo!:!cssemsmls:
17 ACCESSOIRES . . Infos sous
Burkert Communicator

. . N° de www.buerkert.fr
Désignation commande Tab. 33 : Accessoires
Céble de raccordement M12, 8 poles, 919267 17.1 Logiciel de communication
cable d’assemblage de 5 m . .

- ~ Le programme de commande PC « Birkert Communicator » est
Céble de raccordement M12, 4 pbles, 918038 congu pour la communication avec les appareils de la famille des
céble d’assemblage de 5 m positionneurs de la société Blirkert.

C?ble d’e raccordement M8, 4 pbles 264602
cable d’assemblage de 5 m — T . -

- - Vous trouverez une description détaillée et une liste précise
Céble de raccordement M12, 4 pdles sur demande des opérations lors de l'installation et de la commande du
cable d’assemblage de 5 m, codage D logiciel dans la documentation correspondante.

Interface USB-bUS (clé biS + cable 0,7 m 779551

avec connecteur M12)

Adaptateur bUS pour interface de service
biS (M12 sur Micro-USB interface de 773254
service buS)

Rallonge b{S (connecteur M12 sur prise 772404
M12), longueur 1 m

Rallonge blS (connecteur M12 sur prise 772405
M12), longueur 3 m

Rallonge blS (connecteur M12 sur prise 772406
M12), longueur 5 m

Rallonge biiS (connecteur M12 sur prise
M12), longueur 10 m 772407
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Pwyo!:'rbsevsgmts Démontage
DEMONTAGE

A DANGER !

Risque de blessures di a la présence de haute pression
dans l'installation/I'appareil.

» Avant d'intervenir dans l'installation ou I'appareil, couper la
pression et désaérer/vider les conduites.

Risque de choc électrique.

> Avant d'intervenir dans I'installation ou I'appareil, couper la ten-
sion et empécher toute remise sous tension par inadvertance.

> Veuillez respecter les réglementations en vigueur pour les
appareils électriques en matiere de prévention des accidents
ainsi qu'en matiere de sécurité. !

Régulateur de

Connexion process

électrique

A AVERTISSEMENT ! | —

Risque de blessures di a un démontage non conforme. -

> Le démontage doit étre effectué uniquement par un personnel Fig. 23 : Démontage de la FMR (example ELEMENT)
qualifié et habilité disposant de I'outillage approprié.

— Desserrer les connexions électriques sur le régulateur de
process.

— Desserrer les connexions pneumatiques sur le régulateur de
process.

— Démonter la FMR de la tuyauterie.
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19 STRUCTURE DE COMMANDE > Bardae™ |« 9587 ] O
Les préréglages effectués en usine sont représentés en bleu > 19280 | )
dmanns la structure de commande respectivement a droite du > 3125680 | O
enu. . o o _ > #545k8d | O
@/ Points de menu sélectionnés ou activés en usine >l 95.75k8d | ()
O/ Points de menu non sélectionnés ou non activés > 1875kBd | ()
en usine > 500kBd | )
2 9%, 10 sec Valeurs réglées en usine > 15MBd | O
s 3mBd | O
[ AcTUATOR [ singlE | @ Ny O
v DOUBLE | O > 12MBd | O
[ neuT Jepp] 420mA | @ [ Autodetect | @
0-20mA | O [ Address™™ |e{ (0-126/127 | @
0-10V O > Mode™ |<-[: Standard | @
v O legacy | O
p 16) [
BUS.COMM' 4..» BUS FAIL SafePos off | @ | ijeCt Route Fct. gff 8
n
E— y :
> 73 © [ XTUNE X.TUNE STARTED| Automatische X.TUNE
[ Baudrate™ 1000 kBit/s | O Manuelle X.TUNE
500 kBit/s | @ X.TUNE.CONFIG |«#[ X.TUNE.DBDX
250 kBitls | O X.TUNE.PARAX
v 125kBitls | O X.TUNE.LEAKAGE
X.TUNE Baudrate 50kBit's | O v X.TUNE.Yown
X.TUNE.Yfri
Fig. 24 : Structure de commande FMR - 1 POLIN MTONEPOS e D
Fig. 25 : Structure de commande FMR - 2
120 Uniquement pour bus de terrain
13 Uniquement biS 15) Uniquement EtherNet/IP, PROFINET et Modbus TCP
14) Unlquement PROFIBUS DPV1 16) Uniquement EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DPV1
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M.TUNE.POS | ACTlimit | @ FREE _ |«»] Graph
ACT.nolimit ] O t 4
M.TUNE.PWM | yBmin |
[__CuTOFF | Min___ 10 % :
¥100-> 100 %
PQ'LIN CUT-type Type PCO |@®
A Type XCO |0
[ biRcvD ] Rse  |@®
| o (] Foncti s Y L _C
ADD.FUNCTION CHARACT onctions supplémen- :
curorr ||| taires activables / [_DRACT | Rise _|®
N points du menu principal ¢ [ Rl O
XLIMIT | Min 0 %
EXTRAS |
L 100 %
1 IR | \ A
FCONTROL [ xTmvE | Topen |
v v
L CHARACT > Glgja; | © [ X.CONTROL Je»[ _DBND | 7.0 %
> GP125 ]
e O
N mls
P 10O
GP2t 1O
:
= 8 .
.
! ! SECURITY
CUTOFF FREE Fig. 27 : Structure de commande FMR - 4

Fig. 26 : Structure de commande FMR - 3

MAN 000 R ersion: BSta
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OuTPUT

[ SECURITY |« Access Code |« CODE | @ 0000
O
O
O
O
O
\ >[PTUNE ][]
[ SAFEPOS |« SAFEPOS 0%
[ SIG.ERROR™ | SP/CMD Input |« Erroroff | @
O
> SAFEPOS'™ | SafePos off |@)
T!Wo
PVinput | Eroroff | @
O
16)
EBINARYIN @ LSArEpOS lg
O
o
o
! S ®

normally closed | ()

Fig. 28 : Structure de commande FMR - 5

170 Uniquement pour type de signal 4-20 mA et Pt 100

189 Error on‘ doit d’abord étre activé.

MAN 000 R ersion: B

[ outPuT) |

»] OUT ANALOG |

>___POS__|®

=_ow 1O
= 1O
s 10
_r 1O
P 1O

>L_vme O

> OUTBINT |

»|  POS.Dev

|<«»| Deviation |

\ y

CAL.USER OUTBIN 2

1.0 %

[ POS.Lim-1_ 4>

Limit |

> a0
> RSP O
(e 1O
> emoe 10

4

"* Tune.Status | ()

DIAG.State-1

0%

Fig. 29 : Structure de commande FMR - 6

19 En option. Le nombre de sorties dépend du modéle.
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Structure de commande

FAILURE ]

OUT SPEZ

‘> OUT.type nomally open | @)
O

™[ DIAG.State-1 |<ap

> OUTBIN2 =

> POS.Dev_ |45 Deviation |
1.0 %

[ POS.Lim-1_|4»|
O
>{ERsPOMD] O
O
O
O

Limit |
100 %

[ DIAG.State-1 |4p-[_FAILURE ][]

OUT SPEZ

\/
CAL.USER

> OUT.type normally open] @)
O

Fig. 30 : Structure de commande FMR - 7

20 Seulement lorsque la détection d’erreur est activée pour le signal
d’entrée (SIG.ERROR — SP/CMD Input ou PV-Input — Error on)

[ CALUSER || calibr. POS POS.pMIN |
POS.pMAX
| calibr. SP INP 4mA ]
INP 20mA
[ calibr. FMR_ [ CALP-LIM Pmin <7
X”’)
| CALP1 P1_4mA
P1_20mA
> CALP2 P2_4mA
P2_20mA
| CALP1'P2
| CALT-LIM Tmin __]0°C
[ Tmax_]00
'»] CAL.TEMP TEMP_4mA |
________ TEMP_20mA
e e e ]
Yy L ___.
SET.FACTORY |“’L factory reset 1
SER.I/O
Fig. 31 : Structure de commande FMR - 8

026
francais

21) La valeur est fixée par le fabricant lors du calibrage spécifique a I'appareil.
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Structure de commande QHOEREQIME
[ serio ] /O.MODE || HART | @ TEMP O
O XTUNE ][]
O PTUNE ][]
BAUDRATE | 9600 PLIN O
SERIAL.CONFIG | »]NONE par., 1 Stop] @ mvp__ | ]
EVEN par, 1 Stop] O P1|P2
0DD par.,1 Stop | O \»[sTarT-UPTEMS [€»]  POS | @
NONE par.2 Stop| ) O
EVEN o Siop) O > ]O
' 00D pe 200 | O T O
[ EXTRAS |e»] DISPITEMS |<»| POS | < P1| P2 O
DISPMODE ]
cvMDiPos [ > DISPMODE | ': |_”°’ma |8
CMDPOS ) ][] ers
SPipv__| L] v
sPiPvEy ][] Service
cLock |1
INPUT® ][]
\ \ \
Service START-UP.ITEMS TEMP
Fig. 32 : Structure de commande FMR - 9 SIMULATION

220 Non disponible avec bus de terrain.

MAN 000 R ersion: BSta

Fig. 33 : Structure de commande FMR - 10
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Structure de commande

[ SIMULATION |

> SIGNALsim |

| SIGNAL.form

50.0 %
Amplitude | 80.0 %
5.0 sec

'»-[ CONTROL.sim |

> xsm_ ][]

p.SIM ]
SIM.Gain 1.0
SIM.Dela 2.0 sec

A
[ DIAGNOSE |

»  D.MSG?)  |a»{STROKE.CHECK]

PV.MONITOR
POS.MONITOR

| CONFIG.MSG?"

[ SERVICE.TIME

FAILURE O

FUNC.CHECK

FEONTROL ADD.DIAGNOSE  TRAVAL.ACCU

Fig. 34 : Structure de commande FMR - 11

23 Les fonctions de diagnostique activées sont reprises dans le sous-menu.

\
F.CONTROL

\
ADD.DIAGNOSE

| TRAVEL.ACCU |

»[ FAILURE O

FUNC.CHECK] O
OUT.SPEZ 1O
MAINTENANCE| @

1| CYCLE. COUNTER|;

»| FAILURE |0

FUNC.CHECK] O
OUT.SPEZ 1O
MAINTENANCE | @)

> TEMP.CHECK |

»| FAILURE |0

FUNC.CHECK] )
OUT.SPEZ |®
MAINTENANCE| ()

> STROKE.CHECK |,

»[ FAILURE O

FUNC.CHECK] O
OUT.SPEZ |®

\/
PV.MONITOR

MAINTENANCE| ()

Fig. 35 : Structure de commande FMR - 12
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[ PV.MONITOR || FAILURE |
>{FUNC.CHECK] O
> OUTSPEZ | @
>ANTERAGE] O

'»-[POS.MONITOR|er»| FAILURE |
>{FUNC.CHECK] O
> OUTSPEZ |@®
{AANTERANGE] O

| ADD.DIAGNOSE |

[

SERVICE.TIM
TAVEL.ACCI
.COUNTE!
EMP.CHE
STROKE.CHEC
PV.MONITO
0

[
[

v

AL T
[ %)

o 3

3 o]

S $

o 2
SNBSS

!

§
S
=
=

[
[
[
[
[

s

> HISTOGRAM |

»| POS-Class |

DIR-Class

\/ \
F.CONTROL SERVICE.TIVE

SYSTEM-DATA

| SERVICE.TIME |«

] TRAVEL.ACCU |

» LMt ]90d. 00h
HISTORY
> HUB  ]20.0 mm

1000000 cm
1000000

\ \
F.CONTROL  STROKE.CHECK

»~|CYCLECOUNTER]<»-[  LIMIT ] 7000000
1000000
| TEMP.CHECK |« CURRENT |
MIN
o LMIT |4[{ TEMPMAX |
60.0 °C
0.0 °C
> HISTORY TEMPMAX |

Fig. 36 : Structure de commande FMR - 13

MAN 000 R ersion: BSta R

Fig. 37 : Structure de commande FMR - 14
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Pwnlc’lo!:rbsevszmts Structure de commmande
»[STROKE.CHECK| <> MAX | F.PARAM MTMP__ |20 °C
DENSITY | 1.293
LIMIT || ZERO.TOL |
0.5% SETUP || DIAMETER | 80 mm
[ MAX.TOL
»>[MTMPINPUT]|«>[ MANUELL | @
HISTORY |e»| ZERO | > 420mA 1O
B >[BUs"_]O
. MAX
0% > PV-SCALE |«[  Pvmin |
0.0 m®/h
[ PVMONITOR || DEADBAND | 2.0 %
»[_Pvmax_]
COMPTIME | 10.0 sec 700 m%/h
[ HISTORY ]
> SP-INPUT [ intem |1 @
»-[POS.MONITOR | »[ DEADBAND | 2.0 % O
COMPTIME 10.0 sec .>| SP-SCALE |<__>| SPmin |
HISTORY 0.0 m%h
*_
'»-[RESETHISTORY 700 m°/h
v >l PCO-INIT |« bumpless ][]
F.CONTROL |« PID.PARAM
| N > taromd ][
[ _zeroinit ][]
\
VALVE

\/
F.PARAM

Fig. 39 : Structure de commande FMR - 16

24) Uniquement bus de terrain et bliS.
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Structure de commande BHOEREQT[ME
L{ LEAK-CHAR }a»[LeakChar inact] @
|
'>| VALVE |<' | Valve:ype |
-DNr:seg @® LEAK.TUNE
210
DN15-10] O)
. P1...P20
> DNEO -
bellow
DN100 Q1...Q20
> bellow O
KVs Fig. 41 : Structure de commande FMR - 18
100 m®/h

Y100 >
100%

> PRESSURE [ Pmin_ ]
SENSOR 7.013 bar

10 bar

\/
LEAK-CHAR

Fig. 40 : Structure de commande FMR - 17
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FLUID CONTROL SYSTEMS Transport, stockage, emballage

20 TRANSPORT, STOCKAGE,
EMBALLAGE

REMARQUE!

Dommages dus au transport.

Les appareils insuffisamment protégés peuvent étre endom-

magés pendant le transport.

» Transporter I'appareil a I'abri de I'humidité et des impuretés et
dans un emballage résistant aux chocs.

» Eviter le dépassement vers le haut ou le bas de la température
de stockage admissible.

> Protéger les interfaces électriques et les raccords pneuma-
tiques avec des capuchons de protection pour éviter tout
endommagement.

Un mauvais stockage peut endommager l'appareil.
» Stocker I'appareil au sec et a I'abri des poussiéres.
» Température de stockage -20 a 55 °C.

Elimination écologique
> Respecter les réglementations nationales en matiere
d‘élimination et d‘environnement.

» Collecter séparément les appareils électriques et
électroniques et les éliminer de maniére spécifique.

Plus d‘informations sur country.burkert.com



http://country.burkert.com
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