burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Type 0127
ROCKER VALVE

Electrovanne 2/2 et 3/2 voies

reigegeben) printed: 19.01.2026

Manuel d'utilisation



MAN 1000339267 FR Version: E Status: RL (released | freigegeben) printed: 19.01.2026

Sous réserve de modifications techniques.
© Burkert Werke GmbH & Co. KG 2015-2025
Technical documentation 2508/09_FRfr_00893191_948912651_9007200206785035 / Original DE



MAN 1000339267 FR Version: E Status: RL (released | freigegeben) printed: 19.01.2026

Type 0127
Table des matieres

Table des matieres

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

1 A propos de ce document 4
11 Symboles 4
1.2 Termes et abréviations 5
1.3 Fabricant 5
2 Sécurité 6
2.1 Utilisation conforme 6
2.2 Consignes de sécurité fondamentales 6
3 Données techniques 8
3.1 Conditions de fonctionnement 8
3.2  Normes et directives 8
3.3  Caractéristiques mécaniques 8
3.4  Caractéristiques pneumatiques 9
3.5 Etiquette d'identification 9
3.6 Données électriques 10
4 Installation 1
4.1 Consignes de sécurité 1
4.2 Installation fluidique 1
4.3 Installation électrique 13
5 Maintenance/dysfonctionnements 15
5.1  Dérangements 15
6 Pieces de rechange 16
7 Logistique 17
7.1 Transport et stockage 17
7.2 Retour 17
7.3 Elimination 17

3117



MAN 1000339267 FR Version: E Status: RL (released | freigegeben) printed: 19.01.2026

Type 0127 burkert

A propos de ce document FLUID CONTROL SYSTEMS

1 A propos de ce document

Le manuel est une partie importante du produit et guide l'utilisateur pour une installation et un
fonctionnement sdrs. Les informations et les instructions contenues dans ce manuel sont obligatoires
pour l'utilisation du produit.

» Lire et respecter entierement le chapitre sur la sécurité avant d'utiliser le produit pour la premiére
fois.

» Lire et respecter les chapitres pertinents du document avant de travailler sur le produit.
» Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter et les transmettre aux utilisateurs ultérieurs.
» En cas de questions, contacter le distributeur Blrkert.

@ Plus d'informations concernant le produit sur Produits.

» Saisir le numéro d'article de I'étiquette d'identification dans la barre de recherche.

Les illustrations de ce manuel peuvent varier en fonction de la variante du produit.

1.1 Symboles
DANGER!!

Avertit d'un danger entrainant la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT!

Avertit d'un danger pouvant entrainer la mort ou des blessures graves.

A ATTENTION!

Avertit d'un danger pouvant entrainer des blessures légéres.

REMARQUE!

Avertit des dommages matériels sur le produit ou l'installation.

Indique des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

@ Fait référence aux informations contenues dans ce manuel ou dans d'autres documents.

» Indique une étape a effectuer.
v Indique un résultat.
Menu Indique un texte d'interface utilisateur du logiciel.
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A propos de ce document FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Termes et abréviations

Les termes et abréviations utilisés dans ce document correspondent aux définitions suivantes.

Produit Electrovanne de type 0127

1.3 Fabricant

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Les adresses de contact se trouvent sous Contact.

@ Besoin de plus d’informations ou de produits complémentaires ?

» Découvrir toute la gamme de produits sur notre eShop.
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2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

La vanne de type 127 est congue comme une électrovanne a balancier avec une membrane de
séparation.

Elle peut étre utilisée comme petite vanne a séparation de fluides en laboratoire, en médecine et en
analyse.

» Pour l'utilisation, respecter les données ainsi que les conditions d'utilisation et d’exploitation
admissibles spécifiées dans les documents contractuels et dans le manuel d'utilisation.

» Ne pas utiliser 'appareil a I'extérieur.

» Utiliser uniquement I'appareil en association avec les appareils et composants étrangers
recommandés et homologués par Biirkert.

» Utiliser 'appareil uniquement en parfait état et veiller au stockage, au transport, a l'installation et a
la commande conformes.

» Utiliser 'appareil uniqguement de maniére conforme.

2.2 Consignes de sécurité fondamentales

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte des hasards et des événements pouvant survenir
lors de l'installation, de I'exploitation et de la maintenance.

Risque de blessures di a la présence de haute pression dans l'installation/lI'appareil

» Avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil, couper la pression et désaérer/vider les
conduites.

Risque de blessures di a un choc électrique

» Avant d'intervenir dans l'installation ou I'appareil, couper la tension et empécher toute remise sous
tension par inadvertance.

» Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matiére de prévention
des accidents et de sécurité.

Risque de bralures/d’incendie lors d’une durée de fonctionnement prolongée di a la
surface brdlante de l'appareil.

» Garder l'appareil a I'écart des substances et des fluides hautement inflammables et ne pas le
toucher pas a mains nues.

Fuite de fluide due a lI'usure de la membrane

» Vérifiez régulierement qu'il n'y a pas de fuite de fluide.

» Dans le cas de fluides dangereux, sécuriser les alentours pour éviter les dangers.

Situations dangereuses d’ordre général
Pour prévenir toute blessure, tenir compte de ce qui suit :

» Ne pas entreprendre de modifications internes ou externes sur I'appareil et ne pas I'exposer a des
sollicitations mécaniques.
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» Protéger l'appareil contre toute mise en marche involontaire.

» Seuls des spécialistes formés sont autorisés a effectuer des travaux d'installation et de
maintenance.

» Les vannes doivent étre installées conformément a la réglementation en vigueur dans le pays
respectif.

» Apreés l'interruption de I'alimentation électrique, assurez-vous d'un redémarrage contrélé du
processus.

» Respecter les regles générales de la technique.

Eléments/sous-groupes sujets aux risques électrostatiques

L'appareil contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Ces
éléments sont affectés par le contact avec des personnes ou des objets ayant une charge
électrostatique. Dans le pire des cas, ces éléments sont immédiatement détruits ou tombent en
panne aprés la mise en service.

» Respecter les exigences selon EN 61340-5-1 pour minimiser ou éviter la possibilité d'un dommage
causeé par une décharge électrostatique brusque !

» Ne pas toucher les éléments électroniques lorsqu'ils sont sous tension d’alimentation !
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3 Données techniques

3.1 Conditions de fonctionnement
A AVERTISSEMENT !

Risque de blessure
Panne lors de l'utilisation a I'extérieur !

» Ne pas utiliser le type 0127 et éviter les sources de chaleur susceptibles d’entrainer un
dépassement de la plage de température admissible.

Température ambiante max. +55 °C
Température de stockage -40...+65 °C
Fluides liquides et gaz neutres et agressifs qui n‘attaquent pas les boi-

tiers et les matériaux du joint (voir le tableau de résistance).

Degré de protection IP65 avec fils et prise femelle de 'appareil individuel
IP30 avec connecteur pour appareil multiple

Température du fluide

Diamétre nominal Matériau du joint Plage de température
DN O,8 FFKM +5...450 °C

DN 0,8 FKM 0...+50 °C

DN 0,8 EPDM -5...+50°C

DN 1,2et1,6 FFKM +10...+50 °C

DN 1,2et1,6 FKM +5...+50 °C

DN 1,2et1,6 EPDM 0...+50 °C

3.2 Normes et directives

Ce produit respecte les exigences légales en vigueur au moment de sa mise sur le marché et a été
congu et testé conformément aux directives/reglements européens pertinents et aux normes
harmonisées. La conformité est documentée et, si nécessaire, justifiée par des preuves. Les
déclarations de conformité de I'UE se trouvent derriere le type correspondant sur le page d’accueil
country.burkert.com

3.3 Caractéristiques mécaniques

Dimensions voir fiche technique
Matériau du boitier PVDF, ETFE, PEEK, PPS
Matériau du joint FFKM, FKM,EPDM
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3.4 Caractéristiques pneumatiques

i\ Vanne 2/2 voies a action directe, normalement fermée
/ T T
P
B I B Vanne 2/2 voies a action directe, normalement ouverte
| ; T T
P
T A Vanne 3/2 voies a action directe, utilisation universelle
[/ I T T\1
P R
Tab. 1: Fonctions
Plage de pression voir Etiquette d’identification [» 9]
Raccords de conduite Raccord fileté G1/8, NPT1/8 ou UNF1/4-28

Raccordement a bride
Raccordement de tuyau flexible

Respecter les données de tension, type de courant et pression figurant sur I'étiquette
d’identification.

3.5  Etiquette d'identification

w0127 T 1,2 EPDMPS)
a—,g PNVAC-4 bar / 58 PSIH+——6
g4V DC W———7
2| SIN 1082——— 1 8
=X Ce 9
192 20104980 W23AE)
12 1 10
Fig. 1: Exemple
1 Type 2 Fonction
3 Diametre nominal 4 Matériau du joint
5 Matériau du corps 6 Pression nominale
7 Puissance 8 Fréquence
9 Numeéro de serie 10 Code de fabrication
11 Référence article 12 Tension
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3.6 Données électriques
Tension de service 12V CC
24V CC
24 V UC
Tolérance de tension +10 %
Puissance nominale 12-24 V 3,0wW

Mode de fonctionnement nominal Service continu, facteur de marche 100 %

en montage en bloc

Si la température des milieux ou de I'environnement dépasse
+ 40° C : fonctionnement intermittent 40 % (10 min)

Respecter les données de tension, type de courant et pression figurant sur I'étiquette
d'identification.
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4 Installation

4.1 Consignes de sécurité

A AVERTISSEMENT !

Danger de blessure lors de l'installation de la vanne

» Ces travaux doivent étre effectués uniqguement par un personnel qualifié et habilité disposant de
I'outillage approprié.

» Aprés une interruption de 'alimentation électrique ou pneumatique, assurer un redémarrage défini
ou contrélé du processus.

4.2 Installation fluidique
DANGER!

Danger lié a une pression élevée
Risque important de blessures lors d'interventions sur l'installation.

» Avant de desserrer les conduites et les vannes, couper la pression et purger l'air des conduites.

Position de montage : au choix, de préférence actionneur vers le haut.

Installation

» Avant linstallation, nettoyer les tuyaux et les raccordements a bride pour éviter toute
contamination éventuelle.

» Si nécessaire, installer un filtre pour la protéger des dysfonctionnements.
Largeur de maille : 5 um

Respecter le sens de I'écoulement de la vanne.

Fonction

NN Aot T

NF (normalement fermé) Raccord fermé sans électricité pour WWA

IN/OUT pour raccord de pression (distributeur) ou raccord de travail
(mélangeur) pour WWT

NO (normalement ouvert) Raccord ouvert sans électricité pour WWB

Tab. 2: Marquage des connexions de la vanne sur le boitier :
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Le corps de vanne ne doit pas étre déformé par les vis de fixation ou par un vissage excessif
des mamelons de raccordement.

Les boitiers avec raccord fileté ou de flexible ont des ceillets de montage pour le vissage par le haut
avec M3 ou par le bas avec des vis a téle BZ 3.9 x... DIN 7971.

Boitier avec raccord fileté :
» Utiliser une bande PTFE comme matériau du joint

» Visser le raccord fileté uniquement a la main

Boitier avec raccord de flexible :

» Tuyau flexible (par exemple en silicone) d’un diameétre intérieur de 1,6 a 2 mm

Boitier avec raccordement a bride :

» Retirer la plaque de fermeture (de couleur orange).

Ne pas remplacer la plaque de bridage.

A AVERTISSEMENT!

Risque di a la sortie de fluide

Raccords non étanches si le joint n'est pas positionné avec précision, si la plaque de connexion n'est
pas plane ou si la qualité de la surface de la plague de connexion n'est pas suffisante.

» Veiller au positionnement correct des joints fournis dans le siege de vanne.
» Veiller a la planéité de la plague de connexion.
» Veiller a une qualité suffisante de la surface de la plaque de connexion.

» Insérer le joint dans la vanne.

A ATTENTION!

Un couple de serrage trop important peut endommager l'appareil
» Respecter le couple de serrage maximal des vis.

1 Couple de serrage 0,3 + 0,05 Nm (ne s'applique pas aux vis autotaraudeuses)

» Fixer la vanne a la plaque de connexion.
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M2.5 min. 8,5 de profonc
d }/ max. @2
. _
o| NO =" ~ 4NC
A IN/OUT |,
| W/
18
21,5
Fig. 2: Plan c6té pour plaque de connexion
3 voies Sortie 2 voies au centre Sortie 2 voies a I'extérieur

L W

NO IN/OUT ‘é NO IN/OUT 'é NO | _é

Tab. 3: Disposition du forage

4.3 Installation électrique
DANGER!

Danger de tension électrique lors d’interventions dans l'installation

» Avant d'effectuer des travaux, couper toujours la tension et empécher toute remise sous tension
par inadvertance.

» Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matiére de prévention
des accidents et de sécurité.

Respecter la tension et le type de courant selon I'étiquette d'identification.
Tolérance de tension £10 %

Raccordement au connecteur :

DANGER'!

Danger di a la tension électrique si le conducteur de protection n’est pas branché

» Toujours raccorder le conducteur de protection.

Raccord de mise a la terre (si existant) : carte centrale du connecteur

Pour le raccordement électrique avec connecteur, s'assurer que le joint plat est bien
positionné.

A ATTENTION!

Un couple de serrage trop important peut endommager l'appareil
» Respecter le couple de serrage maximal de la vis.
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1 Couple de serrage max. : 0,4 Nm 2 Connecteur type 1054

3 Vanne 4 Joint plat

» Visser le connecteur sur la vanne avec un couple de serrage maximal de 0,4 Nm.

Branchement électrique alternatif :

AW

\
s_

Fig. 3: Deux brins individuels
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S Maintenance/dysfonctionnements

» Vérifier régulierement qu'il n'y a pas de fuite de fluide.

5.1 Dérangements

Vérifier en cas de dérangement

» les raccords de conduite

» |la pression de service

» |'alimentation en tension et la commande de la vanne

Si malgré tout la vanne ne commute pas, contacter votre service aprés-vente Birkert.
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6 Pieces de rechange
A ATTENTION!

Danger di a des accessoires et pieces de rechange incorrects

De mauvais accessoires et pieces de rechange peuvent provoquer des blessures et endommager
I'appareil ou son environnement.

» Utiliser uniquement des accessoires et des pieces de rechange d’origine de la société Blirkert.

Accessoires et pieces de rechange sur demande.
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7 Logistique

7.1 Transport et stockage

Transporter et stocker I'appareil a I'abri de 'humidité et des impuretés et dans son emballage
d’origine.

v

v

Eviter les rayons UV et la lumiére directe du soleil.

v

Protéger les raccords des dommages en utilisant des capuchons de protection.

» Respecter la température de stockage admissible.

7.2 Retour

Aucun travail ou test ne sera effectué sur I'appareil tant qu'une déclaration de contamination
valide n'aura pas été regue.

» Pour retourner un appareil usagé a Biirkert, contacter le bureau de vente Birkert. Un numéro de
retour est nécessaire.

7.3 Elimination
Elimination écologique

» Respecter les réglementations nationales en matiére d'élimination et d'environnement.

» Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de
maniére spécifique.

Plus d'informations sur country.burkert.com
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