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A propos de ce document FLUID CONTROL SYSTEMS

1 A propos de ce document

Le manuel est une partie importante du produit et guide l'utilisateur pour une installation et un
fonctionnement sdrs. Les informations et les instructions contenues dans ce manuel sont obligatoires
pour l'utilisation du produit.

» Lire et respecter entierement le chapitre sur la sécurité avant d'utiliser le produit pour la premiére
fois.

» Lire et respecter les chapitres pertinents du document avant de travailler sur le produit.
» Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter et les transmettre aux utilisateurs ultérieurs.
» En cas de questions, contacter le distributeur Blrkert.

@ Plus d'informations concernant le produit sur Produits.

» Saisir le numéro d'article de I'étiquette d'identification dans la barre de recherche.

Les illustrations de ce manuel peuvent varier en fonction de la variante du produit.

1.1 Symboles
DANGER!!

Avertit d'un danger entrainant la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT !

Avertit d'un danger pouvant entrainer la mort ou des blessures graves.

A ATTENTION!

Avertit d'un danger pouvant entrainer des blessures légéres.

REMARQUE'!

Avertit des dommages matériels sur le produit ou l'installation.

Indique des informations supplémentaires importantes, des conseils et des recommandations.

@ Fait référence aux informations contenues dans ce manuel ou dans d'autres documents.

» Indigue une étape a effectuer.
v Indique un résultat.

Menu Indique un texte d'interface utilisateur du logiciel.
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A propos de ce document FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Termes et abréviations

Les termes et abréviations utilisés dans ce document correspondent aux définitions suivantes.

Produit Vanne a balancier Type 6757

1.3 Fabricant

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Les adresses de contact se trouvent sous Contact.

@ Besoin de plus d’informations ou de produits complémentaires ?

» Découvrir toute la gamme de produits sur notre eShop.
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Sécurité FLUID CONTROL SYSTEMS
2 Sécurité
2.1 Utilisation conforme

La Whisper Valve Type 6757 est congue pour une utilisation dans les domaines de I'analyse, de la
médecine et de la technique de laboratoire. Il peut étre utilisé pour doser, mélanger et distribuer des
liquides et des gaz.

» Ne pas utilise le Type 6757 a l'extérieur sans dispositif de protection adapté.

» Ne pas utiliser de tension alternative redressée sans lissage comme alimentation en tension. Tenir
compte de la polarité

» Ne fonctionner qu’en parfait état et assurer un stockage, un transport, une installation et une
commande appropriés.

2.2 Consignes de sécurité fondamentales

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte des hasards et des événements pouvant survenir
lors de l'installation, de I'exploitation et de la maintenance.

Danger lié a une pression élevée

» Avant de desserrer les conduites ou les vannes, couper la pression et purger les conduites.

Risque de bralures/d’incendie lors d’'une durée de fonctionnement prolongée dii a la
surface brilante de I'appareil.

» Garder l'appareil a I'écart des substances et des fluides hautement inflammables et ne pas le
toucher pas a mains nues.

» Ne pas obstruer la dissipation de chaleur nécessaire au fonctionnement.

Fuite de fluide due a l'usure de la membrane
» Vérifier régulierement qu'il n'y a pas de fuite de fluide.

» Dans le cas de fluides dangereux, protéger I'environnement du danger.

Pour prévenir toute blessure, tenir compte de ce qui suit :

» Protéger l'appareil/l'installation contre toute mise en marche involontaire.
» Ne pas utiliser dans des zones présentant des risques d’explosion.

» Ne pas apporter de modification interne ou externe.

» Seuls des spécialistes formés sont autorisés a effectuer des travaux d'installation et de
maintenance.

» Aprés linterruption de l'alimentation électrique, s’assurer d’'un redémarrage contrélé du processus.

» Respecter les régles générales de la technique.
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Données techniques FLUID CONTROL SYSTEMS
3 Données techniques
3.1 Normes et directives

Ce produit respecte les exigences légales en vigueur au moment de sa mise sur le marché et a été
congu et testé conformément aux directives/reglements européens pertinents et aux normes
harmonisées. La conformité est documentée et, si nécessaire, justifiée par des preuves. Les
déclarations de conformité de I'UE se trouvent derriére le type correspondant sur le page d’accueil
country.burkert.com

3.2 Condition de fonctionnement

REMARQUE'!
- |

Endommagement de la vanne en raison d'une température trop élevée.
» Ne pas dépasser la température de 110 °C sur le boitier métallique.

Température ambiante +15 ... +50°C"

Fluide +15 ... +50°C"

Température de stockage -10 ... +65 °C

Fluides Fluides liquides et gazeux agressifs, neutres n‘attaquant pas les

matériaux du corps et du joint (voir le
tableau de résistance chimique)
Vérifier que le degré de résistance est suffisant !

Degré de protection IP30 selon EN 60529

Classe de protection Il selon IEC 61140 ou NEC Classe Il Alimentation

3.3 Données électriques
Voir la fiche technique (country.burkert.com) et I'étiquetage sur la vanne.

1 pour matériau de membrane FFKM
Plages de température étendues : selon les matériaux (voir la fiche technique sous country.burkert.com)
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4 Description du produit

4.1 Attribution de connexions fluidiques

Rl C €

CA

UK-GL7 1QY Cirencester
| D -74653 Ingelfingen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

=
o N RY
Z 8 P
NO COM NF
Fonction A DN Aveugle COM NF AP max.?  Sens de
[bar] [bar] [bar] [bar] I'écoulement
_40UD 14 |- Vide...16 16 NC - COM
T 2 - Vide...10 10
TINC)
3 - Vide...6 6
4 - Vide...3 3
Fonction B DN NO COM Aveugle AP max.? Sens de
[bar] [bar] [bar] [bar] I'écoulement
f:(OUT) 1,4 Vide...16 - 16 NO -» COM
/11 2 Vide...10 - 10
2 (NO)
3 Vide...6 - 6
4 Vide...3 - 3
Mode d’action | DN NO COM NF AP max.? Sens de
T [bar] [bar] [bar] [bar] I'écoulement
—3INOUT) 1.4 Vide...10 10 Toutes les
vilry 2 Vide...6 6 directions
3 Vide...3 3 ment sont
4 Vide. 15 15 autorisées.

2)  Pour le fonctionnement sous vide, respecter la pression différentielle admissible.
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4.2 Marquage

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Respecter les indications sur la vanne.

1

6757 Whisper Valve ~ 7-----------

e T 4,0 CC PK 24V=4,5W |

1 PNivac-i6bar ————— . ____ LT T T
10 ID:00123456
9 S/N:123456
W2XMG
| 7 6 5 4 3 2
8
1 Type 2 Puissance
3 Tension 4 Matériau du corps
5 Matériau du joint 6 Diamétre nominal
7 Fonction 8 Data-Matrix-Code: Référence article,
numéro de serie
9 Numeéro de serie 10 Référence article

11 Plage de pression

Matériau du joint : AA = EPDM, FF = FKM, CC = FFKM
Matériau du corps : PK = PEEK, PS = PPS

Diameétre nominal 4,0...4,0 mm :
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5 Installation

5.1 Installation fluidique

A AVERTISSEMENT !

Risque de blessure d( a une pression élevée dans le systéme
» Avant de desserrer les conduites ou les vannes, couper la pression et purger les conduites.

Position de montage : toutes, de préférence unité de commande par le haut.
» Nettoyer le tuyau et les raccordements a bride.

» Installer le filtre a saleté dans le sens de I'écoulement devant la vanne (maille recommandée 5 um).

A AVERTISSEMENT !

Danger de fuite du fluide si le joint n’est pas correctement positionné

» Veiller au bon positionnement des joints fournis.

» N'utiliser que des embases avec une qualité de surface suffisante et une surface plane.

» Percer les trous selon le modéle de pergage
(voir la fiche technique pour les dimensions).

» Insérer les joints dans la vanne.

» Affecter correctement le raccordement
fluidique.

» Fixer la vanne avec des vis. Fixer la vanne avec
des vis. Couple de serrage pour vis métriques
dans filetages métalliques : 1,5 N.m (le couple
peut varier pour d'autres matériaux).

» Vérifier que l'installation ne fuit pas.

Fig. 1: Schéma de pergage

Pour les diametres nominaux 3 ou 4 avec raccord fileté G1/8, s'assurer que les connexions
filetées présentent une section suffisante.
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Installation FLUID CONTROL SYSTEMS

511 Structure du bloc

Pour les fonctions T et B, la restriction suivante s'applique a la plage de pression dans la structure du
bloc :

DN WW  Domaine P1,, Domaine P2,

[bar] [bar]

1,4 T Vide...10 Vide...9

B Vide...16 Vide...15

2 T Vide...6 Vide...5

B Vide...10 Vide...9

3 T Vide...3 Vide...2,5

. B Vide...6 Vide...5,5
4 50 60 70 8 9 100

Facteur de marche [%] 4 T Vide...1,5 Vide...1,0

B Vide...3 Vide...2,5

Fig. 2: Restriction de la plage de pression pour les
fonctions T et B

Exemple 1: cote de jonction 22 mm, facteur de marche 50 % -> max. P1 autorisé au port NO

Exemple 2 : cote de jonction 20 mm, facteur de marche 80 % -> max. P2 autorisé au port NO

Cote de jonction minimale autorisée : 18,5 mm

5.2 Installation électrique
Alimentation : tolérance + 5 % (y compris ondulation résiduelle)

Puissance absorbée : voir fiche technique

Une polarité correcte est une condition préalable au fonctionnement de la vanne (voir fiche
technique).

Installation de la variante 3 fils
REMARQUE'!

La connexion entre le boitier a fils et le connecteur rectangulaire est congue comme une
"'connexion non démontable".

» Lors de l'installation, veiller a ce que le boitier de cablage ne puisse plus étre retiré sans
endommager aprés avoir été enfilé.

» S'assurer que le boitier de cablage s'enclenche fermement dans la connexion du connecteur
rectangulaire.
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5.3 Démantelement
A AVERTISSEMENT!

Risque de blessures di a des fluides dangereux.

» Avant de desserrer les tuyaux ou les vannes, rincer les fluides dangereux, dépressuriser les
tuyaux et les vidanger.
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6 Maintenance

» Vérifier régulierement qu'il n'y a pas de fuite de fluide.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS
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Défaillances FLUID CONTROL SYSTEMS

7 Défaillances

Vérifier en cas de dérangement
o ['attribution correcte des connexions fluidiques en fonction des modes d’action,

e sila pression de service se situe dans la plage admissible,

I'alimentation électrique et le contrdle des vannes,

¢ la polarité correcte des connexions électriques.
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LOgiStiqUe FLUID CONTROL SYSTEMS

8 Logistique

8.1 Transport et stockage

Transporter et stocker I'appareil a I'abri de 'humidité et des impuretés et dans son emballage
d’origine.

v

v

Eviter les rayons UV et la lumiére directe du soleil.

v

Protéger les raccords, si présents, des dommages en utilisant des capuchons de protection.

» Respecter la température de stockage admissible.

8.2 Retour

Aucun travail ou test ne sera effectué sur I'appareil tant qu'une déclaration de contamination
valide n'aura pas été regue.

» Pour retourner un appareil usagé a Biirkert, contacter le bureau de vente Birkert. Un numéro de
retour est nécessaire.

8.3 Elimination
Elimination écologique

» Respecter les réglementations nationales en matiére d'élimination et d'environnement.

» Collecter séparément les appareils électriques et électroniques et les éliminer de
maniére spécifique.

Plus d'informations sur country.burkert.com
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